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PROBLEMAS DE FALLAS EN DIGSILENT
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INTRODUCCION En el siguiente trabajo se ha realizado la ejecución de 10 problemas resueltos sobre fallas en el software de DIGSILENT.
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El estudio de las fallas forma una parte importante del análisis de sistemas de potencia. El problema consiste en determinar los voltajes de barra y las corrientes de línea durante varios tipos de fallas. La información obtenida del estudio de fallas se usa para la calibración apropiada de relés y coordinación. La información de la falla balanceada trifásica se usa para seleccionar y calibrar los relés de fase, mientras que la falla línea-tierra se usa para los relés de tierra. Los estudios de falla también se usan para obtener el rango de los accionamientos de protección.



PROBLEMA 1.Un sistema radial generador - transformador - línea alimenta una carga. Las características del sistema son las siguientes  



G1: generador 150 MVA, 13,2 kV, x=100 % base propia T1: transformador trifásico 150 MVA, 13,2/220 kV, x=0,50 p.u. base propia
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L1: línea trifásica 220 KV 50 T2: transformador trifásico 200 MVA, 220/110 kV, x=15% base propia



a) Determine la tensión en la barra C con carga 110 MW (0,90 inductivo), si la tensión en la carga es V=0,96 pu.



JUDITH ADRIAZOLA VIZARRETA



4



PROBLEMAS DE FALLAS EN DIGSILENT



Corremos flujo de potencia y la tensión en la BARRA C es:



U BARRA C=0.93 p . u .
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b) Si la tensión en la BARRA C se mantiene en el valor calculado en (a), determine potencia reactiva Q2 si la tensión en la carga es V2=0,96



Q BARRA C=67.78 Mvar



PROBLEMA 2: Para el sistema mostrado hallar un cortocircuito trifásico en la barra D teniendo en cuenta que los datos son: PARAMETROS DE BARRAS PARAMETRO Barra A Tension Barra B Tension Barra C Tension Barra D Tension Barra E Tension Barra F Tension



VALOR



Nominal



15.75 kV



Nominal



220 Kv



Nominal



220 kV



Nominal



60 kV



Nominal



60 kV



Nominal



10 kV



PARAMETROS DE LINEAS DE TRANSIMISION PARAMETRO Nombre de Linea entre Barra B y C Tipo de Linea
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VALOR L-BC Cable OHL Linea Aerea
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Longitud de la Linea Tension Nominal Resistencia Secuencias Positiva y Negativa Reactancia Secuencias Positiva y Negativa Resistencia Secuencia Cero Ractancia Secuencia Cero Suceptancia Secuencias Positiva y Negativa Suceptancia Secuencia Cero Nombre de Linea entre Barra D y E Tipo de Linea Longitud de la Linea Tension Nominal Resistencia Secuencias Positiva y Negativa Reactancia Secuencias Positiva y Negativa Resistencia Secuencia Cero Ractancia Secuencia Cero Suceptancia Secuencias Positiva y Negativa Suceptancia Secuencia Cero



50 Km 220 kV 0.05 0.5 0.5 1.5 3 2 L-DE Cable OHL Linea Arerea 20 Km 60 kV 0.1 0.3 0.5 1 2 0



PARAMETROS DE LA CARGA PARAMETRO Nombre de la Carga Ubicación Potencia Aparente Factor de Potencia Tipo de Carga



VALOR Porongoche Barra F 10 MVA 0.95 Inductivo Balanceada



PARAMETROS DE LOS TRANSFORMADORES PARAMETRO TRANSFORMADOR 1 Nombre Ubicación Lado de Alta Lado de Baja Tension de Transformacion Tipo de Transformador Potencia Aparente Voltaje de Cortocircuito (%) Conexión Interna TRANSFORMADOR 2 Nombre Ubicación Lado de Alta Lado de Baja Tension de Transformacion Tipo de Transformador Potencia Aparente
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VALOR TRAFO 1 Entre las Barras A y B 220 kV – Barra B 15.75 kV – Barra A 15.75/220 kV Trifasico 250 MVA 16 % YNd5 TRAFO 2 Entre las Barras C y D 220 kV 60 kV 220/60 kV Trifasico 250 MVA
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Voltaje de Cortocircuito (%) Conexión Interna TRANSFORMADOR 3 Nombre Ubicación Lado de Alta Lado de Baja Tension de Transformacion Tipo de Transformador Potencia Aparente Voltaje de Cortocircuito (%) Conexión Interna



16% Dyn5 TRAFO 3 Entre las Barras E y F 60 Kv 10 kV 60/10 kV Trifasico 20 MVA 10 % Dyn5



PARAMETROS DEL GENERADOR PARAMETRO GENERADOR Potencia Aparente Voltaje Nominal Tipo de Generador Factor de Potencia Coneccion Interna



VALOR 210 MVA 15.75 kV 210 MVA GT 0.8 YN



Hallando el cortocircuito en la barra D
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PROBLEMA 3 En el problema mostrado realizar una falla trifásica línea a tierra en la barra B G1: generador 150 MVA, 13,2 kV, x=100 % base propia T1: transformador trifásico 150 MVA, 13,2/220 kV, x=0,50 p.u. base propia L1: línea trifásica 220 KV 50 T2: transformador trifásico 200 MVA, 220/110 kV, x=15% base propia
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PROBLEMA 4 EN EL SISTEMA MOSTRADO HALLAR FALLA A TIERRA EN LA BARRA B



JUDITH ADRIAZOLA VIZARRETA



12



PROBLEMAS DE FALLAS EN DIGSILENT



PROBLEMA 5 EN EL SISTEMA MOSTRADO PARA EL PROBLEMA 4 HALLAR DOS FALLA A TIERRA EN LA BARRA C
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PROBLEMA 6: REALIZAR EN EL SISTEMA MOSTRADO UNA FALLA S2/D1
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PROBLEMA 7: EN EL SISTEMA EN ANILLO MOSTRADO HALLAR UNA FALLA DOS FASES A TIERRA EN LA BARRA E
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CONCLUSIONES:   



En el programa de Digsilent se pueden realizar de manera rápida los cálculos de fallas evitando procedimientos largos. Se puede variar la barra a la cual se desea realizar las fallas. En el programa existen distintas fallas para poder simularlas.



BIBLIOGRAFÍA: http://fglongatt.org/OLD/DIgSILENT_Cur_Basico.html http://fglongatt.org/OLD/Tutorial_DigSilent_EN.html http://www.digsilent.de/index.php/products-powerfactoryapplication_examples.html#bottom http://fglongatt.org/OLD/Archivos/Protec_DIgSILENT/Ejemplo_Distan cia.pdf
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