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Short Description

Descripción: Especificación técnica Hospital Gustavo Fricke...
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30.4.- CLIMATIZACION 30.4.1.- ALCANCE Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias con planos, correspondiente a la Etapa Nº 6 del Proyecto; que cubren las instalaciones de los sistemas de Climatización, Calefacción y Ventilación, diseñados en el Proyecto Hospital Gustavo Fricke, ubicado en Viña del Mar. 30.4.2.- DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 30.4.2.1.-Planos Las presentes especificaciones se complementan con planos:
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PRO Y



ESP



VERSION



TIPOLOGIA



UBICACIÓN



N° FAM ILIA



UBICACIÓN



HGF



CLI/CL



10



DIA



-



1



-



CLI/CL



10



PGS



P1SA



2



1ª SUBT.



HGF-CLI/CL-09-PGS-P1SA-002-Planta 1º Subterraneo - Climatizacion



CLI/CL



10



PGS



P1SB



3



1ª SUBT.



HGF-CLI/CL-09-PGS-P1SB-003-Planta 1º Subterraneo - Climatizacion



HGF



CLI/CL



10



PGS



PZA



4



ZOCALO



HGF-CLI/CL-09-PGS-PZA-004-Planta Piso Zocalo - Climatizacion



HGF



CLI/CL



10



PGS



PZB



5



ZOCALO



HGF-CLI/CL-09-PGS-PZB-005-Planta Piso Zocalo - Climatizacion



CLI/CL



10



PGS



PZC



6



ZOCALO



HGF-CLI/CL-09-PGS-PZC-006-Planta Piso Zocalo - Climatizacion



CLI/CL



10



PGS



PZD



7



ZOCALO



HGF-CLI/CL-09-PGS-PZD-007-Planta Piso Zocalo - Climatizacion



HGF



CLI/CL



10



PGS



P1A



8



1' PISO



HGF-CLI/CL-09-PGS-P1A-008-Planta 1° Piso – Climatizacion



HGF



CLI/CL



10



PGS



P1B



9



1' PISO



HGF-CLI/CL-09-PGS-P1B-009-Planta 1° Piso – Climatizacion



CLI/CL



10



PGS



P1C



10



1' PISO



HGF-CLI/CL-09-PGS-P1C-010-Planta 1° Piso – Climatizacion



CLI/CL



10



PGS



P1D



11



1' PISO



HGF-CLI/CL-09-PGS-P1D-011-Planta 1° Piso - Climatizacion



HGF



CLI/CL



10



PGS



P2A



12



2' PISO



HGF-CLI/CL-09-PGS-P2A-012-Planta 2° Piso - Climatizacion



HGF



CLI/CL



10



PGS



P2B



13



2' PISO



HGF-CLI/CL-09-PGS-P2B-013-Planta 2° Piso - Climatizacion



CLI/CL



10



PGS



P2C



14



2' PISO



HGF-CLI/CL-09-PGS-P2C-014-Planta 2° Piso - Climatizacion



CLI/CL



10



PGS



P2D



15



2' PISO



HGF-CLI/CL-09-PGS-P2D-015-Planta 2° Piso - Climatizacion



HGF



CLI/CL



10



PGS



P3B



16



3' PISO



HGF-CLI/CL-09-PGS-P3B-016-Planta 3° Piso - Climatizacion



HGF



CLI/CL



10



PGS



P3C



17



3' PISO



HGF-CLI/CL-09-PGS-P3C-017-Planta 3° Piso - Climatizacion



CLI/CL



10



PGS



P4B



18



4' PISO



HGF-CLI/CL-09-PGS-P4B-018-Planta 4° Piso - Climatizacion



CLI/CL



10



PGS



P4C



19



4' PISO



HGF-CLI/CL-09-PGS-P4C-019-Planta 4° Piso - Climatizacion



HGF



CLI/CL



10



PGS



P5B



20



5' PISO



HGF-CLI/CL-09-PGS-P5B-020-Planta 5° Piso - Climatizacion



HGF



CLI/CL



10



PGS



P5C



21



5' PISO



HGF-CLI/CL-09-PGS-P5C-021-Planta 5° Piso - Climatizacion



CLI/CL



10



PGS



P6B



22



6' PISO



HGF-CLI/CL-09-PGS-P6B-022-Planta 6° Piso - Climatizacion



CLI/CL



10



PGS



P7B



23



7' PISO



HGF-CLI/CL-09-PGS-P7B-023-Planta 7° Piso - Climatizacion



CLI/CL



10



PGS



P3A



24



3' PISO



HGF-CLI/CL-08-PGS-P3A-024-Pisos Mecánicos 3º Piso - Climatizacion HGF-CLI/CL-08-PGS-P3A-025-Piso Mecanico -Cortes y Detalles Climatizacion



HGF HGF



HGF HGF



HGF HGF



HGF HGF



HGF HGF



HGF HGF HGF HGF



CLI/CL



10



PGS



P3A



25



3' PISO



ARCHIVO DIGITAL



HGF-CLI/CL-09-DIA-001-Diagrama de Flujo



HGF



CLI/CL



10



DIA



-



26



-



HGF-CLI/CL-09-DIA-026 - Esquemas - Climatizacion



HGF



CLI/CL



10



VER



-



27



-



HGF-CLI/CL-07-VER-027-Trazado Cañerias Matrices - Climatizacion



CLI/CL



10



VER



-



28



-



HGF-CLI/CL-07-VER-028-Climatización Verticales de Cañerias



CLI/CL



10



VER



-



29



-



HGF-CLI/CL-07-VER-029-Climatización Verticales de Cañerias



HGF



CLI/CL



10



VER



-



30



-



HGF-CLI/CL-07-VER-030-Climatización Verticales de Cañerias



HGF



CLI/CL



10



DIA



-



31



-



HGF-CLI/CL-09-DIA-031-Diagramas Eléctricos



CLI/CL



10



DIA



-



32



-



HGF-CLI/CL-09-DIA-032-Diagramas Eléctricos



CLI/CL



10



DIA



-



33



-



HGF-CLI/CL-09-DIA-033-Diagramas Eléctricos



CLI/CL



10



COR



-



34



-



HGF-CLI/CL-08-COR-034-Cortes, Detalles



HGF HGF



HGF HGF HGF
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PROY



ESP



HGF



CLI/VE



HGF



CLI/VE



HGF HGF HGF HGF HGF



CLI/VE CLI/VE CLI/VE CLI/VE CLI/VE



VERSION 10 10 10 10 10 10 10 10



TIPOLOGIA



UBIC



N° FAMILIA



UBICACIÓN



PGS



P2SA



1



2ª SUBT.



PGS



P2SB



2



2ª SUBT.



PGS



P1SA



3



1ª SUBT.



PGS



P1SB



4



1ª SUBT.



PGS



P1SC



5



1ª SUBT.



PGS



PZA



6



ZOCALO



PGS



PZB



7



ZOCALO



PGS



PZC



8



ZOCALO



ARCHIVO DIGITAL HGF-CLI/VE-07-PGS-P2SA-001-Planta 2º subterraneo - Ventilacion Extraccion HGF-CLI/VE-07-PGS-P2SB-002-Planta 2º subterraneo - Ventilacion Extraccion HGF-CLI/VE-09-PGS-P1SA-003-Planta 1º subterraneo - Ventilacion Extraccion HGF-CLI/VE-09-PGS-P1SB-004-Planta 1º subterraneo - Ventilacion Extraccion HGF-CLI/VE-09-PGS-P1SC-005-Planta 1º subterraneo - Ventilacion Extraccion HGF-CLI/VE-09-PGS-PZA-008-Planta Piso Zocalo - Ventilación Extraccion HGF-CLI/VE-09-PGS-PZB-007-Planta Piso Zocalo - Ventilación Extraccion HGF-CLI/VE-09-PGS-PZC-008-Planta Piso Zocalo - Ventilación Extraccion HGF-CLI/VE-09-PGS-PZD-009-Planta Piso Zocalo - Ventilación Extraccion



HGF



CLI/VE



HGF



CLI/VE



PGS



PZD



9



ZOCALO



HGF



CLI/VE



10



PGS



P1A



10



1' PISO



HGF-CLI/VE-09-PGS-P1A-010-Planta 1° Piso - Ventilación - Extraccion



CLI/VE



10



PGS



P1B



11



1' PISO



HGF-CLI/VE-09-PGS-P1B-011-Planta 1° Piso - Ventilación - Extraccion



CLI/VE



10



PGS



P1C



12



1' PISO



HGF-CLI/VE-09-PGS-P1C-012-Planta 1° Piso - Ventilación - Extraccion



HGF



CLI/VE



10



PGS



P1D



13



1' PISO



HGF-CLI/VE-09-PGS-P1D-013-Planta 1° Piso - Ventilación - Extraccion



HGF



CLI/VE



10



PGS



P2A



14



2' PISO



HGF-CLI/VE-09-PGS-P2A-014-Planta 2° Piso - Ventilación - Extraccion



CLI/VE



10



PGS



P2B



15



2' PISO



HGF-CLI/VE-09-PGS-P2B-015-Planta 2° Piso - Ventilación - Extraccion



CLI/VE



10



PGS



P2C



16



2' PISO



HGF-CLI/VE-09-PGS-P2C-016-Planta 2° Piso - Ventilación - Extraccion



HGF



CLI/VE



10



PGS



P2D



17



2' PISO



HGF-CLI/VE-09-PGS-P2D-017-Planta 2° Piso - Ventilación - Extraccion



HGF



CLI/VE



10



PGS



P3B



18



3' PISO



HGF-CLI/VE-09-PGS-P3B-018-Planta 3° Piso - Ventilación - Extraccion



CLI/VE



10



PGS



P3C



19



3' PISO



HGF-CLI/VE-09-PGS-P3C-019-Planta 3° Piso - Ventilación - Extraccion



CLI/VE



10



PGS



P4B



20



4' PISO



HGF-CLI/VE-09-PGS-P4B-020-Planta 4° Piso - Ventilación - Extraccion



HGF



CLI/VE



10



PGS



P4C



21



4' PISO



HGF-CLI/VE-09-PGS-P4C-021-Planta 4° Piso - Ventilación - Extraccion



HGF



CLI/VE



10



PGS



P5B



22



5' PISO



HGF-CLI/VE-09-PGS-P5B-022-Planta 5° Piso - Ventilación - Extraccion



CLI/VE



10



PGS



P5C



23



5' PISO



HGF-CLI/VE-09-PGS-P5C-023-Planta 5° Piso - Ventilación - Extraccion



CLI/VE



10



PGS



P6B



24



6' PISO



HGF-CLI/VE-09-PGS-P6B-024-Planta 6° Piso - Ventilación - Extraccion



CLI/VE



10



PGS



P7B



25



7' PISO



HGF-CLI/VE-09-PGS-P7B-025-Planta 7° Piso - Ventilación - Extraccion HGF-CLI/VE-09-PGS-P3A-026-Pisos Mecánicos 3º Piso - Ventilacion Extraccion



HGF HGF



HGF HGF



HGF HGF



HGF HGF HGF



10



10



HGF



CLI/VE



PGS



P3A



26



3' PISO



HGF



CLI/VE



10



VER



-



27



-



HGF-CLI/VE-08-VER-027-Ventilacion Verticales de Ductos



CLI/VE



10



VER



-



28



-



HGF-CLI/VE-08-VER-028-Ventilacion Verticales de Ductos



CLI/VE



10



VER



-



29



-



HGF-CLI/VE-08-VER-029-Ventilacion Verticales de Ductos



HGF



CLI/VE



10



DIA



-



30



-



HGF-CLI/VE-09-DIA-030-Diagramas Eléctricos



HGF



CLI/VE



10



DIA



-



31



-



HGF-CLI/VE-09-DIA-031-Diagramas Eléctricos



CLI/VE



10



COR



-



32



-



HGF-CLI/VE-09-COR-032-Cortes, Detalles



CLI/VE



10



PGS



-



33



CUBIERTA



HGF-CLI/VE-10-PGS-P7B-033-Planta Cubierta Ventilacion - Extraccion



CLI/VE



10



PGS



-



34



CUBIERTA



HGF-CLI/VE-10-PGS-P7B-034-Planta Cubierta Ventilacion - Extraccion



HGF HGF



HGF HGF HGF
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30.4.3.- NORMAS Y CRITERIOS GENERALES 30.4.3.1.- Normas Para el desarrollo del proyecto se ha considerado como base las normas que son aceptadas y utilizadas normalmente en nuestro país, bajo las cuales deberá regirse el Contratista Térmico para asegurar la correcta ejecución de las obras: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, A.S.H.R.A.E. Commitee on Industrial Ventilation. A Manual of Recommended Practice. Sheet Metal Air Conditioning Contractor National Asociation, S.M.A.C.N.A. Instituto Nacional de Normalización, I.N.N. Servicios Eléctricos y Combustibles, S.E.C. Otras instituciones que requieran y tengan jurisdicción en las instalaciones proyectadas tales como Servicio de Higiene Ambiental, Servicio Nacional de Salud, etc. Otras normas que puntualmente se indique para alguna aplicación en particular dentro de las Especificaciones Técnicas, tales como NFPA, UL, etc. Lo indicado en Especificaciones Técnicas en cuanto a las responsabilidades que tiene el Contratista General (“El Contratista”, de aquí en adelante) están por sobre cualquier indicación mostrada en planos y que solo son referencias para ordenar las actividades de los distintos subcontratistas de “El Contratista”. 30.4.3.2.- Criterios Generales Adicionalmente se tendrán en cuenta los siguientes criterios y/o recomendaciones. El Contratista General de la Obra, en adelante “El Contratista” será el responsable total de todas las instalaciones que se incluyen en este proyecto así como las coordinaciones y ajustes de terreno que correspondan, además deberá garantizar el total de los trabajos, de acuerdo a las indicaciones de las Bases administrativas. Será responsabilidad de “El Contratista”, la verificación de un buen sellado de las pasadas para canalizaciones de sus instalaciones. “El Contratista” será responsable de verificar las cotas y medidas en los diferentes recintos y equipamiento, verificando que sus equipos ofrecidos sean adecuados a lo proyectado o en su defecto plantear clara y oportunamente sus necesidades para que sean verificadas. “El Contratista” deberá verificar previo al montaje los planos de la especialidad (climatización) y los planos de coordinación general (en 3D) para confitmar la concordancia de la información. En caso de discrepancias, deberá ser resuelto en conjunto con la ITO asignada a la Obra por parte del Mandante. “El Contratista” deberá realizar fichas o planos de montaje de equipos que no tengan la misma configuración física y/o difieran las conexiones y/o espacios para mantención, con respecto a lo proyectado. 30.4.3.3.- Inspección de la obra por “El Contratista” Será responsabilidad de “El Contratista” informar y verificar que los requerimientos finales de los equipamiento e instalaciones se ajusten a lo proyectado por las especialidades, tales como especialidad eléctrica (arranques eléctricos, canalizaciones, etc.); especialidad de estructuras (pasadas, bases equipos, losas flotantes, etc.); y especialidad de Instalaciones Sanitarias (Arranques de agua, desagües, etc.). Los ajustes requeridos de los Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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proyectos complementarios de otras especialidades serán informados en un plazo adecuado desde el punto de vista de coordinación de las obras. Esto último es especialmente relevante en lo que se refiere a potencias eléctricas de equipos en general “El Contratista” adjudicado designará para toda la duración de la obra, un Profesional del rubro, a cargo de la obra. Este profesional estará a cargo del 100% de la obra, Adicionalmente se designarán Jefe de Areas, a saber Areas de Montaje de Piping, Montaje Ductos, Montaje de Equipos y Area Eléctrica, los que dependerán directamente del profesional de la obra. Para los cargos antes citados, cada proponente entregará la información curricular y los cambios durante el desarrollo de la Obra serán sujetos a aprobación por el propietario y/o la Inspección Técnica de Obra. Todos y cada uno de los profesionales contarán con trayectoria curricular demostrable en el rubro o especialidad en la cual se desempeñará de al menos 10 años para el profesional de la obra y 5 años para los Jefes de Area. Al respecto, la Inspección Técnica puede rechazar la participación de todos y/o cualquiera de los profesionales arriba indicados, los cuales deben ser repuestos en obra en un plazo no superior a 7 días corridos, sin involucrar retrasos en las actividades generales programadas, y/o generar causal de ampliación de plazo. 30.4.3.4.- De la Oferta La oferta será presentada en forma desglosada, de acuerdo al itemizado incluido como anexo de las Especificaciones Técnicas. Lo anterior permitirá a las partes contar con una base de información para evaluar eventuales aumentos o disminuciones de obra. 30.4.3.5.-Del proveedor Los materiales y nivel de trabajo deberán ser de primera calidad. No se permitirán materiales o componentes reutilizados. Todos los equipos deberán ser de diseño probado, no se aceptará prototipos, o sistemas, o equipos con menos de 2 años de operación en el mercado nacional. El proveedor es responsable de la selección del modelo, tipo y materiales de construcción de los componentes del Sistema, basado en la información contenida en esta Especificación Técnica, Planos y las Hojas de Datos que se adjuntan. Cualquier excepción hecha a lo indicado deberá ser claramente establecida en la oferta, detallándose la desviación, sugerencia y/o justificación. Al respecto si el proveedor detecta que su suministro no cumplirá los objetivos del proyecto o no puede garantizar la operación normal de su suministro, debe informar claramente de modo de revisar el proyecto, las condiciones de diseño o para realizar las correcciones y/u optimizaciones al diseño que permitan efectivamente cumplir los objetivos del proyecto. Si el proveedor dispone de opciones para el suministro, puede ofrecerlas en su cotización base, bajo el titulo de "opciones". No se aceptará ofertas incompletas o que solo contengan opciones no requeridas. 30.4.3.6.- Del Suministro “El Contratista” deberá suministrar los equipos de procedencia importada, desde fábricas o de casas matrices de origen, de los cuales sea distribuidor y/o representante reconocido formalmente, con el objeto que se hagan extensivas garantías y servicio técnico de cada equipo. La importación de equipos debe hacerse obligatoriamente a través de representantes autorizados en el país y deberán endosarse al cliente todas las garantías y condiciones del suministro, con costos incluidos en su oferta. Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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Los representantes en chile deberán acreditar presencia en el mercado y un servicio técnico que permita solucionar en forma pronta los problemas técnicos que se presenten. 30.4.3.7.- Ingeniería de Detalles Los planos desarrollados en la presente entrega deben entenderse como VALIDOS PARA COORDINACION. 30.4.3.8.- Planos “Como Construido” “El Contratista” asume la responsabilidad de entregar al término del trabajo y a su costo, los planos detallados de las instalaciones los que se entregarán en plano original y copia en disquetes AUTOCAD Release 2004 ó superior. 30.4.3.9.- Documentación “El Contratista” adjudicado entregará, sin costo adicional, los diagramas e informaciones del equipamiento y su instalación. Estos documentos serán adecuados y lo suficientemente detallados para que el cliente pueda resolver y llevar a cabo el control del montaje, puesta en servicio, operación, mantención y reparación de todos los equipos y componentes del sistema. Se solicita con la oferta al menos la información que se indica a continuación: Set completo de catálogos y datos técnicos de los equipos y componentes del sistema ofrecido. Selección computacional de equipos principales. Además deberá entregar de todo el equipamiento e instalación. Manual de mantención y servicio. Manual de Operación Manual de partes y piezas 30.4.3.9.1. Puesta en Marcha y Entrenamiento de Personal Se define un período de Puesta en Marcha y Entrenamiento del Personal. El Contratista dispondrá los servicios de puesta en marcha, con personal propio, supervisados por un ingeniero y/o Técnico Especializado. En este período se efectuarán los ensambles, calibraciones, mediciones, y puesta en marcha blanca, a fin de hacer entrega de los equipos y del sistema en óptimo estado de funcionamiento y servicio, realizando la entrega de las instalaciones a medida que estas se verifiquen que operan correctamente. Además, en este período el proveedor proporcionará entrenamiento por personal especializado para operarios del edificio. El entrenamiento será entregado en forma oportuna al personal del Cliente. El entrenamiento cubrirá todo el equipamiento y sistemas del edificio. Se define un período de puesta en marcha de 30 días desde la Entrega Provisoria. En este período “El Contratista” dispondrá de personal técnico (dos personas mínimo) en forma completa de lunes a viernes más medio día del sábado. 30.4.3.10.- Entrega Provisoria
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“El Contratista” adjudicado podrá solicitar la Entrega Provisoria de las instalaciones, con las instalaciones físicas terminadas, y con las etapas de mediciones terminadas y recibidas en conformidad, y las instalaciones operativas funcionando. 30.4.3.11.- Aceptación Final y Garantía Técnica de Sistema La aceptación final del sistema y de sus equipos, componentes y materiales, en el sentido de reconocer que cumple con las condiciones estipuladas en las Especificaciones Técnicas, será acordada por el cliente sólo después que el suministro y su instalación, al cumplirse la etapa de "Puesta en Marcha y Entrenamiento del Personal" satisfactoriamente. La vigencia de la Garantía técnica se mantendrá hasta que los reclamos oficiales planteados por deficiencias y/o fallas del equipo durante el período de garantía, hayan sido solucionados a satisfacción del cliente. Si durante el período de garantía del sistema y de los equipos se le encuentra algún defecto, ya sea que no satisface su funcionamiento o no den resultados satisfactorios las pruebas que se realicen en el, “El Contratista” eliminará por su cuenta las causas del reclamo, reparando o reemplazando las partes defectuosas o inadecuadas por nuevas que eliminen el problema, incluyendo todos los gastos de transporte, internación, desmontaje, montaje y nuevas pruebas. El servicio incluirá piezas, partes y mano de obra. Durante el periodo de garantía técnica estará disponible atención telefónica permanente, con los siguientes horarios: a.-



Contacto Telefónico con un Técnico Calificado dentro de 4 horas.



b.-



Técnico Calificado en el edificio dentro de 12 horas. “El Contratista” asumirá la responsabilidad total de la fabricación, calidad de los materiales, mano de obra y funcionamiento de todos los componentes del sistema otorgando la garantía sobre la totalidad del sistema. Esta garantía no cubre omisiones o fallas en coordinación que eventualmente se originen en los proyectos. El monto de la garantía bancaria, que se solicite en las bases administrativas no constituye límites para las obligaciones de garantía d”El Contratista” de otras sanciones y obligaciones que emanen del contrato.



30.4.3.12.- Servicio Técnico Post-Venta El proveedor se obliga a prestar Asistencia Técnica permanente al cliente, con el objeto de atender sus consultas relacionadas con la operación y mantención de los equipos, como también asesoría frente a problemas, que puedan surgir en la operación y/o mantención. 30.4.3.13.- Movilización de Equipos El izamiento y traslado de los equipos será por “El contratista”. Para la movilización de equipos y componentes, “El Contratista” considerará en su estructura de costos todas las precauciones y medidas de seguridad que permitan movilizaciones e izamientos de equipos sin inconvenientes. Aún así deberá contar con un seguro por responsabilidad civil por daños propios, a los equipos y a terceros que cubran los riesgos implícitos en la movilización e izamiento de equipos. No se deberán movilizar equipos sin contar con la póliza de seguro citada. 30.4.3.14. Niveles de Ruido y Vibración. Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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“El Contratista” adjudicado, a través de su Ingeniero de Obras, entregará en un plazo máximo de 45 días corridos desde la fecha de contrato, todos los requerimientos y detalles de montaje de equipos adicionales a los previstos en el proyecto, de los equipos, que generen ruido y/o vibración (Equipos polivalentes, bombas de Agua Manejadoras de aire y ventiladores en general). Los detalles incluirán, amortiguadores de su suministro y otras medidas tendientes a minimizar el nivel de ruido y la transmisión de vibraciones. También informará la necesidad de aislaciones acústicas especiales, que no estén incorporados en proyecto. 30.4.3.15.- Aprobación Equipamiento Previo a la confirmación de orden de compra a fabricantes “El Contratista” adjudicado someterá a aprobación la selección del equipamiento ofertado, por parte de la I.T.O. “El Contratista” adjudicado proveerá toda la información técnica del equipamiento, incluida la selección computacional del equipamiento. 30.4.4.- CONDICIONES DE DISEÑO El presente proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Viña del Mar. Antecedentes Generales 30.4.4.1.- Ubicación V Región de Chile. 30.4.4.2 Condiciones de Diseño Exteriores Viña del Mar STAT daily average Max dry bulb T°C Max wet bulb T°C Radiación solar extraterr estre w/m2



ENE 16,6



FEB 16,4



MAR ABR 15,6 13,9



MAY 13



JUN AGO SEPT OCT NOV 11,6 11,6 11,8 11,6 12,9 15,5



31,3



29,4



30,5 30,5



27,8



25,6 25,6 27,6 25,6



27,9 27,1



18,9



20,1



2117,9



17,2



14,9 15,1 14,3



16,6 18,7 19,1



1410,6



1398



1379 1355



1335



1335 1323 1335 1355 1378 1399 1410



Outdoor Winter design T°C 99.6% Maximum dry Bulb T°C 0.4%



-0,6 30
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Maximum wet Bulb T°C 0.4%



18



month



1



Definidas por la Especialidad: Eficiencia Energética 30.4.4.3 Condiciones de Diseño Interiores RECINTO/SECTOR



Procedimientos y Diagnostico Laboratorios y UMT Zona Inmunología Zona Hematología Zona Química Laboratorio rutinas y urgencias orinas Laboratorio rutinas y urgencias hormonas Laboratorio rutinas y urgencias gases Laboratorio rutinas y urgencias bioquímica Laboratorio rutinas y urgencias hematología Laboratorio rutinas y urgencias coagulación Laboratorio fibrosis quística Laboratorio toxico drogas



TEMPERATURA INTERIOR INVIERN VERANO O °C °C 23-24 20



HUMEDAD RELATIVA CONTROL VERANO INVIERNO HUMEDAD % % 50% 50% S/C



23-24 23-24 23-24 23-24



20 20 20 20



50% 50% 50% 50%



50% 50% 50% 50%



S/C S/C S/C S/C



23-24



20



50%



50%



S/C



23-24



20



50%



50%



S/C



23-24



20



50%



50%



S/C



23-24 23-24 23-24



20 20 20



50% 50% 50%



50% 50% 50%



S/C S/C S/C



Unidades de Emergencia Zona de Boxes Zona de Atención Zona de Procedimiento y Observación



24 24 24



24 24 24



50% 50% 50%



50% 50% 50%



S/C S/C S/C



AREA UCI/UTI Zona UCI Zona UCI, box y estación enfermería Zona UCI, aislados Zona UTI Zona de Box Sector Aislados



24 24 24 24 24



24 24 24 24 24



50%



50%



50%



50%



S/C SI SI S/C SI
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Zona de Pabellones y Post operados Área de neonatología



18° a 27° 18° a 27° 22° a 27° 22° a 27°



50% 50%



50% 50%



SI S/C



Area Hospitalización Hospitalización (general) Aislamiento



24 24



20° 20°



50%



50%



S/C SI



Otros Recintos Oficinas Administrativos Salas de Espera Sala de Residencias médicos



24 24 24



20° 20° 20°



50% 50% 50%



50% 50% 50%



S/C S/C S/C



RECINTO/SECTOR



Imagenologia Resonancia Magnética Densitometria ósea Mamografía Tomografía computada (Scanner) Eco tomografía Rayos X



TEMPERATURA INTERIOR INVIERN VERANO O °C °C 23-24 20 23-24 20 23-24 20 23-24 20 23-24 20 23-24 20 23-24 20



HUMEDAD RELATIVA INVIERN VERANO O % % 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%



CONTROL HUMEDAD s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c



Farmacia



23-24



20



50%



50%



s/c



Sedile



23-24



20



50%



50%



s/c



S/C: Sin Control 30.4.4.4.- Ventilación y Distribución de Aire RECINTO/SECTOR Procedimientos y Diagnostico Laboratorios y UMT Zona Inmunología Zona Hematología Zona Química



EXTRACCIO MOVIMIENTO AIRE AIRE N AIRE EXTERIOR EXTERIOR AIRE C/H C/H 100% VICIADO 12 2 NO 100%



6 6 6



2 2 2
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Laboratorio rutinas y urgencias orinas Laboratorio rutinas y urgencias hormonas Laboratorio rutinas y urgencias gases Laboratorio rutinas y urgencias bioquímica Laboratorio rutinas y urgencias hematología Laboratorio rutinas y urgencias coagulación Laboratorio fibrosis quística Laboratorio toxico drogas



6



2



NO



100%



Positiva



6



2



NO



100%



Positiva



6



2



NO



100%



Positiva



6



2



NO



100%



Positiva



6 6 6



2 2 2



NO NO NO



100% 100% 100%



Positiva Positiva Positiva



12 12



2 2



NO NO



S/D S/D



6



2



NO



S/D



Positiva Positiva Mayormente Negativ a



AREA UCI/UTI Zona UCI Zona UCI, box y estación enfermería Zona UCI, aislados Zona UTI Zona de Box Sector Aislados



6 6 6 6 6



2 12 12 2 12



NO SI SI NO SI



100% 100% 100% 100%



Positiva Negativa Positiva Positiva Negativa



Area pabellones Zona de Pabellones y Post operados Area de neonatología



15 6



15 2



SI NO



100% 100% s/f



Positiva Positiva



Area Hospitalización Hospitalización (general) Aislamiento



3 8



2 12



SI SI



100% s/f 100% C/f



Positiva Negativa



2 0 a 12 por sens or



SI SI



100% s/f 100% s/f



Positiva Positiva



Unidades de Emergencia Zona de Boxes Zona de Atención Zona



de Procedimiento Observación



Otros Recintos Oficinas Administrativos Salas de Espera



y
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CO2 Sala de Residencias médicos



2



RECINTO/SECTOR



MOVIMIENTO AIRE AIRE EXTERIOR C/H C/H 2a3 2a3 2a3 2a3



Imagenologia Resonancia Magnética Densitometria osea Mamografía Tomografía computada (Scanner) Ecotomografia Rayos X Farmacia



SI



100% s/f



AIRE EXTERIOR 100% NO NO NO NO



Positiva



EXTRACCIO N AIRE VICIADO



CONDICION DE PRESION Positiva Positiva Positiva Positiva



2a3 2a3 2a3



NO NO NO



Positiva Positiva Positiva



2a3



NO



Positiva



8



SI



Positiva



Sedile Cuidados Intensivos (-) Inyección en el centro, extracción en el fondo 30.4.4.5.- Ventilación Aire Exterior Extracción Baños públicos Extracción baños privados



: 25 mch por persona. : 30 cambios/hora : 15 cambios/hora



30.4.4.6.- Temperaturas de Agua TEMPERATURAS DE AGUA SISTEMA CIELOS RADIATIVOS MANEJADORAS Y FANCOILS



AGUA FRIA AGUA CALIENTE SURTIDOR RETORNO SURTIDOR RETORNO °C °C °C °C 16 20 35 30 10 15 45 40



30.4.4.7.- Sistemas AREA Administración Contabilidad Sedile (área estéril) Auditorio



AA-F/A



AA-F/AE AA-F/ME C-RAD X X



C-A/CAL EXT



X
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Hospitalización Vestidores Casino Cocina Lavandería Bodegas Talleres Bodega Farmacia Lavado de carros Farmacia Pabellón Quirúrgico Pabellón Partos Esterilización Recuperación Rayos X Laboratorio Urgencia Consultorio SIMBOLOGIA AA-F/A AA-F/AE AA-F/ME C-RAD C-A/CAL EXT INY



X X X



X X X X X



X



X X X X X



X X X X X X X X X



X



AIRE ACONDICIONADO CON FILTRADO ABSOLUTO AIRE ACONDICIONADO CON FILTRADO ALTA EFICIENCIA AIRE ACONDICIONADO CON FILTRADO MEDIO CIELO RADIATIVO CALEFACCION CON AIRE CALIENTE EXTRACCION DE AIRE INYECCION DE AIRE FILTRADO



30.4.4.8.- Barreras Térmicas Según estudio de Especialidad “Eficiencia Energética” 30.4.4.9.-Agua Caliente Sanitaria Consumo agua Caliente (Criterio entregado por Ruben Astudillo Asesor del SSVQ) 200 Lts agua caliente por cama 700 camas Se obtienen 140.000 @ 45°C O su equivalente de acumulación 100.000 lts @ 60°C



Peaks de ocupación del Agua Caliente (Criterio entregado por Jose Luis Moya SSVQ) 2/3 del consumo diario entre las 7:30 y 10:00 am (Peak-1) 1/6 del consumo diario entre las 11:00 y 13:00 hrs (Peak-2) 1/6 del consumo diario entre las 17:00 y 20:00 hrs (Peak-3) Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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Conclusiones 1.-



El peak mayor de consumo es entre las 7:30 y 10:00 (2,5 horas) y es donde se consumen 66.000 lts a 60°C



2.-



Para este peak se requieren 3869 Kw de energía para calentar el volumen en 1 hora, pero como el calentamiento puede hacerse de noche este valor por hora es mucho más bajo (484 Kw para 8 horas de calentamiento)



3.-



Se definen 8 estanques de 8.250 lts cada uno, que completan un total de 66.000 lts, volumen que cubre el 100% del Peak. Entre el Peak-1 y peak-2, se estima basta con considerar el calentamiento del 100% de 1 estanque y el saldo se habrá calentado en el periodo de descarga del Peak-1, luego para definir la bomba de calor auxiliar, se debe considerar el 100% de un estanque, en 1 hora, es decir: 8.250 lts x 1.0 x(50°C)x4/3412 = 484 Kw.



4.-



El calentamiento se producirá por una bomba de calor aire-agua la que levantará temperatura hasta 55°C , dado que el equipo es capaz de trabajar con agua ahasta 60°C. El salto térmico faltante se logrará con un calefactor eléctrico ubicado en cada estanque. Se considera para evaluar la potencia de cada calefactor lo siguiente Potencia = 8.250 lts x 5°C / 1 hora



48,4 Kw, definiéndose 50 Kw.



Para el calentamiento nocturno y en 8 horas se puede levantar la temperatura de todos los estanques considerando 1 hora por cada estanque. Luego desde el punto de visto de potencia eléctrica, el peak simultaneo sería de 1 estanque a la vez, con control desde el sistema de control centralizado
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30.4.5.- DESCRIPCION DE LA INSTALACIÓN El proyecto se enmarca en un diseño que sea energéticamente eficiente. Bajo esta condición se deben implementar tecnologías y estrategias de diseño que se acerquen a este propósito. Existe un estudio previo por parte del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota elaborado por especialistas en eficiencia energética que entregan los lineamientos y requerimientos para poder lograr un edificio enérgicamente adecuado y con sistemas interrelacionados para este propósito Dentro de los marcos referidos se propone un diseño basado en utilizar equipamiento que permita la generación de agua fría y caliente en forma simultánea denominados equipos polivalentes, equipos que son capaces de recuperar energía en enfriamiento y calefacción de manera de optimizar su eficiencia. Estos equipos se han proyectado hasta cubrir la ”polivalencia” de la instalación. En general se ha considerado un equipo polivalente, siendo el resto de los equipos, del tipo bomba de calor Adicionalmente y de acuerdo a las recomendaciones de la especialidad “Eficiencia Energética” con aceptación por parte del Mandante a través de su Inspección Técnica de Especialidad (ITE), se considera el uso de sistemas de cielos radiativos los que permiten atender grandes sectores como hospitalización con un bajo consumo energético, estos sistemas se considerarán en zonas de baja carga térmica y debe resolverse la ventilación adecuada para cada recinto atendido por este equipamiento. Para recintos que tengan una fluctuación de carga importante en el día se contemplará el uso de un sistema combinado de cielo radiativo y equipos con movimiento de aire (típicamente fancoils). Esta opción permitirá que en condiciones de carga base (poca carga), los requerimientos de enfriamiento sean atendidos por el cielo radiativo y en condición de demanda máxima con el cielo radiativo y los equipos de apoyo. Para recintos que tengan grandes cargas térmicas y/o trabajen con grandes volúmenes de aire exterior y no puedan recircularse (pabellones quirúrgicos y otros), se contemplara la implementación de recuperadores de calor del tipo aire-aire, sistemas que permitirán disminuir fuertemente los consumos energéticos, especialmente en invierno, en donde se ha evaluado tienen un mejor comportamiento. 30.4.5.1.- Central de Agua Fría/Caliente Según evaluaciones recientes con la Especialidad de Eficiencia Energética se han generado modificaciones a la Central Térmica que se pasa a explicar



Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización



Pág. 20 / 142



MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR – QUILLOTA UNIDAD E.P.H. Y PROYECTOS DISEÑO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE N°



ITEM



MODIFICACION ASOCIADA



De a se las



1



Separación de los sistemas Cielos radiativos y sistemas de UMAS/FC respecto de sus temperaturas de suministro de agua fria y caliente



Se genera la separación de los sistemas de agua fria y caliente que atienden cielos radiativos y UMAS/Fancoils, con cambios importantes en los diseños de redes de agua fria y caliente de los pisos del Hospital. Adicionalmente se generan variaciones en las cantidades y capacidades de las bombas secundarias, dado que se separan los sistemas y tambien sus centrales.



En base a ajustes en los estudios de la Especialiadad de Eficiencia Energética se ha concluido que se debe:



a.- Disminuir la cantidad de equipos Polivalentes dado que los analisis demuestran que no existe una simultaneidad de cargas térmicas que superen la potencia de un equipo



2



Modificaciones en La central Termica



b.- Que en el sistema de cielos radiativos la simultaneidad es minima, luego no se justifica el uso de equipos Polivalentes



c.- Que en el sistema de UMAS y Fancoils, la polivalencia se justifica en un solo equipo, luego se mantiene un equipo polivalente y los 4 restantes serán bombas de calor.



d.- Las centrales Térmicas de Cielos Radiativos y UMAS/Fancoisl mantienen su actual posición solo se generan ajustes en el bombeo de agua y además se incorporan válvulas motorizadas para desviar los flujos de agua desde las bombas decalor, según sea el modo de operación (frio/Calor)



Centrales Térmicas y el detalle es como sigue:



CENTRALES SEPARADAS



REQUERIMIENTO DE



FRIO



546



REQUERIMIENTO DE



CALOR



564



CENTRAL CIELOS RADIATIVOS PROYECTADO ACTUALMENTE, FRICKE EQUIPO



TIPO



EQUIPOS AJUSTADOS EN CAPACIDAD BOMBA CALOR CLM-CL-CHBC-03-A-01 AIRE-AGUA BOMBA CALOR CLM-CL-CHBC-03-A-02 AIRE-AGUA



INSTALADO CONDICION



OPERACIÓN



FRIO



CALOR



FRIO



CALOR



KW



KW



KW



KW



BASE



752



565



752



565



RESPALDO



752



565



0



0
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0



TOTALES



1504



1130



752



565



PORCENTAJE DE RESERVA



2.75



2.00



1.38



1.00



CENTRAL UMAS/FC



REQUERIMIENTO DE



FRIO



2954



REQUERIMIENTO DE



CALOR



2192



PROYECTADO ACTUALMENTE, FRICKE EQUIPO TIPO EQUIPOS MANTIENEN CAPACIDAD ORIGINAL POLIVALENTE CLM-CL-CHP-03-A-01 AIRE-AGUA BOMBA CALOR CLM-CL-CHBC-03-A-03 AIRE-AGUA BOMBA CALOR CLM-CL-CHBC-03-A-04 AIRE-AGUA BOMBA CALOR CLM-CL-CHBC-03-A-05 AIRE-AGUA BOMBA CALOR CLM-CL-CHBC-03-A-06 AIRE-AGUA



TOTALES PORCENTAJE DE RESERVA



INSTALADO CONDICION



OPERACIÓN



FRIO



CALOR



FRIO



CALOR



KW



KW



KW



KW



BASE



871



665



871



665



BASE



871



665



871



665



BASE



871



665



871



665



BASE



871



665



871



665



RESPALDO



871



665



0



0



4355



3325



3484



2660



1.47



1.52



1.18



1.21



De común acuerdo con el mandante se ha convenido un sistema de respaldo del tipo N+1. El tamaño de los cilindros de agua caliente será dimensionado para lograr obtener los caudales de acumulación necesarios bajo el concepto de disponibilidad indicados y según los perfiles de operación más desfavorables. 30.4.5.2.- Agua Caliente Sanitaria Se considera la producción de agua caliente sanitaria mediante la acumulación del volumen requerido en ocho estanques de 8.250 lts.. El calentamiento del agua se hará por dos vías Calentamiento inicial desde 10°C a 55°C mediante el uso de dos equipos bombas de calor aire-agua, una de ellas de respaldo Calentamiento desde 55°C a 60°C, mediante el uso de calefactor eléctrico, incorporado en los cilindros de agua caliente. El calefactorv eléctrico permitirá generar el calentamiento adicional requerido y eventualmente y a conveniencia del Mandante, este podrá continuar calentando estanques por sobre 60°C en condición de agua estacionaria
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30.4.5.3.- Distribución de Agua Fria/Caliente La producción de agua fría/caliente se distribuirá mediante el siguiente sistema de bombeo, propuesto: Bombas primarias de caudal de agua constante las que cubrirán el paso de agua por los equipos polivalentes, entre colectores de surtidor y retorno Bombas secundarias a partir del colector surtidor de agua fría y caliente. Las bombas secundarias serán de caudal variable, el cual estará en dependencia del consumo real por cada equipo Terminal traducido en variaciones de presión generadas por las aperturas o cierres de válvulas en equipos terminales, válvulas que a su vez serán reflejo de la variación de la carga en los recintos atendidos. Las referidas bombas secundarias serán controladas por un variador de frecuencia que a su vez responderá a una señal del Control Centralizado 30.4.5.4.- Materialidad de las Cañerías Para la distribución de agua fría y caliente se define considerar tuberías en polipropileno (PPR) o PEX, con diseño para agua fría y caliente. Esta definición ya ha sido aceptada por el SSVQ. Para diámetros superiores a 1 ½” el AITE del SSVQ solicita considerar cañerías de cobre. Lo anterior considerando la ubicación del Hospital, muy próximo al mar, luego la incidencia de un ambiente salino en tuberías metálicas acortará su vida útil relevantemente. Las tuberías en PPR ó PEX se espera tengan una vida útil en el entorno de 50 años. Se debe resolver adecuadamente las dilataciones de las cañerías Todas las tuberías no metálicas deberán contar con barrera de oxigeno certificada de acuerdo a norma DIN 4726. Para efectos del transporte deberán contar con un estabilizador de la radiación UV, para cubrir el periodo de transporte y montaje. Para instalaciones al aire libre se deberán considerar tuberías compuestas con capa protectora UV. En condiciones de que no se cuente en el mercado con los diámetros de cañerías de cobre, requeridos, estas cañerías podrán ser reemplazadas por PPR ó PEX. Para efectos de dimensionamiento de las redes de agua fria y caliente el proyecto ha considerado los diámetros cañerias de acero. El Contratista deberá ajustar sus diametros en función del diametro interior libre que efectivamente tengan sus tuberias de PPR o PEX o su equivalente en otra materialidad, afin de evitar caidas de presión indebidas en los circuitos y la consiguiente pérdida de caudal como resultado final. 30.4.5.5.- Recuperación de Calor El Hospital cuenta con recintos que requieren operar con 100% de aire exterior, es decir el 100% de aire que se inyecta debe ser expulsado. Bajo este principio sanitario, se pierde una importante cantidad de energía. Se define incorporar en los sistemas descritos recuperadores de calor que permiten trasferir energía térmica desde un flujo caliente a otro frío, logrando precalentar o su operación inversa, logrando preenfriar. El aire de ingreso. Los recuperadores propuestos deben estar diseñados y certificados de modo de asegurar que los aire de inyección (aire limpio) y el de extracción (aire contaminado), no se cruzarán entre si. Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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Este principio es posible también aplicarlo con sistemas de extracción de baños y aire exterior para el edificio. En todos los casos podrá considerarse un by-pass en los sistemas de ductos de modo que cuando la opción de recuperación, por temperaturas exteriores, no sea relevante, el sistema pueda desviar los flujos de aire de modo que no circulen por los intercambiadores de calor, de esta forma no se penaliza innecesariamente la potencia el motor Para esta operación se requiere que el motor cuente con un comando a través de un Variador de Frecuencia. En general se distinguen tres tipos de aplicaciones en modo recuperación de calor. a.- Recuperación en sistemas de aire exterior, en sistemas de ventilación horizontal b.- recuperación de sistemas de aire exterior en sistemas de ventilación vertical Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización



Pág. 24 / 142



MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR – QUILLOTA UNIDAD E.P.H. Y PROYECTOS DISEÑO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE



c.- Recuperación en pabellones quirúrgicos con recuperados incorporados en manejadoras de aire.



30.4.5.6 Cielo Radiativo Se contempla en los recintos definidos, sistema de enfriamiento y calefacción mediante cielos radiativos, fabricados en tuberías de PPR. Las tuberías podran trabajar hasta 4 bar y a una temperatura máxima de agua caliente de 70°C. En la selección de estos elementos debe ser considerando cielo metálico. Para el diseño se ha considerado el proveedor Aquatherm Las condiciones de operación serán:
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30.4.5.7.- Sistemas 30.4.5.7.1.- Pabellones Quirúrgicos. Se define que cada pabellón contará con un equipo independiente del sistema central de generación de energía para la climatización. El equipo estará compuesto por una manejadora de aire con diseño para el uso, con serpentín de expansión directa interconectado con unidad condensadora. La unidad condensadora será del tipo bomba de calor. El equipamiento asociado se ubicará en piso mecánico sobre los pabellones. Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización



Pág. 27 / 142



MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR – QUILLOTA UNIDAD E.P.H. Y PROYECTOS DISEÑO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE



Las manejadoras de aire serán 100% aire exterior con recuperadores de calor incorporadas en el equipo y con motor del ventilador accionado por un variador de frecuencia El filtrado de aire será mediante banco de filtros con 80% de eficiencia y filtrado absoluto con eficiencia de 99,95%, provistos de manómetros diferenciales como indicadores de limpieza de estos. Los pabellones tendrán una sobrepresión respecto a equipos adyacentes de al menos 2.5 mmca y tendrán extracción forzada mediante ventiladores de extracción los cuales estarán enclavados con la inyección de aire. El comando tanto de los motores de los equipos, VDF y sus controles será comandado por el sistema de Control que tendrá el Hospital (BMS) 30.4.5.7.2.- Pabellones de Partos Tendrán las mismas exigencias definidas para pabellones quirúrgicos 30.4.5.7.3.- Sedile Tendrán las mismas exigencias definidas para pabellones quirúrgicos 30.4.5.7.4.- Sector Urgencia Para el sector de Urgencias se considera climatización basado en manejadora de aire con tratamiento de frio/calor, con filtrado del 85% de eficiencia y 100% de aire exterior 30.4.5.7.5.- Central de Esterilización/Laboratorio Se contempla climatización en base a manejadoras de aire con serpentín de agua fría y caliente. El sistema de filtrado se propone sea mediante banco de prefiltros y filtros que otorguen un nivel de filtrado del 85% de eficiencia. 30.4.5.7.6.- Hospitalización Los sectores de hospitalización serán climatizados mediante la incorporación de cielos radiativos y una adecuada ventilación. 30.4.5.7.7.- Salas de Espera Para estos recintos que cuentan con una gran concentración de público, se contemplará un sistema de uso combinado entre cielo radiativo y unidades de movimiento de aire (manejadoras de aire ó fancoils según requerimiento). En condiciones de bajo número de público se utilizará el cielo radiativo. En condiciones de alta concentración de personas se utilizará el cielo radiativo más el sistema de movimiento de aire adicional. El sistema de filtrado se propone sea mediante banco de prefiltros y filtros que otorguen un nivel de filtrado del 65% de eficiencia.
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Para los recintos en que se cuente con cargas térmicas irregulares, se evaluará considerar el incorporar cielos radiativos para la carga base y el diferencial cubrirlo con equipos de manejo de aire. La carga base definirá el uso o no de los cielos radiativos. 30.4.5.8.- Ventilaciones Los ventiladores asociados a sistemas de ventilaciones serán diseñados considerando que cuenten con una alta eficiencia (rendimiento) el motor, los rendiciones no serán inferiores al 80%. Se considerarán las recomendaciones del estándar de ASHRAE 90.1 Para los sistemas de reposición de aire, especialmente en zonas con importantes ocupancias se debe considerar sensores de calidad de aire (sensores de CO2), los que en función de la concentración de personas, podrán ajustar los caudales de aire exterior, con el consiguiente ahorro en consumo eléctrico del motor (requiere VDF). También se presentará un ahorro en el filtrado del equipamiento lo que redundará en disminución de costos de mantención. Los sensores de CO2 deben ser proporcionados por la especialidad de Control Centralizado, y los VDF a emplear serán suministrados por el contratista térmico. Los recintos a considerar son:  Salas de Espera.  Biblioteca.  Auditorio.  Casino.  Cafeteria.  Vestidores.  Vestuario de todo el personal y de pabellón.  Gimnasio rehabilitación.  Piscina 30.4.5.8.1.- Baños Para la ventilación de baños se contemplan sistema de extracción basados en ventilador de extracción, principalmente del tipo centrífugo y red de ductos con rejillas de extracción en los recintos atendidos. La distribución y zonificación será definida con un criterio de: Operación, referido a que los sectores atendidos tengan un uso de operación similar. Distribución, referido a que los recintos atendidos se encuentre cercanos entre sí no generando grandes avances de ductos. Adicionalmente se propone considerar el incorporar sensores de presencia que permitan controlar las extracciones de recintos públicos y privados, de modo de contar con extracción al momento de ser ocupados y algunos minutos después que los recintos se encuentren desocupados.
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Para la ventilación de Bodegas/Archivos/Talleres y recintos menores se contemplan sistemas de extracción basados en ventilador de extracción, principalmente del tipo centrífugo y red de ductos con rejillas de extracción en los recintos atendidos. La distribución y zonificación será definida con un criterio de: Operación, referido a que los sectores atendidos tengan un uso de operación similar. Distribución, referido a que los recintos atendidos se encuentre cercanos entre sí no generando grandes avances de ductos. 30.4.5.8.3.- Cocina Las cocinas deberán ser atendidas con el siguiente criterio Extracción de aire asociada a Campana mediante ventilador centrífugo de diseño con motor externo y red de ductos a campana en fierro negro de 3 mm de espesor, soldada, con registros para limpieza. Templador cortafuego con fusible térmico entre el ducto de fierro negro y la campana de extracción El ventilador de reposición de aire atiende adicionalmente otros sectores, luego su comando partir/parar será desde el Control centralizado, enclavado con ventilador de extracción y comando local en cocina mediante botonera. Para esta aplicación no se considera recuperación de calor. La descarga de aire desde campana de cocina se ubicará en zona alejada de tomas de aire. El comando partir/parar del ventilador asociado de la campana de cocina, será. En forma local desde botonera junto a campana o en lugar próximo para comando pro el operador. 30.4.5.8.4.- Extracción Estacionamientos. Las zonas de estacionamientos que no queden adecuadamente ventiladas en forma natural, deberán ser ventiladas en forma mecánica a través de ventiladores típicamente del tipo tubo axial, en salas apropiadas a su requerimiento de espacio y mantenimiento El sistema de extracción será energéticamente eficiente al definir que sus ventiladores sean de caudal variable a través de VDF y comandados por sensores de monóxido de carbono de acción modulada. Luego ante una condición de bajo requerimiento de extracción, los ventiladores ajustarán su caudal y por consiguiente su consumo eléctrico. 30.4.5.9.- Presurizaciones de Escaleras Se presurizarán las escalas que se exigen en la Normativa vigente, mediante sistemas compuestos por: Ventilador, típicamente ventilador centrífugo Red de ductos por shaft protegido contra el fuego Rejillas en caja de escala a presurizar.
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La partida del ventilador será comandada en forma directa por el Panel de Incendio. Eventualmente y a modo de información el BMS podrá incorporarse a monitorear el sistema. El sistema de Control (BMS) debe incorporar sensores de humo en ductos de toma de aire para la presurización de las escaleras, de modo de asegurar el NO ingreso de humos a estas vías de evacuación



30.4.6.- SUMINISTRO DE EQUIPOS 30.4.6.1.- EQUIPOS PRODUCTORES DE AGUA FRIA/CALIENTE Se requieren unidades caracterizadas por elevados valores de eficiencia (EER) y por la utilización del refrigerante R134A, R407 ó R410 Los equipos deberán considerar su uso en ambiente salino, por lo cual deberán considerán los tratamientos de fábrica, adecuados que aseguren la vida útil de los mismos. Como minimo se requiere tratamiento fenólico en aletas de condensadores y pintura resistente a la corrosión en todas sus partes expuestas al ambiente salino Los equipos contarán con tarjeta de comunicación de protocolo abierto para integrarsec al sitema de Control Cebtralizado del Hospital Grupos Termofrigoríficos Polivalentes Grupos termofrigoríficos polivalentes con conmutación automática del régimen de funcionamiento para instalaciones a cuatro tubos, e instalación en el exterior. La unidad se suministrará dotada de aceite no congelable y carga de refrigerante, habiendo pasado en fábrica las pruebas de funcionamiento pertinentes, por lo que en el lugar de instalación sólo será necesario efectuar las conexiones hidráulicas y eléctricas. Máquina cargada de refrigerante ecológico R134a. Composiciones Unidad Estándar Estructura Base y estructura portante formadas por perfiles en chapa de acero cincado en caliente de espesor adecuado. Pintura de todas las piezas con polvo poliesteres. Compresores de Tornillo El equipo contará con compresores de tornillo semiherméticos con dos rotores de cinco y seis lóbulos. El rotor de cinco lóbulos está acoplado directamente en el motor de dos polos (2950 r.p.m.) sin interposición de multiplicadores de revoluciones. El proceso de compresión se realiza cinco veces en cada rotación del motor y, por lo tanto, la descarga del gas se realiza de modo continuo sin las pulsaciones características de los compresores alternativos. Los rotores son fabricados con máquinas de control numérico de última tecnología, que también se utiliza para la elaboración mecánica del alojamiento de los cojinetes. La válvula de corredera puede parcializar la potencia Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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frigorífica de cada compresor al 50 y 75%. Los motores están dotados de, dispositivos eléctricos para la limitación de la corriente absorbida al arrancar los compresores, y sistema de puesta en marcha en vacío, programado de serie. Una válvula de retención, situada en la impulsión del refrigerante, previene las rotaciones inversas de los rotores tras la parada. Los cojinetes especiales, que no requieren mantenimiento, permiten ciclos de trabajo muy largos. La lubricación es de tipo forzado, sin la utilización de bomba del aceite. El separador del aceite de alto rendimiento incorporado asegura una presencia constante del aceite en el compresor. Los rotores están equilibrados dinámicamente, lo que asegura la ausencia de las vibraciones típicas de los compresores alternativos. La ausencia de vibraciones, la falta de válvulas dedicadas de aspiración y de impulsión, las estrictas tolerancias de fabricación, los sofisticados controles de calidad durante el proceso de producción, junto con el número de piezas en movimiento, aseguran una alta fiabilidad y bajo nivel sonoro del compresor. Cada compresor está dotado de protección térmica del motor con rearme manual, de un control de la temperatura de descarga, de un control visual y de flotador de nivel del aceite y de una resistencia eléctrica para la calefacción del cárter con el compresor parado. Intercambiador Agua-Refrigerante Contará con intercambiador multitubular con expansión directa, pasos asimétricos en el lado del refrigerante para mantener la correcta velocidad del mismo en el interior de los tubos en la evaporación. Camisa de acero revestida con elastómero expandido de celdas cerrada anticondensación. Los tubos son de cobre estriado en la parte interior para favorecer el intercambio térmico y mandrilado mecánicamente en las placas de tubos. El intercambiador está dotado de una resistencia eléctrica anticongelante para evitar la formación de hielo en su interior, cuando la unidad está alimentada eléctricamente pero no funciona. Con la unidad en funcionamiento, en cambio, la protección está asegurada gracias a un presóstato diferencial en el lado agua. Intercambiador Refrigerante-Aire Batería de tubos de cobre y aletas de aluminio espaciadas de forma adecuada para garantizar el mejor intercambio térmico. En la parte inferior del intercambio se ha integrado un circuito de sub-refrigeración que permite incrementar la potencia frigorífica. Intercambiador Refrigerante-Agua Intercambiador utilizado como recuperador de calor para la producción de agua caliente. Tipo multitubular con camisa de acero y haz de tubos de cobre con aletas exteriores integradas, mandrilados en las placas tubulares. Cabezales desmontables para permitir la inspección de los tubos. En la parte exterior, los intercambiadores están revestidos con colchón anticondensación de neopreno con celdas cerradas. El intercambiador está dotado de una resistencia eléctrica anticongelante para evitar la formación de hielo en su interior, cuando la unidad está alimentada eléctricamente pero no funciona.



Ventiladores
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Electroventiladores axiales con grado de protección IP 54 de rotor exterior, con palas perfiladas de aluminio fundido a presión, alojados en toberas de perfil aerodinámico, y dotados de red de protección para la prevención de accidentes. Motor eléctrico de 6 polos provisto de protección térmica incorporada. Circuito Frigorífico Cada circuito frigorífico incluye los siguientes componentes: Válvula de retención en descarga desde los compresores. Válvula de cierre descarga compresores. Válvula de cierre aspiración compresores. Válvula de cierre línea líquido. Electroválvula línea líquido. Filtro deshidratador con cartuchos sustituible. Indicador paso líquido con señalización presencia humedad. Válvula termostática con ecualizador exterior. Válvula de seguridad alta presión. Válvula seguridad baja presión. Transductores alta y baja presión. Presóstatos seguridad alta presión. Receptor y separador de líquido. Electroválvulas para configuración circuito. Cuadro Eléctrico de Potencia y Control, Fabricado Cuadro eléctrico de potencia y control, fabricado de conformidad a las normas EN 60204-1/IEC 204-1, equipado con: Transformador para el circuito de mando. Seccionador general de bloqueo puerta. Sección de potencia con distribución de barras. Fusibles y contactores para compresores y ventiladores. Bornas para bloqueo acumulativo alarmas (BCA). Bornes para ON/OFF remoto. Tableros de bornes de los circuitos de mando del tipo con muelle. Cuadro eléctrico para instalación en el exterior. Controlador electrónico. Relé secuencia fases.



Modelo Básico
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Las unidades termofrigoríficas polivalentes han sido estudiadas específicamente para el empleo en instalaciones a cuatro tubos. Por lo tanto, están dotadas, desde el punto de vista hidráulico, de dos secciones diferentes, una caliente (sección lado condensador) y otra fría (sección lado evaporador). Estas unidades permiten la producción de agua caliente y agua fría al mismo tiempo y de manera completamente independiente, adaptándose a las diferentes demandas de carga térmica en el interior del edificio. Básicamente, se pueden identificar tres configuraciones de funcionamiento, válidas independientemente de las condiciones ambientales exteriores: Producción solamente de agua fría (la unidad funciona como un simple enfriadora), Producción solamente de agua caliente (la unidad funciona como una bomba de calor aire agua) Producción combinada de agua caliente y fría (la unidad funciona como enfriadora dotado de recuperación total del calor de condensación). El paso de una a otra de las configuraciones de funcionamiento arriba mencionadas se realiza de modo completamente automático (microprocesador instalado en la unidad), intentando optimizar la energía consumida según las necesidades contingentes de carga térmica de los usuarios. Producción Solamente de Agua Fría La unidad funciona como una simple enfriadora y, por lo tanto elimina el calor excedente del ambiente interior (calor de condensación), enviándolo al ambiente exterior mediante un intercambiador de tubos con aletas aire-refrigerante (unidad de condensación). El agua se refrigera en un intercambiador multitubular refrigerante-agua (evaporador). Producción Solamente de Agua Caliente En este caso, la unidad funciona exactamente como una bomba de calor que, utilizando el calor del ambiente exterior mediante un intercambiador con unidad de aletas aire-refrigerante (evaporador), eleva el nivel de temperatura del agua que se debe enviar al ambiente interior mediante un intercambiador multitubular refrigeranteagua (condensador). La diferencia principal respecto a las bombas de calor tradicionales con inversión del ciclo de funcionamiento consiste en el hecho de que la producción de agua caliente se realiza en un intercambiador (que en adelante se denominará intercambiador multitubular de recuperación) distinto del evaporador multitubular. Ello es indispensable para mantener separadas las dos secciones caliente y fría, como es necesario para las instalaciones con cuatro tubos.



Producción Combinada de Agua Caliente y Refrigerada En caso de que los usuarios requieran simultáneamente la producción de agua caliente y fría, la unidad funciona exactamente como una enfriadora con recuperación total del calor de condensación. Se recupera el calor de condensación en un intercambiador multi-tubular refrigerante-agua (intercambiador de recuperación) para elevar el nivel de la temperatura del agua que se debe destinar al dispositivo de agua caliente. El proceso de evaporación del refrigerante se realiza en otro intercambiador de calor de haz tubular refrigerante-agua (evaporador) y permite quitar calor al agua, reduciendo el nivel de temperatura para satisfacer las exigencias del dispositivo de agua fría. Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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La filosofía de fabricación de las unidades termofrigoríficas polivalentes prevé el fraccionamiento de la potencia total (caliente y fría) en varios circuitos frigoríficos independientes (hasta un máximo de 2 para cada unidad). Esta solución permite, gracias a un sofisticado control con microprocesador instalado en las unidades, secundar mejor las variaciones de carga térmica interior adoptando, para cada circuito frigorífico, la configuración de funcionamiento considerada energéticamente más apropiada. La utilización de acumulaciones térmicas apropiadas, tanto en el lado frío como en el lado caliente, permite una modularidad efectiva de funcionamiento de la instalación a beneficio de los costes de explotación. Version requerida SL (Súper-Insonorizada) Versión súper silenciada. Esta configuración prevé un aislamiento acústico del comportamiento de compresores, una reducción del número de revoluciones de los ventiladores, una sección de condensación aumentada. Unidad con Dispositivo Bajas Temperaturas Velocidad Variable para el control de la condensación.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



GENERAL Código Cantidad Servicio Tipo de Equipo Temperatura exterior verano (B.S) Temperatura exterior invierno (B.S) CAPACIDADES MODO ENFRIAMIENTO Capacidad de enfriamiento máxima Potencia absorbida por compresores EVAPORADOR Temperatura de agua fría salida Temperatura de agua fría entrada Caudal de Agua fría Caída presión máxima CAPACIDADES MODO RECUPERACION Capacidad de enfriamiento máxima Potencia absorbida por los compresores Capacidad de calefacción máxima CAPACIDADES MODO BOMBA CALOR Capacidad Calefacción Potencia absorbida por los compresores CONDENSADOR Temperatura entrada de agua Temperatura salida de agua Caudal de Agua Caída presión máxima CONSUMOS ELECTRICOS REFERENCIALES Máxima potencia absorbida Máxima corriente absorbida Máxima corriente de punta Electricidad DIMENSIONES Y PESO Largo máximo Ancho máximo Altura máxima Peso máximo Marcas Aceptadas
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CLM-CL-CHP-03-A-01 1 Producción Agua fría/caliente Unidad generadora de agua fría y caliente en forma simultanea para atender UMAS y Fancoils 30°C 6°C 871 KW 189 KW 16,0 °C 20,0 °C 187 m3/h 70 Kpa 924 KW 155 KW 1047 KW 665 KW 144 KW 30°C 35°c 114 m3/h 35 Kpa 260 KW



380V/3f/50Hz 8800 mm 2260 mm 2350 mm 8630 Kgs



CLIMAVENETA



Pág. 36 / 142



MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR – QUILLOTA UNIDAD E.P.H. Y PROYECTOS DISEÑO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE



30.4.6.2.- BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUA Se consideran bombasde calor aire-agua con inversión de ciclo mediante conmutación manual del régimen de funcionamiento. La unidad se suministrará dotada de aceite no congelable y carga de refrigerante, habiendo pasado en fábrica las pruebas de funcionamiento pertinentes, por lo que en el lugar de instalación sólo será necesario efectuar las conexiones hidráulicas y eléctricas. Máquina cargada de refrigerante ecológico R134a, R407 ó R410 Los equipos deberán considerar su uso en ambiente salino, por lo cual deberán considerán los tratamientos de fábrica, adecuados que aseguren la vida útil de los mismos. Como minimo se requiere tratamiento fenólico en aletas de condensadores y pintura resistente a la corrosión en todas sus partes expuestas al ambiente salino Los equipos contarán con tarjeta de comunicación de protocolo abierto para integrarsec al sitema de Control Cebtralizado del Hospital DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD Compresores Se solicita equipos con compresores tipo tornillo Los motores estarán dotados de dispositivos eléctricos para la limitación de la corriente absorbida al arrancar los compresores, además de la puesta en marcha en vacío, programada de serie. Contarán con una válvula de retención, situada en la impulsión del refrigerante, para prevenir las rotaciones inversas de los rotores tras la parada. Con cojinetes especiales, que no requieren mantenimiento, permitiendo ciclos de trabajo muy largos. La lubricación será de tipo forzado, sin la utilización de bomba del aceite. El separador del aceite de alto rendimiento incorporado asegurará una presencia constante del aceite en el compresor. Los rotores estarán equilibrados dinámicamente, lo que asegura la ausencia de las vibraciones típicas de los compresores alternativos. La ausencia de vibraciones, la falta de válvulas delicadas de aspiración y de impulsión, las estrictas tolerancias de fabricación, los sofisticados controles de calidad durante el proceso de producción, junto con el número limitado de piezas en movimiento, aseguraran una alta fiabilidad y un bajo nivel sonoro del compresor. Cada compresor estará dotado de protección térmica del motor con rearme manual, de un control de la temperatura de descarga, de un control visual y de flotador del nivel del aceite y de una resistencia eléctrica para la calefacción del cárter con el compresor parado. Intercambiador agua-refrigerante Se considerará intercambiador multitubular con expansión directa, pasos asimétricos en el lado del refrigerante para mantener la correcta velocidad del mismo en el interior de los tubos en la evaporación. Camisa de acero revestida con elastómero expandido de celdas cerrada anticondensación. Los tubos serán de cobre estriado en la parte interior para favorecer el intercambio térmico y mandrilados mecánicamente en las placas de tubos. El intercambiador estará dotado de una resistencia eléctrica anticongelante para evitar la formación de hielo en su interior, cuando la unidad está alimentada eléctricamente pero no funciona. Con la unidad en funcionamiento, en cambio, la protección estará asegurada gracias a un presóstato diferencial en el lado agua.
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Se considerará batería de tubos de cobre y aletas de aluminio espaciadas de forma adecuada para garantizar el mejor intercambio térmico. En la parte inferior del intercambiador se integrará un circuito de sub-refrigeración que permite incrementar la potencia frigorífica. Ventiladores Contemplará electroventiladores axiales con grado de protección IP 54 de rotor exterior, con palas perfiladas e aluminio fundido a presión, alojadosen toberas de perfil aerodinámico, y dotados de red de protección para la prevención de accidentes. Motor eléctrico de 6 polos provisto de protección térmica incorporada. Circuito frigorífico Cada circuito frigorífico incluye los siguientes componentes: - válvula de retención en descarga desde los compresores, - válvula de cierre descarga compresores, - válvula de cierre aspiración compresores, - válvula de cierre línea líquido, - electroválvula línea líquido, - filtro deshidratador con cartucho sustituible, - indicador paso líquido con señalización presencia humedad, - válvula termostática con ecualizador exterior, - válvula de seguridad alta presión, - válvula seguridad baja presión, - transductores alta y baja presión, - presóstatos seguridad alta presión, - receptor y separador de líquido - válvula de inversión de ciclo de 4 vías, Cuadro eléctrico de potencia y control, fabricado Cuadro eléctrico de potencia y control, fabricado de conformidad a las normas EN 60204-1/IEC 204-1, equipado con: - transformador para el circuito de mando, - seccionador general de bloqueo puerta, - sección de potencia con distribución de barras, - fusibles y contactores para compresores y ventiladores, - bornes para bloqueo acumulativo alarmas (BCA), - bornes para ON/OFF remoto, - tableros de bornes de los circuitos de mando del tipo con muelle, - cuadro eléctrico para instalación en el exterior, - controlador electrónico, - relé secuencia fases Accesorios Tratamiento para la intemperie, en ambiente salino Amortiguadores de resorte Baterías con tratamiento "Fin Guard Silver" Protección baterías con rejilla Rejillas protección Conexiones bridas evaporador Interruptor flujo agua evaporador (suministrado por separado) Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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Sucesor de fases compresores Magnetotérmicos compresores Magnetotérmicos ventiladores Magnetotérmicos en las cargas Contactos libres de potencial para indicación func. Cables eléctricos numerados Secuenciador (suministrado por separado) Válvulas de expansión electrónica



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27



GENERAL Código Cantidad Servicio Tipo de Equipo Temperatura exterior verano (B.S) Temperatura exterior invierno (B.S) CAPACIDADES MODO ENFRIAMIENTO Capacidad de enfriamiento máxima Potencia absorbida total EVAPORADOR Temperatura de agua fría salida Temperatura de agua fría entrada Caudal de Agua fría Caída presión máxima CAPACIDADES MODO BOMBA CALOR Capacidad Calefacción Potencia absorbida por los compresores CONDENSADOR Temperatura entrada de agua Temperatura salida de agua Caudal de Agua Caída presión máxima CONSUMOS ELECTRICOS REFERENCIALES Máxima potencia absorbida Máxima corriente absorbida Máxima corriente de punta Electricidad DIMENSIONES Y PESO Largo máximo Ancho máximo
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CLM-CL-CHB-03-A-01/02 2 Producción Agua fría/caliente Unidad generadora de agua fría ó caliente tipo Bomba de Calor para atender Cielos Radiativos 30°C 6°C 752 KW 202 KW 16°C



20°C 161.6 m3/h 70 Kpa 565 KW 157 KW 30°C 35°C 114 m3/h 35 Kpa 248 KW
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28 29



Altura máxima Peso máximo



2250 mm 6910 Kgs



30



Marcas Aceptadas



CARRIER, MAQUAY, CLIMAVENETA



1 2 3



GENERAL Código Cantidad Servicio



4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 28 29 30



Tipo de Equipo Temperatura exterior verano (B.S) Temperatura exterior invierno (B.S) CAPACIDADES MODO ENFRIAMIENTO Capacidad de enfriamiento máxima Potencia absorbida por compresores EVAPORADOR Temperatura de agua fría salida Temperatura de agua fría entrada Caudal de Agua fría Caída presión máxima CAPACIDADES MODO BOMBA CALOR Capacidad Calefacción Potencia absorbida por los compresores CONDENSADOR Temperatura entrada de agua Temperatura salida de agua Caudal de Agua Caída presión máxima CONSUMOS ELECTRICOS REFERENCIALES Máxima potencia absorbida Máxima corriente absorbida Máxima corriente de punta Electricidad DIMENSIONES Y PESO Largo máximo Ancho máximo Altura máxima Peso máximo Marcas Aceptadas
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TRANE,



YORK,



CLM-CL-CHB-03-A-03/04/05/06 4 Producción Agua fría/caliente Unidad generadora de agua fría ó caliente Tipo Bomba de Calor para atender UMAS y Fancoils 30°C 6°C 871 KW 149 KW 10°C



15°C 150 m3/h 70 Kpa 665 KW 144 KW 40°C 45°C 114 m3/h 35 Kpa 260 KW



380V/3f/50Hz 8800 mm 2260 mm 2350 mm 8630 Kgs



CARRIER,



MAQUAY,
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CLIMAVENETA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 28 29 30



GENERAL Código Cantidad Servicio Tipo de Equipo Temperatura exterior verano (B.S) Temperatura exterior invierno (B.S) CAPACIDADES MODO ENFRIAMIENTO Capacidad de enfriamiento máxima Potencia absorbida por compresores EVAPORADOR Temperatura de agua fría salida Temperatura de agua fría entrada Caudal de Agua fría Caída presión máxima CAPACIDADES MODO BOMBA CALOR Capacidad Calefacción Potencia absorbida por los compresores CONDENSADOR Temperatura entrada de agua Temperatura salida de agua Caudal de Agua Caída presión máxima CONSUMOS ELECTRICOS REFERENCIALES Máxima potencia absorbida Máxima corriente absorbida Máxima corriente de punta Electricidad DIMENSIONES Y PESO Largo máximo Ancho máximo Altura máxima Peso máximo Marcas Aceptadas



CLM-CL-CHB-03-A-07/08 2 Generación Agua caliente sanitaria Unidad bomba de calor aire-agua 30°C 6°C -------



--------485 KW 144 KW 55°C 60°c 89 m3/h 37 Kpa 208 KW



380V/3f/50Hz 7200 mm 2260 mm 2350 mm 6540 Kgs



CARRIER, MAQUAY, CLIMAVENETA



TRANE,



30.4.6.3.- BOMBAS DE AGUA General Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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Se consulta el suministro de bombas de agua que recircularán el agua fría y caliente de las instalaciones proyectadas, también para el proceso de calentamiento del agua sanitaria. Se han proyectado bombas de agua centrifugas del tipo simple, en línea. Equipamiento a)



Se contemplan bombas de agua del tipo centrífuga, simples, de eje horizontal, de una etapa, serán importadas marca Bell And Gossett, serie 80 y serie 60, según tamaño. El diseño será para operación continua y construida para trabajar con temperaturas de agua en rango de 0oC a 80oC. Los equipos deberán considerar su uso en ambiente salino, por lo cual deberán considerán los tratamientos de fábrica, adecuados que aseguren la vida útil de los mismos.



b)



Las bombas deben ser seleccionados y garantizadas para servicio continuo o intermitente al operar a la velocidad diseñada en cualquier punto sobre el rango completo de la curva de la bomba sin que se sobrecaliente el motor o los rodamientos, sin exceder la potencia nominal de su motor y sin producir ruido audible en cualquier área del edificio fuera del espacio en el cual esté instalada. Las bombas deben ser diseñadas y probadas a 1 1/2 veces la presión de trabajo establecida. Las curvas de funcionamiento garantizadas deben ser sometidas a aprobación para cada bomba. El cuerpo de las bombas de agua será en acero fundido, con flanges integrados en succión y descarga de agua. El diseño del cuerpo de la bomba, permitirá realizar servicio de mantención, sin requerirse desconexión de cañerías o retiro de motor. El rodete será de diámetro y diseño adecuado, para ajustarse a los requerimientos. Este será además estática y dinámicamente balanceado y adecuadamente afianzado con seguro retenido al eje motriz. El rodete no deberá ser mayor a un 85% del rodete más grande diseñado para ajustar en la envolvente de la bomba. La bomba será equipada con sello mecánico, simple, de carbón cerámica y acero. En el sector de montaje de sello mecánico al eje motriz este último contará con camisa de acero, reemplazable en caso de falla o desgaste. Los descansos de la bomba serán del tipo bola, lubricables y de diseño para operación silenciosa. Tanto el cuerpo de la bomba de agua, como el motor eléctrico estarán montados de fábrica, en una soportación común. La transmisión motor-bomba será por medio de acoplamiento flexible de primera calidad, que sea capaz de absorber vibraciones y torsiones. Las bombas contarán con motor eléctrico de velocidad constante, de giro a 1450 RPM. No se aceptarán bombas de agua a 2900 RPM. Las bombas serán entregadas con pintura base antióxido y pintura de presentación con esmalte sintético. El eje del motor y bomba de agua será alineado dinámicamente con el instrumental que garantice una operación fiable, dado por desalineamiento dentro de tolerancia permisibles. Las secciones expuestas de ejes de las bombas y los ejes de los motores deben ser protegidos por cubierta metálica ejecutada en plancha gage 16 fijada a la base de la bomba y pintada con dos capas de antióxido.



c) d) e)



f) g) h)



i) j)



k) Se aceptaran variadores de frecuencia en las Bombas Secundarias incorporados de frabrica solo si estos tienen las mismas prestaciones técnicas de los especificados. En caso contrario estos deberán ser cambiados sin costos para el Mandante. Marcas Aceptadas Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización



Pág. 42 / 142



MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR – QUILLOTA UNIDAD E.P.H. Y PROYECTOS DISEÑO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE



-



Bell y Gossett serie 80, USA Wilo, USA Vogt, Chile Salmson, Francia Sea Land. Italia
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UBICACIÓN



3° PISO 3° PISO 3° PISO



CLM-CL-BOM-AF-PRI-03-A-001 CLM-CL-BOM-AF-PRI-03-A-002 (RESPALDO)



3° PISO



CLM-CL-BOM-AC-PRI-03-A-001 CLM-CL-BOM-AC-PRI-03-A-002 (RESPALDO)



3° PISO



CLM-CL-BOM-AF-AC-PRI-03-A-001



3° PISO 3° PISO



CLM-CL-BOM-AF-AC-PRI-03-A-002 CLM-CL-BOM-AF-AC-PRI-03-A-003 (RESPALDO)



3° PISO



CLM-CL-BOM-AF-AC-PRI-03-A-004



3° PISO



CLM-CL-BOM-AF-AC-PRI-03-A-005 CLM-CL-BOM-AF-AC-PRI-03-A-006 (RESPALDO)



3° PISO



CLM-CL-BOM-AF-AC-PRI-03-A-007



3° PISO



CLM-CL-BOM-AF-AC-PRI-03-A-008 CLM-CL-BOM-AF-AC-PRI-03-A-009 (RESPALDO)



3° PISO



CAUDAL



CAUDAL



BOMBAS DE AGUA PRIMARIAS UMAS-FANCOILS



GPM



M3/H



BBA DE AGUA FRIA PRIMARIA (POLIVALENTE)



823



BBA DE AGUA FRIA PRIMARIA (POLIVALENTE) BBA DE AGUA CALIENTE PRIMARIA (POLIVALENTE) BBA DE AGUA CALIENTE PRIMARIA (POLIVALENTE) BBA DE AGUA FRIA-CALIENTE PRIMARIA (BOMBA DE CALOR) BBA DE AGUA FRIA-CALIENTE PRIMARIA (BOMBA DE CALOR) BBA DE AGUA FRIA-CALIENTE PRIMARIA (BOMBA DE CALOR) BBA DE AGUA FRIA-CALIENTE PRIMARIA (BOMBA DE CALOR) BBA DE AGUA FRIA-CALIENTE PRIMARIA (BOMBA DE CALOR) BBA DE AGUA FRIA-CALIENTE PRIMARIA (BOMBA DE CALOR)



823



BOMBAS DE AGUA PRIMARIAS CIELOS RADIATIVOS BBA DE AGUA FRIA-CALIENTE PRIMARIA (BOMBA DE CALOR) BBA DE AGUA FRIA-CALIENTE PRIMARIA (BOMBA DE CALOR) BBA DE AGUA FRIA-CALIENTE PRIMARIA (BOMBA DE CALOR)
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186,65 186,65 113.85 113.85 113.85 149.7 149.7 149.7 149.7 149.7



161.7 161.7 161.7



PRESION ESTATICA mca



MOTOR



ELECT



10



11.2



380



10



11.2



380



8



5.60



380



8



5.60



380



10



5.60



380



10



5.60



380



10



5.60



380



10



5.60



380



10



5.60



380



10



5.60



380



10



11.2



380



10



11.2



380



10



11.2



380



PARTIDA



KW EstrellaTriángulo EstrellaTriángulo EstrellaTriángulo EstrellaTriángulo EstrellaTriángulo EstrellaTriángulo EstrellaTriángulo EstrellaTriángulo EstrellaTriángulo EstrellaTriángulo



EstrellaTriángulo EstrellaTriángulo EstrellaTriángulo
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BOMBAS UMAS FANCOILS UMAS-FC SECUNDARIAS



CAUDAL



CAIDA DE PRESION



MOTOR



AGUA



AGUA



ESTIMADA



KW



GPM



m3/h



MCA



A



250.7



56.9



22.00



B



827.2



187.6



28.00



C+D



813.1



184.4



33.00



-



827.2



187.6



33.00



A



202.5



45.9



22.00



B



720.4



163.4



28.00



C+D



572.8



129.9



33.00



-



720.4



163.4



33.00



CAUDAL



AGUA GPM



SECTOR CAUDAL



COLECTOR AGUA FRIA CLM-CL-BOM-AF-SEC-UMAS-FC03-A-01 CLM-CL-BOM-AF-SEC-UMAS-FC03-A-02 CLM-CL-BOM-AF-SEC-UMAS-FC03-A-03 CLM-CL-BOM-AF-SEC-UMAS-FC03-A-04 (RESPALDO)



PARTIDA



11.2



VDF



22.4



VDF



30.0



VDF



22.4



VDF



11.2



VDF



18.7



VDF



22.4



VDF



18.7



VDF



CAIDA DE PRESION



MOTOR



PARTIDA



AGUA



ESTIMADA



KW



m3/h



MCA



COLECTOR AGUA CALIENTE CLM-CL-BOM-AC-SEC-UMAS-FC03-A-01 CLM-CL-BOM-AC-SEC-UMAS-FC03-A-02 CLM-CL-BOM-AC-SEC-UMAS-FC03-A-03 CLM-CL-BOM-AC-SEC-UMAS-FC03-A-04 (RESPALDO)



BOMBAS CIELOS RADIATIVOS CR SECUNDARIAS



SECTOR CAUDAL



COLECTOR AGUA FRIA CLM-CL-BOM-AF-SEC-CR-03-A-01



A



145.37



32.97



21.00



5.6



VDF



CLM-CL-BOM-AF-SEC-CR-03-A-02



B



544.37



123.46



26.00



14.9



VDF



CLM-CL-BOM-AF-SEC-CR-03-A-03 CLM-CL-BOM-AF-SEC-CR-03-A-04 (RESPALDO)



C+D



335.34



76.06



32.00



18.7



VDF



-



544.37



123.46



32.00



14.9



VDF



CLM-CL-BOM-AC-SEC-CR-03-A-01



A



154.67



35.08



21.00



7.5



VDF



CLM-CL-BOM-AC-SEC-CR-03-A-02



B



476.88



108.16



26.00



14.9



VDF



CLM-CL-BOM-AC-SEC-CR-03-A-03 CLM-CL-BOM-AC-SEC-CR-03-A-04 (RESPALDO)



C+D



310.5



70.42



32.00



14.9



VDF



-



476.88



108.16



32.00



14.9



VDF



COLECTOR AGUA CALIENTE
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CODIGO



USO



SERVICIO



CLM-CL-BOMACS-03-A-001 CLM-CL-BOMACS-03-A-002 CLM-CL-BOMACS-03-A-003 CLM-CL-BOMACS-03-A-004 CLM-CL-BOMACS-03-A-005 CLM-CL-BOMACS-03-A-00



PRIMARIA AGUA CAL SANIT NORMAL PRIMARIA AGUA CAL SANIT RESPALDO SECUNDARIA ACS NORMAL SECUNDARIA ACS RESPALDO RECIRCULACION ACS NORMAL RECIRCULACION ACS RESPALDO



MODO PRESION PRESION MOTOR PARTIDA



CAUDAL



CAUDAL



M3/H



GPM



MCA



PIE CA



KW



84



368



25



82



14,92



84



368



25



82



14,92



42



184



20



65,6



7,46



42



184



20



65,6



7,46



EstrellaTriángulo EstrellaTriángulo EstrellaTriángulo EstrellaTriángulo



15,81



69,7



5



16,4



0,56



Directa



15,81



69,7



5



16,4



0,56



Directa



BOMBA CALENTAMIENTO AGUA DE PISCINA TERAPEUTICA CAUDAL



CAIDA DE PRESION



MOTOR



AGUA



AGUA



ESTIMADA



KW



GPM



m3/h



MCA



30,6



6,9



10



SECTOR CAUDAL



CLM-CL-BOM-ACP-001



A



0,55



PARTIDA



Directa



Bomba con diseño para uso con agua caliente sanitaria. Cuerpo de bronce, rodete de bronce
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30.4.6.4.-INTERCAMBIADORES DE CALOR AGUA-AGUA Detalle del equipamiento Se consulta el suministro de intercambiadores de calor de placas. El intercambiador de calor de placas debe ser similar a los fabricados por Alfa - Laval, o similar aprobado. El intercambiador de calor de placas consistirá en placas de transferencia de calor en acero inoxidable prensado tipo 304 de un espesor específico de 0.7 mm., para suministrar el área efectiva total de transferencia de calor, requerida para lograr las condiciones especificadas. Cada placa de transferencia de calor tiene una empaquetadura de material NITRITO montada integralmente en sus bordes. Las empaquetaduras en los bordes serán suministradas de tal forma que cualquier filtración de las empaquetaduras no entremezclará los fluidos entre el primero y el segundo circuito. Las empaquetaduras serán suministradas de tal forma que todas las filtraciones vayan a una porción externa de la placa intercambiadora de calor, para detección rápida y eliminación del entremezclado de los fluidos primarios y secundarios. Cada placa de transferencia de calor será corrugada en forma de espina de pescado "M" y "W" para optimizar la transferencia de calor con pérdidas de presión bajas. .



El montaje debe ser completamente hecho en fábrica y probado de acuerdo con el código ASME, sección VII, división 1, e instalado con código de certificación ASME (forma U-1) para una presión de diseño de 175 Psig ó 300 Psig a 100 oF para ambos circuitos, según se indique en hoja de datos. Si es necesario, la unidad puede ser embarcada con los marcos desmontados para proceder en terreno a su soldadura e instalación de las placas.



.



Todas las partes de contacto fluidas sobre los circuitos primarios y secundarios serán de material acero inoxidable tipo 304.



.



La corrugación de las placas para soportar placas adyacentes a varios puntos de soportes igualmente distribuidos permitirán la presurización de un circuito respecto otro a un diferencial de presión de 1,5 veces la presión de diseño sin deformación o encorvamiento de las placas de transferencia de calor. Las placas serán diseñadas para resistir la prueba de presión completa en un circuito y con presión cero en el circuito alternativo.



.



El paquete de placas será montado con cubiertas de acero pesado para resistir la presión, utilizando aleación de acero apernada de alta resistencia a la tensión. El paquete intercambiador de calor de placas tendrá suficiente espacio en el marco para agregar un 25% de transferencia de calor extra si se requiere en la futura operación. Cada placa de transferencia de calor será alineada dentro del marco por riel de acero inoxidable superior y un riel guía de acero inoxidable inferior. La cubierta móvil del intercambiador de calor de placas será instalada con un rodillo de acero para facilitar el movimiento sin aparejos adicionales o equipo manual. Los equipos que se indiquen deberán ser evaluados por el proveedor en más de una condición de caída de presión, lo anterior para realizar posterior análisis de costo operacional con las respectivas bombas de agua.
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Consideraciones En la oferta el proveedor deberá considerar el armado en terreno (si aplica) y la Puesta en Marcha de los equipos. Los equipos serán de marca reconocida en el mercado mundial y contarán con oficinas en Chile, asegurando un servicio técnico local, con personal calificado por el fabricante. Plazos de Entrega El proveedor indicará claramente los plazos de entrega de su equipamiento señalando tiempo de fabricación y tiempo de traslado hasta la Obra. Garantías La garantía cubrirá partes y/o piezas con defecto o falla puestas en la sala de equipos de la instalación y se efectuará la reparación sin cargo alguno para el Cliente. La garantía será válida siempre y cuando los equipos cuenten con Servicio de Mantención preventiva, que será dado por personal del propietario y complementado por el servicio técnico del proveedor. El equipo contará con garantía técnica por dos años que incluya partes, piezas y mano de obra. La mano de obra incluirá incluso la mano de obra de técnicos e ingenieros locales y la eventual asistencia de ingenieros de fábrica, incluidos sus gastos de traslado y estadía. La garantía cubrirá la mano de obra especializada e Ingeniería para realizar pruebas, diagnóstico y la reparación. La garantía será entregada por ““El Contratista””. CODIGO SERVICIO UBICACION CANTIDAD EQUIPOS OPERACIÓN BASE OPERACIÓN STAND-BY CARGA TERMICA POR EQUIPO PRESION LADO BOMBA CALOR TEMPERATURA ENTRADA TEMPERATURA SALIDA DIFERENCIAL FLUJO AGUA FACTOR DE ENSUCIAMIENTO CAIDA DE PRESION MAXIMA LADO CILINDROS TEMPERATURA ENTRADA TEMPERATURA SALIDA DIFERENCIAL FLUJO AGUA FACTOR DE ENSUCIAMIENTO



Kw PSI



IC-01/02 Calentamiento agua potable Sala Maquinas 3° Piso 2 IC-01 IC-02 485 150



°C °C °C GPM Pie2-hr-°F/Btu m.c.a.



60 55 5 368 0.0001 10



°C °C °C GPM Pie2-hr-°F/Btu



47 57 10 184 0.00025
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CAIDA DE PRESION MAXIMA MARCA REFERENCIAL



m.c.a.



CODIGO SERVICIO UBICACION CANTIDAD EQUIPOS CARGA TERMICA POR EQUIPO PRESION LADO CIRCUITO CALEFACCION TEMPERATURA ENTRADA TEMPERATURA SALIDA DIFERENCIAL FLUJO AGUA FACTOR DE ENSUCIAMIENTO CAIDA DE PRESION MAXIMA LADO CIRCUITO PISCINA TEMPERATURA ENTRADA TEMPERATURA SALIDA DIFERENCIAL FLUJO AGUA FACTOR DE ENSUCIAMIENTO CAIDA DE PRESION MAXIMA MARCA REFERENCIAL



Kw PSI



10 Alfa Laval



IC-03 OFERTADO Calentamiento agua Piscina Terapeutica 1° Piso sector A 1 105,5 150



°C °C °C GPM Pie2-hr-°F/Btu m.c.a.



45 40 5 80 0.0001 5



°C °C °C GPM Pie2-hr-°F/Btu m.c.a.



12 35 13 30,6 0.00025 5 Alfa Laval



30.4.6.5.- VENTILADORES .



Alcance Las presentes Especificaciones Técnicas cubren el suministro de equipos ventiladores de sistemas de extracción e inyección de aire del Hospital. Los citados ventiladores de aire atienden servicios de: Extracción Aire Baños. Extracción Aire Generales. Reposición de Aire



(EXT) (EXT) (VIN)
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Los ventiladores serán del tipo centrífugo ó axial, de fabricación importada nivel de calidad Greenheck y Sodeca, Los equipos que se ubiquen a la intemperie, deberán considerar su uso en ambiente salino, por lo cual deberán considerán los tratamientos de fábrica, adecuados que aseguren la vida útil de los mismos. Ventiladores Centrífugos Las capacidades de los ventiladores serán ser de acuerdo a lo que se indica en las hojas de datos cada ventilador, dicha hoja de datos se incluye en planos y especificaciones. Los ventiladores deben tener la dirección de rotación, y de descarga, dispuesta según las condiciones de espacio disponible. Al menos que se indique directamente lo contrario, estarán de acuerdo a las disposiciones mostradas en planos. Las presiones estáticas indicadas en las hojas de datos de los ventiladores son las mínimas requeridas y deben ser respetadas. Todas las potencias de los motores y selección de ventiladores deberán ser dimensionadas para suministrar el caudal de diseño según se especifica versus la presión estática solicitada más la presión estática adicional requerida por el fabricante del ventilador para compensar la perdida de presión estática de la dirección, aspas de entrada y damper del ventilador según los datos requeridos. La selección del motor deberá estar basada en la operación que considere un rango con factor de servicio adecuado. Si la fabricación de un ventilador requiere un motor de una potencia mayor que la especificada, todos los costos (mecánicos y eléctricos) asociados realizar estos cambios no deberán significar un costo adicional para el propietario. Previo a la consideración de aprobación de la sustitución de cualquier fabricante de ventiladores para la fabricación especificado se entregarán las curvas de rendimiento certificadas del fabricante. Las curvas de rendimientos certificados, debiendo también indicar los kW necesarios del motor en el punto de diseño y a un 75, 60, 50 y 40% de los m 3/h de diseño. Estos datos deben ser presentados como un prerequisito para considerar la aprobación de un fabricante de ventiladores opcional. La caja del ventilador debe ser de construcción rígida y reforzada. Donde la carcaza del ventilador sea de 50 cm. o más de ancho o como se indique en especificación o se muestre en los Planos. Para carcaza menores a 50 cm. ancho, debe suministrarse, una puerta de acceso con empaquetadura. Todas las puertas de acceso deben ser fabricados para que la superficie interior esté nivelada con el interior de la espiral del ventilador. Puertas de marco elevado del tipo panel deben ser suministradas en todos los ventiladores donde se requiera aislación. Las puertas deben ser aseguradas al marco por picaportes y deben ser suministrados con manillas de levante. Todos los ventiladores deben ser garantizados para cumplir con los requerimientos especificados. Los ventiladores no deben producir ruido excesivo comparado con unidades de igual tamaño y potencia cuando son usados en conjunto con la aislación de vibración especificada. Los fabricantes de los ventiladores deberán suministrar para aprobación de cada ventilador, la clasificación certificada de potencia de sonido con un análisis de la octava banda de sonido y también las curvas características de potencia-volumen-presión de corte a descarga libre caudal. Las transmisiones deben tener amplia resistencia. Deben ser estática y dinámicamente balanceadas para evitar vibraciones y deben tener aspas que asegura una operación quieta y eficiente. Los ventiladores, a menos que se indique lo contrario, deberán ser accionados mediante poleas y correas de dirección tipo V. Las poleas acanaladas deberán ser de hierro fundido. Las poleas del motor deben ser del tipo ajustables para 2 ranuras o menos. La transmisión que requiera poleas de 3 ranuras debe tener polea variable. Las correas deben tener una capacidad nominal de no menos de un 150% de la Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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potencia al freno. Todos las correas accionadas en V para motores de potencia total no deberán tener menos de 2 correas y deberán tener capacidad suficiente para que la correa maneje el ventilador con una de las correas rotas. La relación de poleas será seleccionada tal que la velocidad superior del ventilador sea no menor que un 105% y no mayor que 110% de la velocidad de régimen del ventilador. La transmisión para potencia de motores fraccionada podría tener una correa con una capacidad normal fijada a 200% de la potencia del motor. Si para balancear el aire en el sistema, se requiere una velocidad del ventilador diferente a las suministradas, deberán hacerse los cambios necesarios en la transmisión de las correas y poleas. La construcción y la instalación de los cubrecorreas deberán estar de acuerdo con los requerimientos OSHA para todas las poleas y correas. Cada motor de ventilador debe ser dimensionado para accionar su respectivo ventilador cuando el ventilador está operando a una velocidad (debido al ajuste de las poleas) de un 5% en exceso para lograr el rendimiento pedido al ventilador, y cuando el ventilador requiere la potencia máxima a esa velocidad. El motor no deberá operar sin estar dentro del rango de factor de servicio. Todos los ventiladores deben llevar el performance AMCA y sello de construcción, o en su defecto aprobación de capacidades según instituto regulador de país de origen. Todos los ventiladores deben ser revestidos en fábrica con una capa de imprímante y una capa de esmalte de terminación. El interior de todos los ventiladores y todos los rodetes de los ventiladores deben ser pintados de acuerdo a los estándares de los fabricantes. Todos los ventiladores que descarguen directamente hacia arriba a través del techo deberán ser equipados con drenajes de la carcaza de 4cm. y conectado a través de cañerías y una válvula de corte al drenaje de piso más cercano. Todas las especificaciones de ventiladores que sean clasificada como accionada por correas deberán tener rodetes de accionamiento superior y motores montados sobre una base común con los rodamientos. Todos los ventiladores accionados de esta manera serán suministrados con gabinete del motor a prueba de agua, cuando este se ubique en el exterior. Ventiladores de Flujo Axial Se suministrarán los ventiladores de flujo axial que se requieran para la extracción de aire tal como se muestra en los planos y de las capacidades y tipos como se indica en la documentación de cada ventilador. La carcaza del ventilador debe ser de acero laminado protegida con pintura epóxica. Los flanges terminales deben ser de soldadura continua alrededor de toda la periferia del gabinete del ventilador y debe ser suministrado con perforaciones para apernar a la entrada, como, pareja de flanges, o ducto, etc. La carcaza debe ser de soldadura continua y deben ser expandidos por medios mecánicos para asegurar concentricidad. La hélice será de aluminio fundido en una sola pieza, revestida con pintura epóxica. Las aspas deberán ser balanceadas en fábrica.



a.-



Los ventiladores de flujo axial deben ser de transmisión directa de motor como se indica en los dibujos y/o especificación del ventilador, de acuerdo a lo siguiente: Los ventiladores de flujo axial de transmisión directa deben ser con el motor al interior del gabinete del ventilador y ensamble del rotor del ventilador directamente adjunto al eje del motor, con cerradura apropiada y asegurada por



Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización



Pág. 51 / 142



MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR – QUILLOTA UNIDAD E.P.H. Y PROYECTOS DISEÑO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE



b.c.-



medio de una cerradura de rodamiento de bola y golilla para un método de cierre positivo y así de asegurar el rotor al ventilador. El motor del ventilador estará localizado sobre el lado de la descarga del rotor del ventilador. El rotor del ventilador debe ser probado a un 125% de la velocidad de operación y debe ser estática y dinámicamente balanceado con el eje del motor del ventilador. El motor será del tipo asincrónico, con rotor jaula de ardilla, inyectado en aluminio, trifásicos o monofásicos según corresponda, tipo IP-44 con aislamiento clase B. Sus rodamientos serán a bolas de engrase permanente. Los motores deben ser capaces de operar a los voltajes especificados en la documentación.



d.e.f.g.-



Los flanges del motor deben descansar dentro de la placa de soporte dentro del motor para evitar cualquier efecto de rotura o corte en lo pernos. Todos los ventiladores de flujo axial deben ser proporcionados con soportes para montaje horizontal. El fabricante del ventilador debe entregar las curvas de funcionamiento publicadas y tales datos deben estar basados en pruebas, de acuerdo con estándares AMCA. El fabricante del ventilador debe entregar los datos de nivel de potencia de sonido publicadas sobre las pruebas conducidas, de acuerdo con los estándares AMCA. Dichos datos definen los niveles de potencia de sonido, re : 10 -12 watts para cada una de las 8 bandas de frecuencia. General: Todos los ventiladores deberán contar con selección computacional, suministrada por el fabricante. El repesentabte en Chile debe contar con dicho software en caso de requerirse revisar las selecciones por la ITO y/o el Proyectista.
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PRESION ESTATICA MOTOR mmca (KW)



VENTILADORES



TIPO



CAUDAL m3/h



TERCER PISO



CLM-VE-VIN-03-A-001



PRESURIZACION CAJA ESCALA



Centrifugo D/A



20137



25



3.00



380



DIRECTA



TERCER PISO



CLM-VE-VIN-03-B-001



PRESURIZACION CAJA ESCALA



Centrifugo D/A



20137



25



3.00



380



DIRECTA



TERCER PISO



CLM-VE-VIN-03-B-002



PRESURIZACION CAJA ESCALA



Centrifugo D/A



20137



25



3.00



380



DIRECTA



PRIMER PISO



CLM-VE-VIN-01-B-001



PRESURIZACION CAJA ESCALA



Centrifugo D/A



19278



20



3.00



380



DIRECTA



PRIMER PISO



CLM-VE-VIN-01-B-002



PRESURIZACION CAJA ESCALA



Centrifugo D/A



19278



20



3.00



380



DIRECTA



PRIMER PISO



CLM-VE-VIN-01-C-001



PRESURIZACION CAJA ESCALA



Centrifugo D/A



19278



20



3.00



380



DIRECTA



PRIMER PISO



CLM-VE-VIN-01-C-002



PRESURIZACION CAJA ESCALA



Centrifugo D/A



19278



20



3.00



380



DIRECTA
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ELECT



PARTIDA
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1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-A-001



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-A-002



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-A-003



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-A-004



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-A-005



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-A-006



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-A-007



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-001



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-002



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-003



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-004



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-005



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-006



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-007



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-008



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-009



1º SUBTERRA. 1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-010 CLM-VE-VEX-1S-B-011



EXTRACCION ESTACIONAMIENTOS 1° SUBTERRANEO EXTRACCION ESTACIONAMIENTOS SEGUNDO SUBT EXTRACCION ESTACIONAMIENTOS SEGUNDO SUBT EXTRACCION ESTACIONAMIENTOS SEGUNDO SUBT EXTRACCION ESTACIONAMIENTOS SEGUNDO SUBT EXTRACCION ESTACIONAMIENTOS SEGUNDO SUBT EXTRACCION SUBESTACION ELECTRICA EXTRACCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION SERVICIOS
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Tubo Axial



19008



35



2.20



380



DIRECTA



Tubo Axial



26786



35



2.20



380



DIRECTA



Tubo Axial



26786



35



2.20



380



DIRECTA



Tubo Axial



26786



35



2.20



380



DIRECTA



Tubo Axial



24192



35



2.20



380



DIRECTA



Tubo Axial



24192



35



2.20



380



DIRECTA



Tubo Axial



23292



35



2.20



380



DIRECTA



Centrifugo



7061



35



2.20



380



DIRECTA



Centrifugo



8289



35



4.00



380



DIRECTA



Centrifugo



8289



35



4.00



380



DIRECTA



Centrifugo



3990



35



1.50



380



DIRECTA



Centrifugo



2926



35



1.10



380



DIRECTA



Centrifugo



3160



35



1.10



380



DIRECTA



Centrifugo



4305



35



1.50



380



DIRECTA



Centrifugo



3072



35



1.10



380



DIRECTA



Centrifugo



12000



35



4.00



380



DIRECTA



Centrifugo Centrifugo



8000 8000



35 35



4.00 4.00



380 380



DIRECTA DIRECTA
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1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-012



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-013



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-014



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-015



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-016



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-017



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-018



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-019



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-020



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-021



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-022



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-023



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-024



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-025



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-026



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-027



1º SUBTERRA. 1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-B-028 CLM-VE-VEX-1S-B-029



PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION ESTACIONAMIENTOS 2° SUBT EXTRACCION ESTACIONAMIENTOS 2° SUBT EXTRACCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION SERVICIOS
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Centrifugo



3584



35



4.00



380



Centrifugo



15000



35



5.50



380



DIRECTA ESTRELLA TRIANGULO



Centrifugo



6821



35



2.20



380



DIRECTA



24192



35



2.20



380



DIRECTA



24192



35



2.20



380



DIRECTA



Centrifugo



6821



35



2.20



380



DIRECTA



Centrifugo



2974



35



1.10



380



DIRECTA



Centrifugo



556



35



0.10



220



DIRECTA



Centrifugo



6160



35



0.12



220



DIRECTA



Centrifugo



10131



35



4.00



380



DIRECTA



Centrifugo



4800



35



1.50



380



DIRECTA



Centrifugo



5600



35



2.20



380



DIRECTA



Centrifugo



3452



35



1.10



380



DIRECTA



Centrifugo



2990



35



1.10



380



DIRECTA



Centrifugo



3222



35



1.10



380



DIRECTA



Centrifugo



3108



35



1.10



380



DIRECTA



Centrifugo Centrifugo



1213 3773



35 35



0.12 0.12



220 220



DIRECTA DIRECTA
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1º SUBTERRA.



CLM-VE-VIN-1S-B-001



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VIN-1S-B-002



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VIN-1S-B-003



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VIN-1S-B-004



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VIN-1S-B-005



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VIN-1S-B-006



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VIN-1S-B-007



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VIN-1S-B-008



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VIN-1S-B-009



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VIN-1S-B-010



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-C-001



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-C-002



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-C-003



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-C-004



PERSONALES 1° SUBT INYECCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT INYECCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT INYECCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT INYECCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT INYECCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT INYECCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT INYECCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT INYECCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT INYECCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT INYECCION SERVICIOS PERSONALES 1° SUBT EXTRACCION ESTACIONAMIENTOS 1° SUBT EXTRACCION ESTACIONAMIENTOS 1° SUBT EXTRACCION ESTACIONAMIENTOS 1° SUBT EXTRACCION ESTACIONAMIENTOS 1° SUBT



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-C-005



1º SUBTERRA.



CLM-VE-VEX-1S-C-006



1º SUBTERRA. TERCER PISO TERCER PISO



Centrifugo



9110



35



2.20



380



DIRECTA



Centrifugo



6472



35



0.75



380



DIRECTA



Centrifugo



25000



35



1.50



380



DIRECTA



Centrifugo



25000



35



1.50



380



DIRECTA



Centrifugo



22500



35



1.50



380



DIRECTA



Centrifugo



22500



35



1.50



380



DIRECTA



Centrifugo



5400



35



0.75



380



DIRECTA



Centrifugo



5400



35



0.75



380



DIRECTA



Centrifugo



7531



35



0.75



380



DIRECTA



Centrifugo



7531



35



0.75



380



DIRECTA



27864



35



1.50



380



DIRECTA



27864



35



1.50



380



DIRECTA



27864



35



1.50



380



DIRECTA



27864



35



1.50



380



DIRECTA



EXTRACCION SALA ELECTRICA



1142



25



0.12



220



DIRECTA



1142



25



0.12



220



DIRECTA



CLM-VE-VEX-1S-C-007



EXTRACCION SALA ELECTRICA EXTRACCION SUBESTACION ELECTRICA



6868



25



0.12



220



DIRECTA



CLM-VE-VIN-03-C-001



INYECCION CAJA ESCALA 1° SUBT



Centrifugo



19851



20



3.00



380



DIRECTA



CLM-VE-VIN-03-C-002



INYECCION CAJA ESCALA 1° SUBT



Centrifugo



19851



20



3.00



380



DIRECTA
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TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO



CLM-VE-VEX-PAB-03A-001 CLM-VE-VEX-PAB-03A-002 CLM-VE-VEX-PAB-03A-003 CLM-VE-VEX-PAB-03A-004 CLM-VE-VEX-PAB-03A-005 CLM-VE-VEX-PAB-03A-006 CLM-VE-VEX-PAB-03A-007 CLM-VE-VEX-PAB-03A-008 CLM-VE-VEX-PAB-03A-009 CLM-VE-VEX-PAB-03A-010 CLM-VE-VEX-PAB-03A-011 CLM-VE-VEX-PAB-03A-012 CLM-VE-VEX-PAB-03A-013 CLM-VE-VEX-PAB-03A-014 CLM-VE-VEX-PAB-03A-015 CLM-VE-VEX-PAB-03A-016



EXTRACCION SERVICIO PABELLON 01 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 02 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 03 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 04 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 05 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 06 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 07 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 08 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 09 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 10 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 11 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 12 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 13 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 14 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 15 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 16
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Centrifugo S/A



1842



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



1272



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



1272



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



1640



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



1451



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



1451



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



1451



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



1636



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



1286



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



1286



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



1286



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



1755



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



1272



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



1272



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



1709



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



1214



70



0.15



220



VDF
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TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO TERCER PISO



CLM-VE-VEX-PAB-03A-017 CLM-VE-VEX-PAB-03A-018 CLM-VE-VEX-PAB-03A-019 CLM-VE-VEX-PAB-03A-020 CLM-VE-VEX-PAB-03A-021 CLM-VE-VEX-PAB-03A-022 CLM-VE-VEX-PAB-03A-023 CLM-VE-VEX-PAB-03A-024 CLM-VE-VEX-PAB-03A-025 CLM-VE-VEX-PAB-03A-026 CLM-VE-VEX-PAB-03A-027 CLM-VE-VEX-PAB-03A-028 CLM-VE-VEX-PAB-03A-029 CLM-VE-VEX-PAB-03A-030 CLM-VE-VEX-PAB-03A-031



EXTRACCION SERVICIO PABELLON 17 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 18 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 19 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 20 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 21 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 22 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 23 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 24 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 25 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 26 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 27 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 28 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 29 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 30 EXTRACCION SERVICIO PABELLON 31



Centrifugo S/A



1363



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



1363



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



1806



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



1792



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



1532



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



1094



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



1055



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



1047



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



947



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



947



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



953



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



950



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



1949



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



1203



70



0.15



220



VDF



Centrifugo S/A



1949



70



0.15



220



VDF



VDF = Variador de Frecuencia
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30.4.6.6.-MANEJADORAS DE AIRE Alcance Las presentes especificaciones cubren el suministro de) manejadoras de aire que según su uso permitan impulsar, filtrar, enfriar y calentar aire. Los equipos aceptados serán de procedencia importada, marca CARRIER, EVAC, MAQUAY, TRANE, YORK, o de nivel de calidad equivalente debidamente aprobada, según el detalle que se indica más adelante.



a.-



b.-



c.d.e.d.-



General Las unidades manejadoras de aire serán de las capacidades, tamaños y ubicaciones mostradas en los planos. Los equipos que se ubiquen a la intemperie, deberán considerar su uso en ambiente salino, por lo cual deberán considerán los tratamientos de fábrica, adecuados que aseguren la vida útil de los mismos. El suministro de todas las cañerías, válvulas, fittings, ductos, dampers, etc. será como se muestra en los planos. La manejadora de aire se ubicará en salas o lugares especialmente destinados para este uso y proporcionará aire a los espacios acondicionados según los requerimientos de ventilación, enfriamiento, filtración, distribución y ratings de sonido. La unidad debe ser ensamblada para aplicaciones Draw - Thru horizontal y debe estar dispuesta para descargar aire como se muestra en los planos. El rendimiento de cada unidad debe ser certificado de acuerdo a ARI Standard 430 para estaciones centrales unitarias de manejo de aire, o por pruebas de Laboratorio del país de origen para el rendimiento de la unidad. La aislación térmica, acústica y adhesiva deberá complementarse con los requerimientos NFPA 90A para la programación de fuego y generación de humo, se tendrá índices de propagación de fuego menores a 25 desarrollo de humo menores a 50 e índices de contribución de combustible menores a 50. La unidad debe ser almacenada y manipulada de a acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se aceptaran variadores de frecuencia en las manejadoras incorporados de frabrica solo si estos tienen las mismas prestaciones técnicas de los especificados. Encaso contrario estos deberán ser cambiados sin costos para el Mandante.



Condiciones Ciclo Enfriamiento Temperatura Bulbo Seco Aire Entrada UMA Temperatura Agua Fria Surtidor Temperatura Agua Fria Retorno



: Agua Fria. : 24oC : 10oC : 15oC



Ciclo Calefacción Temperatura Bulbo Seco Aire Entrada UMA Temperatura Agua Caliente Surtidor Temperatura Agua Caliente Retorno



: Agua Caliente. : 18oC : 45°C : 40oC



a.-



Equipamiento La unidad deberá ser armada en fábrica. La unidad deberá contemplar de una sección ventilador, sección serpentines frío/calor y sección filtros, todo instalado de fábrica.



Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización



Pág. 60 / 142



MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR – QUILLOTA UNIDAD E.P.H. Y PROYECTOS DISEÑO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE



b.c.-



a.b.-



c.-



a.-



b.-



c.d.-



La carcaza de la unidad debe ser construida completamente de un marco de acero estructural con paneles removibles. La remoción de los paneles no debe afectar la integridad estructural de cada módulo. Si el fabricante no puede embarcar la manejadora completamente armada, podrá hacerlo separada por módulos, debiendo “El Contratista” proceder al armado local. La fábrica mantendrá su garantía por el equipo y el personal que proceda a rearmar la manejadora deberá ser técnicamente competente.



Gabinete Los paneles deben ser construidos en plancha de acero galvanizado de 1,63 mm de espesor (calibre 16). Los paneles de la carcaza deben ser removibles para fácil acceso a la unidad. Las puertas de acceso abisagradas deben ser de la altura total, con puertas de doble pared aisladas con bisagras de acero inoxidable para servicio pesado y seguro de gancho en plancha cromada que proporcione hermeticidad de la empaquetadura. Las puertas deben ser tipo "lift off", con pasadores removibles para proporcionar un máximo acceso para servicio. Las puertas deben abrir hacia afuera para presión negativa y hacia dentro para aplicaciones de presión positivas. La aislación de los paneles de la carcaza sobre la unidad debe ser con plancha de 25 mm (1 pulg) de espesor. Recubrimiento de Neopreno Aislación de fibra de vidrio con una densidad no menor a 24 Kg/m3 nominales. La aislación debe ser asegurada a la carcaza con adhesivo a prueba de agua. Sección Ventilador Esta sección contendrá el ventilador, según tamaño, que serán del tipo doble aspiración con aletas curvadas hacia adelante, hacia atrás o del tipo airfoil. Tanto el rodete del ventilador como su envolvente estarán confeccionados en acero galvanizado. Los ventiladores deberán tener sus rodetes estática y dinámicamente balanceados y serán accionados mediante poleas y correas por su respectivo motor eléctrico trifásico. El conjunto ventilador y motor deberá estar montado sobre amortiguadores de vibración. El gabinete de la sección ventiladores estará aislado interiormente con fines acústicos y térmicos, con plancha rígida de fibra de vidrio con recubrimiento exterior y 1" de espesor mínimo. El eje del ventilador será de sección sólida afianzándose al rodete mediante chaveta y prisionero a éste. Las revoluciones máximas del ventilador deberá quedar al menos un 25 % debajo de la primera velocidad crítica para la clase del ventilador. Los descansos serán en base a rodamientos autoalineables lubricados con grasa y con diseño para una vida útil mínima de 40.000 horas. Los descansos contarán con sus graseras ubicadas en el exterior, para lo cual deberán consultarse las cañerías y mangueras necesarias. El motor que accionará el ventilador irá instalado preferentemente en el interior y tendrá una polea de diámetro variable que permita modificar la velocidad del ventilador para regular la instalación durante la puesta en marcha. En caso de no contar con esta polea regulable, “El Contratista” deberá incluir en sus costos el cambio de polea y correas en caso de requerirse para ajustes en caudal de aire. No se descarta equipos que ofrezcan el motor externo, vale decir fuera de gabinete de la manejadora, en esta opción deberán considerar soportación adecuada del motor y cubre poleas y correas que cubran el 100% de las partes móviles. El tamaño del o los ventiladores de cada unidad deberán seleccionarse de modo que el caudal nominal de aire queda ubicado en velocidad un 25 % menor a la zona crítica de la curva del ventilador y/o un máximo de 1.200 RPM. Los motores eléctricos serán a 380V/3f/50Hz a 1450 RPM, con factor de servicio 1.15, con protección mínima IP-44, y aislación enrollados Clase B. Las potencias de motores indicados en Hoja de Datos son referenciales y deberán ser confirmadas por “El Contratista” .
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De existir algún cambio, este deberá informar al Especialista Eléctrico asignado por “El Contratista” en un plazo no superior a los 45 días posterior a la adjudicación del Contrato.



a.-



b.-



Sección Serpentín de Enfriamiento/Calefacción Esta sección contendrá dos serpentines que servirá para el ciclo de enfriamiento y calefacción respectivamente. En particular y solo para manejadoras de pabellones, el serpentín será de expansión directa. Estará confeccionada en planchas de acero galvanizado y aislado interiormente con colchoneta de fibra de vidrio, similar a lo indicado en gabinete de ventilador. Cada serpentín será de superficie extendida, con tubos entrelazados (escalonados) de cobre con aletas continuas de aluminio. Los cabezales serán confeccionados en tubos de cobre sin costura. Los tubos del serpentín serán de 5/8" de diámetro exterior referencial y con espesor de pared mínimo de 0.049". No se acepta el uso de elementos restrictivos (aletados, turbuladores) en el interior de los tubos. Los cabezales tendrán drenajes y conexiones para ventilación. La superficie secundaria de intercambio de calor estará formada por aletas continuas de aluminio de espesor mínimo 0.0096". El material de las aletas no tendrá perforaciones para evitar la acumulación de suciedad y los tubos deberán ser expandidos mecánicamente dentro de las aletas para asegurar un contacto íntimo entre ambas superficies. No se permitirá el uso de presión hidráulica para expandir los tubos. El serpentín deberá estar circuitado de manera de que se obtenga el mayor diferencial de temperatura entre ambos medios, garantizándose una máxima transferencia de calor. Deberá ser probado en fábrica a 300 PSI, sumergido en agua caliente y garantizado para una presión de trabajo de 225 PSI. La humedad no será transportada a través del serpentín. No se aceptarán eliminadores de gotas. El funcionamiento del serpentín debe ser certificado de acuerdo con el standard ARI - 410. La disposición física de serpentines, su circuito, número de tubos, cantidad de aletado, etc. dependerá de las capacidades requeridas y eficiencia según cada fabricante. Se solicita la entrega de selección computacional del serpentín. Sección Filtros de Aire Esta sección contendrá los filtros de aire y estará confeccionada en plancha de acero galvanizado, contando con puntos de acceso abisagrados y provistos de su sello perimetral de neopreno para asegurar su hermeticidad. Deberá estar provista interiormente de rieles, soportes, puerta de acceso abisagrado y picaporte y otros elementos que permitan el montaje hermético de los filtros, además de facilitar la reposición de éstos. Los filtros de aire serán de acuerdo al siguiente detalle, con filtros de tamaños estandarizados: Prefiltro de aire metálicos lavables, preferentemente fabricados en aluminio desplegado, de 5 cm. de espesor, y velocidad frontal máxima de 1.5 m/s. Filtros de aire de fibra de vidrio o fibra de papel, de 5 cm. de espesor y con diseño para velocidad máxima de 1.5 m/s. Su eficiencia mínima será de 30 %, según ASHRAE Standard 52-76 y serán similares a marca FARR 30-30. Un juego de filtros metálicos por manejadora de aire. Dos juegos de filtros desechables 30% eficiencia por manejadora (uno para pruebas y el segundo para uso final). Filtros de Bolsa 65% ó 85% Eficiencia, según se indique Filtros Absolutos (Hepa) Cada sección de filtro debe ser diseñada y construida para contener el tipo de filtro especificado. Una puerta de acceso abisagrada de doble pared del tipo descrito más arriba será suministrada por el lado de servicio. Los marcos deben ser diseñados adecuadamente para soportar rígidamente los filtros y deberán prevenir cualquier filtración de aire o suciedad entre los marcos individuales o alrededor y entre cualquier marco particular en su filtro.
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Humidificadores Las manejadoras que así lo indiquen sus hojas de datos, deberán incorporar humidificador de vapor del tipo eléctrico. El humidicador será suministrado completo, con todos los componentes necesarios para un adecuado funcionamiento, incluyendo sus controles (humidostato) Los humidificadores serán marca Dri-Steem o de nivel de calidad equivalente Recuperadores de calor Las manejadoras que así se definan, conatrán con recuperador de calor incorporado. Particularmente para las manejadoras de pabellones quirúrgicos, estas deben ser del tipo rueda entálpica y su diseño debe ser tal que no genere contaminación hacia el recinto atendido. Para esta aplicación el tipo de manejadora será línea CDQ de Trane o su equivalente técnico. Para otras aplicaciones se acepta el uso de recuperadores estáticos. Pueden ser recuperadores estaticos con excepción de los pabellones quirúrgicos, que deben mantener la condición especificada. Rendimiento Acústico Para limitar el ruido se ha diseñado bajo giro de rodetes y bajas velocidades de descarga aire.Los niveles de sonido en el espacio de oficinas, como un resultado del ruido producido en los ductos vía inyección y retorno, no excederá al NC - 40 en áreas de oficinas generales y NC - 45 en la proximidad de la Sala de manejadoras. El fabricante deberá presentar los niveles de ruido en la descarga, entrada y carcaza a las condiciones de operación especificadas. Los datos serán suministrados para las ocho (08) bandas y definidas en db referidas a 10 EXP (-12) Watts. Selección Computacional Para todas y cada una de las manejadoras suministrar y previa aprobación deberán entregarse los ratings computacionales de estas. Esta selección será entregada, a través de “El Contratista” por parte del fabricante y será la base para la revisión posterior en etapa de puesta en marcha. Garantía Las unidades serán garantizadas contra defectos de fabricación o montaje por un período de un año desde la Puesta en Marcha. El fabricante de manejadoras de aire debe garantizar que, cuando las unidades son instaladas y operadas de acuerdo con las condiciones especificadas, las unidades deben lograr o exceder los criterios de funcionamiento de presión de aire y acústico Controles Las manejadoras de aire para Pabellones serán suministradas con un controlador de protocolo abierto para comunicación con el sistema de Control centralizado, este controlador administrará todas las funciones asociadas a estas manejadoras. En condición de que el proveedor no cuente con un Controlador de protocolo abierto podrá ofertar controladores de protocolo cerrado, en cuyo caso deberá proveer las interfases necesarias para que el sistema propuesto finalmnet sea compatible con el Sistema de Control del Hospital. Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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TIPO



A



B C D



APLICACIÓN



100% AIRE



SERPENTIN DE FRIO



TIPICA



EXTERIOR



AGUA



PABELLONES



SI



----



SEDILE ESTERILIZACIO N



SI



SI



SI



SI



UPC LABORATORIO S AIRE EXTERIOR



SI



SI



NO



SI



NO



----



DX SI -----------



SERPENTIN DE CALOR AGUA



DX



UNIDAD CONDENSADORA



MOTOR Y∆//DIRECT VDF A



PREFILTRO



BOLSA



BOLSA



65%



85%



HEPA



CALOR



----



SI



SI



SI



----



SI



----



SI



SI



SI



SI



SI



----



NO



SI



----



SI



----



SI



SI



SI



SI



SI



----



NO



SI



----



SI



----



SI



SI



SI



SI



----



NO



----



SI



SI



----



SI



----



NO



NO



SI



----



NO



----



SI



SI



----



SI



----



NO



NO



----



----



NO



----



SI



SI



SI



----



----



NO



SI



DX= Expansión Directa



PRESIONES EN MANEJADORAS COMPONENTE TIPO A mmca SERPENTIN FRIO 12 SERPENTIN CALOR 6 RECUPERADOR DE CALOR 7,5 FILTROS 30 DUCTOS 5 REJILLAS/DIF 5



HUMIDIFI RECUPERADO - CADOR R DE CALOR



FILTROS DE AIRE



TIPO B mmca 12 6 0 25 5 5



TIPO C mmca 12 6 0 25 5 5
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2,5 68



2,5 55,5



2,5 55,5



2,5 47



Las presiones evaluadas como interiores de la máquina, son estimaciones que deben confirmarse con el proveedor de este equipoamiento. MANEJADORAS DE AIRE EXTERIOR PABELLONES



3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO



CLM-CL-UMA-PAB03-A-001 CLM-CL-UCO-UMAPAB-03-A-001 CLM-CL-HUM-UMAPAB-03-A-001 CLM-CL-UMA-PAB03-A-002 CLM-CL-UCO-UMAPAB-03-A-002 CLM-CL-HUM-UMAPAB-03-A-002 CLM-CL-UMA-PAB03-A-003 CLM-CL-UCO-UMAPAB-03-A-003 CLM-CL-HUM-UMAPAB-03-A-003 CLM-CL-UMA-PAB03-A-004 CLM-CL-UCO-UMAPAB-03-A-004 CLM-CL-HUM-UMAPAB-03-A-004



ENFRIAMIENTO MINIMO



CALEFACCION MINIMA



CAUDAL



CAUDAL PRESION AIRE ESTAT INYECCION EXT TOT.



POTENCIA



ELECT



PARTIDA



VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO



SENSIBLE



TOTAL



TOTAL



KW



KW



KW



m3/h



m3/h



mmca



KW



13.50



15.88



18.26



2303



2303



75



1.1



380



CONDENSADORA



6.8



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



1.1



380



CONDENSADORA



4.7



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



1.1



380



CONDENSADORA



4.7



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



1.1



380



CONDENSADORA



6.0



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 01



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 02



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 03



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 04
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9.32



9.32



12.01



10.97



10.97



14.13



12.61



12.61



16.26
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1590



1590



2050



1590



1590



2050



75



75



75



MOTOR



VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO
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3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO



CLM-CL-UMA-PAB03-A-005 CLM-CL-UCO-UMAPAB-03-A-005 CLM-CL-HUM-UMAPAB-03-A-005 CLM-CL-UMA-PAB03-A-006 CLM-CL-UCO-UMAPAB-03-A-006 CLM-CL-HUM-UMAPAB-03-A-006 CLM-CL-UMA-PAB03-A-007 CLM-CL-UCO-UMAPAB-03-A-007 CLM-CL-HUM-UMAPAB-03-A-007 CLM-CL-UMA-PAB03-A-008 CLM-CL-UCO-UMAPAB-03-A-008 CLM-CL-HUM-UMAPAB-03-A-008 CLM-CL-UMA-PAB03-A-009 CLM-CL-UCO-UMAPAB-03-A-009 CLM-CL-HUM-UMAPAB-03-A-009 CLM-CL-UMA-PAB03-A-010 CLM-CL-UCO-UMAPAB-03-A-010 CLM-CL-HUM-UMAPAB-03-A-010 CLM-CL-UMA-PAB03-A-011



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 05



1.1



380



CONDENSADORA



5.3



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



1.1



380



CONDENSADORA



5.3



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



1.1



380



CONDENSADORA



5.3



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



1.1



380



CONDENSADORA



6.0



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



1.1



380



CONDENSADORA



4.7



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



1.1



380



CONDENSADORA



4.7



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO



1.1



380



VDF



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 06



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 07



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 08



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 09



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 10



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 11
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10.63



10.63



10.63



11.99



9.42



9.42



9.42



12.51



12.51



12.51



14.10



11.08



11.08



11.08



14.39



14.39



14.39



16.22



12.74



12.74



12.74
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1814



1814



1814



2045



1607



1607



1607



1814



1814



1814



2045



1607



1607



1607



75



75



75



75



75



75



75



VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO
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3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO



CLM-CL-UCO-UMAPAB-03-A-011 CLM-CL-HUM-UMAPAB-03-A-011 CLM-CL-UMA-PAB03-A-012 CLM-CL-UCO-UMAPAB-03-A-012 CLM-CL-HUM-UMAPAB-03-A-012



CONDENSADORA



4.7



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



1.1



380



CONDENSADORA



6.5



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 12



12.86



MANEJADORAS DE AIRE EXTERIOR PABELLONES



3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO



CLM-CL-UMA-PAB03-A-013 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-013 CLM-CL-HUMUMA-PAB-03-A-013 CLM-CL-UMA-PAB03-A-014 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-014 CLM-CL-HUMUMA-PAB-03-A-014 CLM-CL-UMA-PAB03-A-015 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-015 CLM-CL-HUMUMA-PAB-03-A-015 CLM-CL-UMA-PAB03-A-016



15.13



17.40



ENFRIAMIENTO



CALEF



2194



2194



CAUDAL



CAUDAL AIRE INYECCION EXT



75



PRESION ESTAT TOT.



POTENCIA



ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO



ELECT PARTIDA



SENSIBLE



TOTAL



TOTAL



KW



KW



KW



m3/h



m3/h



mmca



KW



9.32



10.96



12.61



1590



1590



75



1.1



380



CONDENSADORA



4.7



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



1.1



380



CONDENSADORA



4.7



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



1.1



380



CONDENSADORA



6.3



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO



1.1



380



VDF



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 13



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 14



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 15



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 16
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9.32



12.52



8.89



10.96



14.73



10.46



12.61



16.94



12.03
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1590



2136



1517



1590



2136



1517



75



75



75



MOTOR



VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO
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3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO



CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-016 CLM-CL-HUMUMA-PAB-03-A-016 CLM-CL-UMA-PAB03-A-017 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-017 CLM-CL-HUMUMA-PAB-03-A-018 CLM-CL-UMA-PAB03-A-018 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-018 CLM-CL-HUMUMA-PAB-03-A-018 CLM-CL-UMA-PAB03-A-019 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-019 CLM-CL-HUMUMA-PAB-03-A-019 CLM-CL-UMA-PAB03-A-020 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-020 CLM-CL-HUMUMA-PAB-03-A-020 CLM-CL-UMA-PAB03-A-021 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-021 CLM-CL-HUMUMA-PAB-03-A-021 CLM-CL-UMA-PAB03-A-022 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-022



CONDENSADORA



4.5



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



1.1



380



CONDENSADORA



5.0



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



1.1



380



CONDENSADORA



5.0



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



1.1



380



CONDENSADORA



6.6



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



1.1



380



CONDENSADORA



6.6



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



1.1



380



CONDENSADORA



5.6



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



1.1



380



4.0



380



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 17



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 18



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 19



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 20



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 21



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 22



9.99



9.99



13.23



13.13



11.23



8.02



11.75



11.75



15.57



15.45



13.21



9.43



13.51



13.51



17.90



17.76



15.19



10.85



CONDENSADORA
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1704



1704



2258



2240



1915



1368



1704



1704



2258



2240



1915



1368



75



75



75



75



75



75



ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO VDF ARRANQUE ELECTRICO
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3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO



CLM-CL-HUMUMA-PAB-03-A-022 CLM-CL-UMA-PAB03-A-023 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-023 CLM-CL-HUMUMA-PAB-03-A-023 CLM-CL-UMA-PAB03-A-024 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-024 CLM-CL-HUMUMA-PAB-03-A-024 CLM-CL-UMA-PAB03-A-025 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-025 CLM-CL-HUMUMA-PAB-03-A-025 CLM-CL-UMA-PAB03-A-026 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-026 CLM-CL-HUMUMA-PAB-03-A-026 CLM-CL-UMA-PAB03-A-027 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-027 CLM-CL-HUMUMA-PAB-03-A-027 CLM-CL-UMA-PAB03-A-028 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-028 CLM-CL-HUMUMA-PAB-03-A-028



HUMIDIFICADOR



7.5



380



1.1



380



CONDENSADORA



3.9



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



1.1



380



CONDENSADORA



3.8



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



1.1



380



CONDENSADORA



7.2



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



1.1



380



CONDENSADORA



7.2



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



1.1



380



CONDENSADORA



4.4



380



HUMIDIFICADOR



10.0



380



1.1



380



CONDENSADORA



3.5



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 23



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 24



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 25



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 26



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 27



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 28
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7.73



7.67



14.28



14.28



8.81



6.94



9.09



9.03



16.80



16.80



10.37



8.16



10.46



10.38



19.32



19.32



11.92



9.39
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1318



1309



2436



2436



1504



1184



1318



1309



2436



2436



1504



1184



75



75



75



75



75



75



ARRANQUE ELECTRICO VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO
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3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO



CLM-CL-UMA-PAB03-A-029 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-029 CLM-CL-HUMUMA-PAB-03-A0029 CLM-CL-UMA-PAB03-A-030 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-030 CLM-CL-HUMUMA-PAB-03-A-030 CLM-CL-UMA-PAB03-A-031 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-031 CLM-CL-HUMUMA-PAB-03-A-031



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 29



1.1



380



CONDENSADORA



7.2



380



VDF ARRANQUE ELECTRICO



HUMIDIFICADOR



7.5



380



ARRANQUE ELECTRICO



1.1



380



CONDENSADORA



4.4



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



1.1



380



CONDENSADORA



7.2



380



HUMIDIFICADOR



7.5



380



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 30



UMA C/ RECUP. DE CALOR-DX 31



14.28



8.82



14.28



16.80



10.37



16.80



19.32



11.93



19.32



2436



1504



2436



2436



1504



2436



VDF : VARIADOR DE FRECUENCIA



CODIGO



Room Heating Loads



Room Cooling Loads CAUDAL DE
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CAUDAL DE



75



75



75



VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO VDF ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO
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EQUIPOS UMA



PERFIL USO



AIRE



AIRE



Sensible



Total



Sensible



Dehumid



Total



INYECCION



A.EXTERIOR



CPEE



kW



kW



kW



kW



kW



m3/hr



m3/hr



mmca



CLM-CL-UMA-UPC-02-B-001



UPC



21.73



21.73



13.48



4.81



19.25



4421



4421



65



CLM-CL-UMA-UPC-02-B-002



UPC



21.21



21.21



14.38



5.13



20.54



4717



4717



65



CLM-CL-UMA-UPC-02-B-003



UPC



19.21



19.21



10.87



3.88



15.53



3566



3566



65



CLM-CL-UMA-UPC-02-B-004



UPC



12.10



12.10



8.20



2.93



11.71



2690



2690



65



CLM-CL-UMA-UPC-02-B-005



UPC



17.18



17.18



13.26



4.73



18.936



4,349



4349



65



CLM-CL-UMA-UPC-02-B-006



UPC



21.71



21.71



12.88



4.60



18.40



4,226



4226



65



CLM-CL-UMA-UPC-02-B-007



UPC



15.01



15.01



8.53



3.05



12.19



2,800



2800



65



CLM-CL-UMA-UPC-02-B-008



UPC



16.41



16.41



10.45



3.73



14.93



3,430



3430



65



CLM-CL-UMA-UPC-02-B-009



UPC



16.34



16.34



10.09



3.60



14.41



3,310



3310



65



CLM-CL-UMA-UPC-02-B-010



UPC



26.64



26.64



14.46



5.16



20.66



4,744



4744



65



CLM-CL-UMA-UPC-02-C-001



UPC



23.26



23.26



14.86



5.31



21.22



4,874



4874



65



CLM-CL-UMA-UPC-02-C-002



UPC



19.04



19.04



10.19



3.64



14.56



3,344



3344



65



CPEE: Caida de Presión Estática Total Estimada



AUDITORIO SUP. 312 M2 EQUIPOS UMA



Room Heating Loads CODIGO SECCION NIVEL PERFIL RECINTO USO



Room Cooling Loads



Sensible Total Sensible Dehumid Total CAUDAL DE AIRE
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CAIDA DE PS
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kW



kW



kW



kW



kW



m3/hr



164.85



Zocalo Auditorio



4.868



3.969



-



-



36



7140



164.85



Zocalo Auditorio



4.868



3.969



-



-



36



7140



UMAS AIRE EXTERIOR 4 AL 7 CAUDAL INYECCION



CAUDAL



CAIDA DE PRESION ESTATICA EXTRACCION ESTIMADA



RECUPERADOR DE CALOR



VERTICALES EDIFICIO 1



MCH



MCH



mmca



CLM-CL-UMA-HOS-08-B-01



15920



16920



45



SI



CLM-CL-UMA-HOS-08-B-02



15920



16920



45



SI



CLM-CL-UMA-HOS-08-B-03



10190



8906



45



SI



CLM-CL-UMA-HOS-08-B-04



12586



7020



45



SI



CLM-CL-UMA-HOS-08-B-05



6830



5273



45



SI



CLM-CL-UMA-HOS-08-B-06



11530



10367



45



SI



CLM-CL-UMA-HOS-08-B-07



7300



5840



45



SI



CLM-CL-UMA-HOS-08-B-08



5500



6600



45



SI



CLM-CL-UMA-HOS-07-B-01



11940



12705



40



SI



CLM-CL-UMA-HOS-07-B-02



11940



12705



40



SI



VERTICALES EDIFICIO 2
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mmca 55
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8080



6253



40



SI



CLM-CL-UMA-HOS-07-B-04



9468



5265



40



SI



CLM-CL-UMA-HOS-07-B-05



6470



4128



40



SI



CLM-CL-UMA-HOS-07-B-06



9750



8235



40



SI



CLM-CL-UMA-HOS-06-C-01



7960



8460



35



SI



CLM-CL-UMA-HOS-06-C-02



7960



8210



35



SI



CLM-CL-UMA-HOS-06-C-03



7142



4870



35



SI



CLM-CL-UMA-HOS-06-C-04



4300



2412



35



SI



CLM-CL-UMA-HOS-06-C-05



3580



2814



35



SI



CLM-CL-UMA-HOS-06-C-06



6450



5391



35



SI



CLM-CL-UMA-HOS-06-C-07



6300



7560



35



SI



CLM-CL-UMA-HOS-05-C-01



6430



5740



30



SI SI



CLM-CL-UMA-HOS-05-C-02



3570



3090



30



VERTICALES EDIFICIO 3



VERTICALES EDIFICIO 4
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30.4.6.7.- UNIDADES FANCOILS Suministro Se consulta el suministro de unidades fancoils, del tipo horizontal, con gabinete para instalarse en cielo falso, con plenum de retorno integrado en fábrica. No se aceptarán fancoils con gabinete de sección ventilador integrado localmente. Los fancoils serán con serpentín de frío y serpentín de calor, alimentados con agua fria y agua caliente Los fancoils proyectados enfriarán, calentarán, filtrarán e impulsarán aire a los recintos. Las marcas aceptadas son Carrier, MacQuay, Trane y York Criterios de Selección de Fancoils Las características y capacidades de los fancoils se han incorporado en Planilla en Excel, complementaria a este documento. Para la selección de las unidades de fancoils cada proveedor evaluará las capacidades en función de los siguientes criterios. Ciclo Enfriamiento Temperatura Bulbo Seco Aire Entrada Fancoil Temperatura Agua Fria Surtidor Temperatura Agua Fria Retorno



: Agua Fria. : 24oC : 10oC : 15oC



Ciclo Calefacción Temperatura Bulbo Seco Aire Entrada Fancoil Temperatura Agua Caliente Surtidor Temperatura Agua Caliente Retorno Caudal de Aire Según: Presión Estática Exterior Mínima Disponible(1)



: Agua Caliente. : 20oC : 45°C : 40oC : 3 mm c.a. (0,12" c.a.)



Factores de Corrección Tanto el caudal de aire como la capacidad térmica deberá ser corregida por los siguientes aspectos: -



Presión externa de 0.12” c.a. Serpentín enfriamiento húmedo. Altura sobre nivel del mar.. Caída presión en filtro aire (limpio). Capacidades Térmicas Las capacidades de enfriamiento, calefacción, caudales de inyección de aire y caudales de agua referenciales se encuentran indicados en los planos respectivo.



Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización



Pág. 74 / 142



MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR – QUILLOTA UNIDAD E.P.H. Y PROYECTOS DISEÑO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE



Además para efectos de diseño de tamaños físicos de fancoils, ductos de inyección y caudales de aire, etc. se ha considerado el equipo marca Carrier. Los fancoils serán de procedencia importada, debiendo indicarse claramente en la oferta la marca y procedencia. Los fancoils serán rateados según norma ARI-440. En caso que los fancoils a suministrar sean de fabricación norteamericana los fancoils serán certificados según ARI Standard. En caso que los fancoils sean de fabricación no norteamericana los ratings y capacidades de los fancoils deberán cumplir la norma ARI-440, aunque no se solicita certificación. Para este caso dado la disparidad de estándares para los fancoils, se solicitará información técnica completa de los equipos ofrecidos y de los estándares de fabricación y de ratings. Para la homologación de capacidades de equipos, los proponentes entregarán una tabla con capacidades certificadas para las condiciones de diseño del proyecto, para todos los tamaños de fancoils incluidos en su oferta. La información certificada será: Tamaño y/o Modelo de Fancoil. Capacidad Enfriamiento Total (KW). Capacidad Enfriamiento Sensible (KW). Capacidad Calefacción (KW). Caudal de Aire contra 5 mmca. en m3/h.. Caudal de agua asociado (l/seg). Dimensiones Físicas (Ancho, alto y profundidad en centímetros). Dimensión de Boca de Descarga de aire (ancho x altura en centímetros). Nivel de Ruido (Noise Criteria). No se evaluarán técnicamente las ofertas que no entreguen la información indicada. En la selección de los fancoils se exige el cumplimiento de: Ciclo de Enfriamiento y Calefacción Se deberá cumplir con el Caudal de Aire Mínimo (m 3/h) contra presión estática externa de 3 mm c.a., además de la Capacidad de Enfriamiento Sensible. En etapa de entrega de las instalaciones se realizarán mediciones de caudal de aire, no debiendo presentar las mediciones de caudal de aire, una desviación mayor al 10 % de la proyectada. Esta desviación aceptada no significa que en etapa de propuesta y adjudicación, éste sea un parámetro que permita ofrecer un fancoil con un caudal 10% menor al especificado, según su catálogo técnico. Caracteristicas del equipo La unidad fancoil horizontal para montaje en cielo falso, será sin gabinete de presentación, la cual incluirá a lo menos: Motor-Ventilador. Serpentín Enfriamiento/calefacción incluyendo purgador manual. Plenum para motor-ventilador incluido portafiltro y filtro de aire, incorporando en fábrica. Bandeja de condensado, incluidas válvulas de control, corte y regulaciones. (Bandeja auxiliar). Gabinete Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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El gabinete será confeccionado en plancha de acero galvanizado, de espesor mínimo de gage # 18, con refuerzos y pliegues que otorguen rigidez. Interiormente contará con aislación termoacústica basado en fibra de vidrio o poliuretano expandido. El retorno de aire al fancoil será por su cara posterior, con acceso a filtro de aire por cara posterior del fancoil. Deberá contemplar las puertas de acceso para servicio de mantención e inspección de partes y componentes. La boca de inyección de aire contará con un collar que permita la conexión de ductos de distribución de aire. El diseño del ventilador deberá ser tal que asegure que no sobrepase el nivel de ruido máximo, según "NOISE CRITERIA" (NC) de 40 DB (A). El ruido de cada tamaño de fancoil ofrecido. El Mandante podrá solciitar cambio del equipamiento que no cumpla con los niveles de ruido exigidos El proponente entregará información del nivel de Serpentín Cada unidad fancoil tendrá un serpentín intercambiador de calor con mínimo de tres filas , dos para el ciclo de enfriamiento y una para el ciclo de calefacción. Este será construido con tubos de cobre, sin costura, de 5/8" de diámetro externo, con aleteado en aluminio, con adhesión mecánica a la tubería por medio de un collar continuo. La configuración física del serpentín dependerá del diseño de cada fabricante. El serpentín deberá ser diseñado y construido para una presión de trabajo máxima de 300 psig y éste será probado con aire a 450 psig, inmerso en agua. Los serpentines contarán con purgador manual instalado a la vista y con fácil acceso para servicio. Bandeja de condensado La sección serpentín incluida válvulas de control, corte y balance contará con una bandeja colectora de vapor de agua condensada. Esta bandeja de condensado será construida en plancha de fierro Galvanizado en gage # 20 o superior, completamente aislada térmicamente y con barrera de vapor por su cara exterior que evite humedad y goteo de agua externo. La bandeja deberá contar con fitting para conectar tubería para canalizar el agua a desagüe en ambos costados. La bandeja de recolección de agua será diseñada con inclinación interna, tal que permita adecuado escurrimiento de agua hacia el punto de desagüe, evitando que la superficie mojada de la bandeja sea completa. Ventiladores Los ventiladores serán con rodetes centrífugos, con aletas curvadas hacia adelante estática y dinámicamente balanceados, con transmisión por acople directo. Tanto los rodetes como la carcaza guiadora de flujo del ventilador serán de fabricación metálica, no aceptándose materiales plásticos en su construcción. Motor-Ventilador Los motores de los ventiladores serán diseñados y construidos para operar a 220 Volts/1 fase/50 Hz y tres velocidades. El motor deberá soportar la operación a +/- 10 % de la tensión indicada, en todas sus velocidades sin inducir ruido magnético o producir la falla del motor. La potencia de los motores será la adecuada para satisfacer los requerimientos de caudal de aire-presión estática requeridos. El sistema de partida será por medio de condensador dividido del tipo permanente. El motor contará con protección de sobrecarga térmica interna en los bobinados con reset automático. Filtros de Aire Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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El plenum, incorporado de fábrica incluirá portafiltros de aire para entrada de aire por cara posterior en fancoil de cielo. Además se incluirá de fábrica un filtro de aire, del tipo lavable semipermanente, con arrestancia mínima del 30 % según ASHRAE Standard 52-76. El filtro de aire deberá ser removible desde el frente del fancoil y en ningún caso desde la cara inferior del fancoil dado el ajustado espacio disponible entre fondo de fancoil y cielo falso (aproximadamente 10 cms). Controles Fancoils Todas las unidades fancoil deberán proveerse con un conjunto de elementos de control y comando que incluyen como mínimo: Válvula de dos vías Se consultan válvula de dos vías para cada fancoil, de dos posiciones, operada con motor eléctrico a 220 Volts. La válvula deberá contar con manilla que permita operar la válvula manualmente entre sus dos posiciones abiertacerrada al consumo. Las conexiones de la válvula serán de 1/2" de diámetro, salvo para tamaños de fancoil 10 y 12 que serán de ¾” de diámetro. El cuerpo de la válvula estará diseñado para 150 psig. El montaje de la válvula y sus fittings será tal que el goteo por condensación de vapor de agua sea colectado por extensión de la bandeja de condensado. Las válvulas serán marca Honeywell, Johnson, Barber Colman o de nivel de calidad similar. Válvulas de corte Se consultan válvulas de acción manual, una de corte (bola) y otra de balance (globo). Las válvulas serán diseñadas para presión de trabajo de 150 psig. El cuerpo de la válvula estará diseñado para operar a temperaturas de agua de rango 0-40 oC. La válvula de balance será tipo globo y la corte podrá ser tipo bola. Termostato Se consulta un termostato ambiente para control y comando remoto del fancoil de cielo, integrado en un solo módulo, que incluya: Interruptor frío-calor, que permita cambiar el ciclo de enfriamiento y el ciclo de calefacción automáticamente (Automátic Changeover). Interruptor manual de 4 posiciones que permita seleccionar velocidad de operación del motor-ventilador, a saber, OFF y velocidades baja, media y alta. Termostato frío-calor, incluido sensor con plumilla selectora de nivel de temperatura con graduación en grados Celsius, condición que se indicará en la oferta. Cubretermostato con llave El termostato será para montaje mural, con nivel de calidad de Johnson Controls, Honeywell o Siebe y compatible con el uso. Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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Capacidades y selección de Fancoils El detalle de selección se muestra en Anexo-1, formato Excel. 30.4.6.8 CIELO RADIATIVO Se contempla en los recintos definidos, sistema de enfriamiento y calefacción mediante cielos radiativos, fabricados en tuberías de PPR. Las tuberías podran trabajar hasta 4 bar y a una temperatura máxima de agua caliente de 70°C. La selección de estos elementos debe ser considerando cielo metálico. Para el diseño del proyecto se ha trabajado en base a un proveedor en particular, Aquatherm, luego en condición de ofertar un proveedor diferente, “El Contratista” de su cargo, deberá desarrollar todos los ajustes de ingenieria y diseño de modo de cumplir con los requerimientos del proyecto, además deberá presentar certificación de diseño por parte del proveedor de modo de garantizar el resultado final Las condiciones de operación serán:



DEFINICION DE RENDIMIENTOS DE CIELOS RADIATIVOS (BASADO EN PROVEEDOR AQUATHERM) CALEFACCION Temperatura Ambiente 20 °C Materialidad Metal (paneles metalicos) Temperatura agua surtidor 35 °C Temperatura agua retorno 30 °C RESULTADOS Linear temperature difference 12,5 °K CAPACIDAD RADIANTE 75 WATTS/M2 ENFRIAMIENTO Temperatura Ambiente Materialidad Temperatura agua surtidor Temperatura agua retorno RESULTADOS Linear temperature difference CAPACIDAD RADIANTE



26 Metal 16 19



°C



8,5 80



°K WATTS/M2



(paneles metalicos) °C °C



Termostato
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Se consulta un termostato ambiente para control y comando remoto de la habitación con cielo radiativo, integrado en un solo módulo, que incluya: Interruptor frío-calor, que permita cambiar el ciclo de enfriamiento y el ciclo de calefacción automáticamente (Automátic Changeover) y con banda muerta entre 19°-24°C Termostato frío-calor, incluido sensor con plumilla selectora de nivel de temperatura con graduación en grados Celsius, condición que se indicará en la oferta. Cubretermostato con llave El termostato será para montaje mural, con nivel de calidad de Johnson Controls, Honeywell o Siebe y compatible con el uso de cielos radiativos El detalle de selección se muestra en Anexo-2, formato Excel. 30.4.6.9.-EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO ENFRIADOS POR AIRE Suministro -



Se consulta el suministro y montaje de equipos de aire acondicionado, bomba de calor, tipo dividido, para aplicación de confort humano, que realicen las funciones de enfriamiento, calefacción y filtrado de aire. Gabinete El gabinete del equipo será fabricado en plancha de fierro estructurado en perfiles de fierro. El gabinete contará con puertas removibles para inspección y servicio que permita acceso a panel de control, compresores y controles de refrigeración, serpentines y filtro de aire. El gabinete será tratado con pinturas de terminación de acuerdo a las especificaciones estándares de cada fabricante. Al respecto cada fabricante-proponente indicará claramente los detalles de tratamiento de pinturas. También se indicará en la oferta si el equipo cuenta con color de terminación estándar y si ofrece otros colores alternativos. El gabinete será aislado termoacústicamente para prevenir condensación de vapor de agua y minimizar el nivel de ruido. Sección Exterior Serpentín intercambiador de calor, condensador de refrigerante enfriado por aire. Ventilador helicoidal aire condensación. Compresor hermético de diseño heavy duty. Filtro secador de doble flujo. Válvula de 4 vías. Controles y fuerza eléctrica. Sección Interior Ventilador de inyección de aire. Serpentín evaporador. Control de refrigerante. Bandeja colectora de vapor de agua condensada. Sistema de control automático. Filtro de aire. Control para operación y comando remoto.
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Unidad Interior Serpentín Se consulta serpentín de intercambio de calor, para aire de circuito evaporador, fabricado en tubo de cobre y aletas de aluminio. El serpentín contará con la configuración adecuada para cumplir con las capacidades especificadas en Hojas de Datos. Ventilador de Inyección de Aire Se consulta ventilador de inyección de aire para el equipo de aire acondicionado. Este será del tipo centrífugo, de doble aspiración y deberá contar con regulación de su caudal.



Distribución de Aire Para la distribución de aire el equipo contará de fábrica con bocas para inyección y retorno de aire. Base El equipo contará con apoyos y/o perfiles de fábrica para montaje sobre base metálica. Filtros de Aire El equipo deberá contar con portafiltros integrado en fábrica acoplado al plenum de retorno de aire y filtros de aire. Albergará Filtro de Aire desechable, con arrestancia de 30% basado en método de prueba según standard 52-76 de ASHRAE. En caso que portafiltro y filtros de aire no sean provistos por el fabricante estos podrán ser de suministro local, sujeto a verificación por parte de la Inspección Técnica de su nivel de calidad y eficiencia. Las puertas de acceso a portafiltros serán de nivel de calidad y sello según normas SMACNA. Unidad Exterior Compresor El equipo contará con un compresor, del tipo hermético, diseñados para aplicaciones de confort humano, en equipos bomba de calor. El compresor será para operar con refrigerante R-410A o R-407C. El circuito de refrigeración incluirá a la menos válvula de expansión con ecualizador externo, válvula check, carga de refrigerante de operación, filtros secadores, amortiguadores externos e internos, calefactor de carter y válvulas de servicio. El motor compresor contará con protecciones térmicas internas y protección de sobrecarga actuada por presión de refrigerante. El compresor será para trabajar a 380V/ 3f/ 50Hz.



Condensador Enfriado por Aire
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Se consulta condensador enfriado por aire integrado al gabinete, compuesto por serpentín intercambiador de calor enfriado por aire, fabricado en tubos de cobre y aletado de aluminio. El aire a través del serpentín será impulsado por ventilador helicoidal, con succión horizontal y descarga de aire vertical. Nivel de Ruido Se deberá indicar en la oferta el nivel de ruido del equipo. Se preferirán los equipos de menor nivel de ruido, siendo el máximo aceptado de 65 DB (A) a 1.5 mt., para la unidad exterior. Procedencia La oferta indicará claramente la procedencia de los equipos.



CODIGO EQUIPO



CAUDAL DE AIRE m3/h



POTENCIA ELECTRICA Kw



TENSIO N V



CAPACIDAD ENFRIAMIENTO TOTAL TOTAL KW BTU/H



CAPACIDAD CALEFACCION KW



30.4.6.10.- UNIDADES DE EXPANSION DIRECTA PARA PABELLONES Suministro -



Se consulta el suministro y montaje de unidades de expansión directa, bomba de calor, tipo dividido, para aplicación de confort humano, que realicen las funciones de enfriamiento, calefacción y filtrado de aire. Los equipos que se ubiquen a la intemperie, deberán considerar su uso en ambiente salino, por lo cual deberán considerán los tratamientos de fábrica, adecuados que aseguren la vida útil de los mismos. Estas unidades estáran compuestas por su respectiva unidad condensadora y el evaporador con diseño para montaje en manejadora de aire. Opcionalmente “El Contratista” podrá suministrar las manejadoras con su serpentín de expansión directa , desde fábrica, pero debe asegurar la compatibilidad de este serpentín con respecto de la unidad condnesadora que sumistre debiendo realizar una adecuada integración. Unidad Condensadora Serpentín intercambiador de calor, condensador de refrigerante enfriado por aire. Ventilador helicoidal aire condensación. Compresor hermético de diseño heavy duty. Filtro secador de doble flujo. Válvula de 4 vías. Controles y fuerza eléctrica. Sección Interior Serpentín evaporador. Control de refrigerante. Bandeja colectora de vapor de agua condensada. Sistema de control automático. Control para operación y comando remoto.
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Unidad Interior Serpentín Se consulta serpentín de intercambio de calor, para aire de circuito evaporador, fabricado en tubo de cobre y aletas de aluminio. El serpentín contará con la configuración adecuada para cumplir con las capacidades especificadas en Hojas de Datos. Unidad Exterior (condensadora) Compresor El equipo contará con un compresor, del tipo hermético, diseñados para aplicaciones de confort humano, en equipos bomba de calor. El compresor será para operar con refrigerante R-410A o R-407C. El circuito de refrigeración incluirá a la menos válvula de expansión con ecualizador externo, válvula check, carga de refrigerante de operación, filtros secadores, amortiguadores externos e internos, calefactor de carter y válvulas de servicio. El motor compresor contará con protecciones térmicas internas y protección de sobrecarga actuada por presión de refrigerante. El compresor será para trabajar a 380V/ 3f/ 50Hz..



Condensador Enfriado por Aire Se consulta condensador enfriado por aire integrado al gabinete, compuesto por serpentín intercambiador de calor enfriado por aire, fabricado en tubos de cobre y aletado de aluminio. El aire a través del serpentín será impulsado por ventilador helicoidal, con succión horizontal y descarga de aire vertical. Nivel de Ruido Se deberá indicar en la oferta el nivel de ruido del equipo. Se preferirán los equipos de menor nivel de ruido, siendo el máximo aceptado de 65 DB (A) a 1.5 mt., para la unidad exterior. Procedencia La oferta indicará claramente la procedencia de los equipos.
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ENFRIAMIENTO MINIMO SENSIBLE TOTAL



3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO



CLM-CL-UCO-UMAPAB-03-A-001 CLM-CL-UCO-UMAPAB-03-A-002 CLM-CL-UCO-UMAPAB-03-A-003 CLM-CL-UCO-UMAPAB-03-A-004 CLM-CL-UCO-UMAPAB-03-A-005 CLM-CL-UCO-UMAPAB-03-A-006 CLM-CL-UCO-UMAPAB-03-A-007 CLM-CL-UCO-UMAPAB-03-A-008 CLM-CL-UCO-UMAPAB-03-A-009 CLM-CL-UCO-UMAPAB-03-A-010 CLM-CL-UCO-UMAPAB-03-A-011 CLM-CL-UCO-UMAPAB-03-A-012



3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO



MOTOR



KW



KW



KW



CONDENSADORA



13.50



15.88



18.26



6.8



380



CONDENSADORA



9.32



10.97



12.61



4.7



380



CONDENSADORA



9.32



10.97



12.61



4.7



380



CONDENSADORA



12.01



14.13



16.26



6.0



380



CONDENSADORA



10.63



12.51



14.39



5.3



380



CONDENSADORA



10.63



12.51



14.39



5.3



380



CONDENSADORA



10.63



12.51



14.39



5.3



380



CONDENSADORA



11.99



14.10



16.22



6.0



380



CONDENSADORA



9.42



11.08



12.74



4.7



380



CONDENSADORA



9.42



11.08



12.74



4.7



380



CONDENSADORA



9.42



11.08



12.74



4.7



380



CONDENSADORA



12.86



15.13



17.40



6.5



380



ENFRIAMIENTO SENSIBLE TOTAL



3° PISO



TOTAL



KW



CONDENSADORAS PABELLONES



CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-013 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-014 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-015 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-016 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-017 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-018 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-019 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-020 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-021 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-022 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-023 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-024



CALEFAC MINIMA POTENCIA ELECT



CALEFAC MINIMA POTENCIA



ELECT



TOTAL



MOTOR



KW



KW



KW



KW



CONDENSADORA



9.32



10.96



12.61



4.7



380



CONDENSADORA



9.32



10.96



12.61



4.7



380



CONDENSADORA



12.52



14.73



16.94



6.3



380



CONDENSADORA



8.89



10.46



12.03



4.5



380



CONDENSADORA



9.99



11.75



13.51



5.0



380



CONDENSADORA



9.99



11.75



13.51



5.0



380



CONDENSADORA



13.23



15.57



17.90



6.6



380



CONDENSADORA



13.13



15.45



17.76



6.6



380



CONDENSADORA



11.23



13.21



15.19



5.6



380



CONDENSADORA



8.02



9.43



10.85



4.0



380



CONDENSADORA



7.73



9.09



10.46



3.9



380



CONDENSADORA



7.67



9.03



10.38



3.8



380
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PARTIDA



ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO



PARTIDA



ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO
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3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO



CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-025 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-026 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-027 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-028 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-029 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-030 CLM-CL-UCOUMA-PAB-03-A-031



CONDENSADORA



14.28



16.80



19.32



7.2



380



CONDENSADORA



14.28



16.80



19.32



7.2



380



CONDENSADORA



8.81



10.37



11.92



4.4



380



CONDENSADORA



6.94



8.16



9.39



3.5



380



CONDENSADORA



14.28



16.80



19.32



7.2



380



CONDENSADORA



8.82



10.37



11.93



4.4



380



CONDENSADORA



14.28



16.80



19.32



7.2



380



ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO ARRANQUE ELECTRICO



30.4.6.11.-RECUPERADORES DE CALOR AIRE-AIRE Se considera el uso de recuperadores de calor para distintos servicios y usos. Los equipos deberán considerar su uso en ambiente salino, por lo cual deberán considerán los tratamientos de fábrica, adecuados que aseguren la vida útil de los mismos. En unidades manejadoras de aire En las manejadoras de aire que atenderán los pabellones quirúrgicos, el recuperador será parte del suministro de la manejadora de aire y será del tipo rueda entálpica con diseño tal que no genere contaminación en los recintos atendidos. Para el sistema de aire exterior de los pisos superiores, se consideran manejadoras con recuperador incorporado, pudiendo este ser del tipo entálpico o estáticodebiéndo verificarse el espacio que estos ocupen y sus rendimiento mínimos del 50%



Recuperadores Independientes Para pisos inferiores se han considerado recuperadores de calor estático, con ventiladores incorporados tanto para inyección como extracción de aire. Estos equipos son los que se detallan en este ítem del documento. Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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Los recuperadores serán del tipo con dos ventiladores centrifugos, doble espiración, inorporados y con un nivel de filtrado de aire tipo G4 Los recuperadores contarán con ventiladores de tres velocidades y seleccionados en velocidad media Su gabinete será con aislación acústica Los recuperadores contarán con sitema de recolección del agua de condensado que se pueda generar en el proceso de transferencia de calor incluyendo la conexión para conectarse a sistema de evacuación. Los recuperadores deberán contar con selección computacional que pueda certificar su rendimiento Los recuperadores contarán con representante en Chile con presencia en el Mercado, no se aceptarán recuperadores improtados en forma directa, sin un representaante y servicio técnico local. Para los recorridos de ductos que generen un desbalance en la inyección con la extracción, deberán considerarse templadores manuales dado que puede requerirsae general un balanceamiento a nivel del aire. Marcas aceptadas - SyP - Sodeca - Clark
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PISO



CODIGO



1° SUBT 1° SUBT 1° SUBT 1° SUBT 1° SUBT 1° SUBT 1° SUBT



CLM-VE-RCA-1S-A-001 CLM-VE-RCA-1S-A-002 CLM-VE-RCA-1S-A-003 CLM-VE-RCA-1S-A-004 CLM-VE-RCA-1S-A-005 CLM-VE-RCA-1S-A-006 CLM-VE-RCA-1S-A-007 CLM-VE-RCA-1S-A-008 (*) CLM-VE-RCA-1S-C-001 CLM-VE-RCA-1S-C-002 CLM-VE-RCA-1S-C-003 CLM-VE-RCA-1S-C-004



1° SUBT 1° SUBT 1° SUBT 1° SUBT 1° SUBT



RECUPERADORES DE CALOR PRIMER SUBTERRANEO REC DE CALOR 1° SUBT REC DE CALOR 1° SUBT REC DE CALOR 1° SUBT REC DE CALOR 1° SUBT REC DE CALOR 1° SUBT REC DE CALOR 1° SUBT REC DE CALOR 1° SUBT REC DE CALOR 1° SUBT REC DE CALOR 1° SUBT REC DE CALOR 1° SUBT REC DE CALOR 1° SUBT REC DE CALOR 1° SUBT



Presión estatica INYECC EXTRAC total mmca m3/h m3/h



MOTOR (Kw) ELECT



Comando



1882 2256 1020 1958 3012 1801 4145



1882 2256 1020 1958 3012 1801 4145



35 35 35 35 35 35 35



1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1



380 380 380 380 380 380 380



M/A



8.800 4085 1134 4139 1883



10.800 4085 1134 4139 1883



35 35 35 35 35



2,2 1.1 1.1 1.1 1.1



380 380 380 380 380



M/A



M/A M/A M/A M/A M/A M/A



M/A M/A M/A M/A



(*) recuperador con variador de frecuencia en sus ventiladores M/A :MANUAL DESDE TABLERO / AUTOMATICO DESDE TIMER



PISO



CODIGO



PISO ZOCALO



ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO



CLM-VE-RCA-Z-A-001 CLM-VE-RCA-Z-A-002 CLM-VE-RCA-Z-A-003 CLM-VE-RCA-Z-A-004



REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO
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2040 1244 2890 2900



2040 1244 2890 2900



Presión estatica total mmca



MOTOR (Kw)



35 35 35 35



1.5 1.5 1.5 1.5
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Comando



380 380 380 380



M/A M/A M/A M/A



MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR – QUILLOTA UNIDAD E.P.H. Y PROYECTOS DISEÑO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO



CLM-VE-RCA-Z-A-005 CLM-VE-RCA-Z-A-006 CLM-VE-RCA-Z-A-007 CLM-VE-RCA-Z-A-008 CLM-VE-RCA-Z-A-009 CLM-VE-RCA-Z-A-010 CLM-VE-RCA-Z-A-011 CLM-VE-RCA-Z-B-001 CLM-VE-RCA-Z-B-002 CLM-VE-RCA-Z-B-003 CLM-VE-RCA-Z-B-004 CLM-VE-RCA-Z-B-005 CLM-VE-RCA-Z-B-006 CLM-VE-RCA-Z-B-007 CLM-VE-RCA-Z-B-008 CLM-VE-RCA-Z-B-009 CLM-VE-RCA-Z-B-010 CLM-VE-RCA-Z-B-011 CLM-VE-RCA-Z-B-012 CLM-VE-RCA-Z-B-013 CLM-VE-RCA-Z-B-014



ZOCALO



CLM-VE-VEX-Z-B-001



ZOCALO



CLM-VE-VEX-Z-B-002



REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO VENTILADOR DE EXTRAC CAMPANA COCINA VENTILADOR EMERGENCIA RESONADOR



2200 2457 2825 2825 1760 2518 2231 2370 2890 1884 2049 4156 2125 1670 1090 1730 2900 3740 1450 3030 3612



2200 2457 2825 2825 1760 2518 2231 2370 2890 1884 2049 4156 2125 1670 1090 1730 2900 3740 1450 3030 3612



35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35



1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5



380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380



M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A



5500



5500



35



1.1



380



M/A



2000



2000



20



1.1



381



M/A



M/A :MANUAL DESDE TABLERO / AUTOMATICO DESDE TIMER



PISO



CODIGO



RECUPERADORES DE CALOR
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Pág. 87 / 142



MOTOR (Kw)



ELECT



Comando
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ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO ZOCALO



CLM-VE-RCA-Z-C-001 CLM-VE-RCA-Z-C-002 CLM-VE-RCA-Z-C-003 CLM-VE-RCA-Z-C-004 CLM-VE-RCA-Z-C-005 CLM-VE-RCA-Z-C-006 CLM-VE-RCA-Z-C-007 CLM-VE-RCA-Z-C-008 CLM-VE-RCA-Z-C-009 CLM-VE-RCA-Z-C-010 CLM-VE-RCA-Z-C-011 CLM-VE-RCA-Z-C-012 CLM-VE-RCA-Z-C-013 CLM-VE-RCA-Z-C-014 CLM-VE-RCA-Z-C-015 CLM-VE-RCA-Z-C-016 CLM-VE-UMA-Z-D-001 CLM-VE-UMA-Z-D-002 CLM-VE-RCA-Z-D-001 CLM-VE-RCA-Z-D-002 CLM-VE-RCA-Z-D-003 CLM-VE-RCA-Z-D-004 CLM-VE-RCA-Z-D-005 CLM-VE-RCA-Z-D-006 CLM-VE-RCA-Z-D-007 CLM-VE-RCA-Z-D-008



REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO UMA AUDITORIO ZOCALO UMA AUDITORIO ZOCALO O REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO REC DE CALOR ZOCALO



3230 1840 2644 3736 3541 2090 2400 3736 1800 2550 3014 3096 2981 2195 1540 1287 7200 7200 2860 2100 2272 3800 3560 3560 3560 920



3230 1840 2644 3736 3541 2090 2400 3736 1800 2550 3014 3096 2981 2195 1540 1287 2860 2100 2272 3800 3560 3560 3560 920



mmca 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 40 40 40 35 35 35 35 35 35 35



M/A :MANUAL DESDE TABLERO / AUTOMATICO DESDE TIMER
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1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.1 1.1 1.1 1.5 1.1 1.5 1.5 1.5



380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380



M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A



MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR – QUILLOTA UNIDAD E.P.H. Y PROYECTOS DISEÑO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE



PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO



CODIGO CLM-VE-RCA-01-A-001 CLM-VE-RCA-01-A-002 CLM-VE-RCA-01-A-003 CLM-VE-RCA-01-A-004 CLM-VE-RCA-01-A-005 CLM-VE-RCA-01-A-006 CLM-VE-RCA-01-A-007 CLM-VE-RCA-01-A-008 CLM-VE-RCA-01-A-009 CLM-VE-RCA-01-A-010 CLM-VE-RCA-01-A-011 CLM-VE-RCA-01-A-012 CLM-VE-RCA-01-B-001 CLM-VE-RCA-01-B-002 CLM-VE-RCA-01-B-003 CLM-VE-RCA-01-B-004 CLM-VE-RCA-01-B-005 CLM-VE-RCA-01-B-006 CLM-VE-RCA-01-B-007



RECUPERADORES DE CALOR PRIMER PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO



INYECC EXTRAC



2538 1958 2171 4529 1530 2190 2210 3360 1400 3902 2766 2766 3188 1380 2791 2124 1320 2210 2678



Presión estatica total mmca



MOTOR (Kw)



35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35



1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1



2538 1958 2171 4529 1530 2190 2210 3360 1400 3902 2766 2766 3188 1380 2791 2124 1320 2210 2678



M/A :MANUAL DESDE TABLERO / AUTOMATICO DESDE TIMER
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ELECT



Comando



380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380



M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A
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PISO



CODIGO



Presión estatica total mmca RECUPERADORES DE CALOR INYECC EXTRAC
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MOTOR (Kw) ELECT



Comando



MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR – QUILLOTA UNIDAD E.P.H. Y PROYECTOS DISEÑO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO



CLM-VE-RCA-01-B-008 CLM-VE-RCA-01-B-009 CLM-VE-RCA-01-B-010 CLM-VE-RCA-01-B-011 CLM-VE-RCA-01-B-012 CLM-VE-RCA-01-B-013 CLM-VE-RCA-01-B-014 CLM-VE-RCA-01-B-015 CLM-VE-RCA-01-B-016 CLM-VE-RCA-01-B-017 CLM-VE-RCA-01-B-018 CLM-VE-RCA-01-B-019 CLM-VE-RCA-01-C-001 CLM-VE-RCA-01-C-002 CLM-VE-RCA-01-C-003 CLM-VE-RCA-01-C-004 CLM-VE-RCA-01-C-005 CLM-VE-RCA-01-C-006 CLM-VE-RCA-01-C-007 CLM-VE-RCA-01-C-008 CLM-VE-RCA-01-C-009 CLM-VE-RCA-01-C-010 CLM-VE-RCA-01-C-011 CLM-VE-RCA-01-C-012 CLM-VE-RCA-01-C-013 CLM-VE-RCA-01-C-014 CLM-VE-RCA-01-C-015 CLM-VE-RCA-01-C-016



REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO
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2136 3125 3423 1750 1375 1149 1900 1425 3100 4262 3540 1542 2459 1870 3751 2580 2110 3060 1613 2067 1810 1640 2139 3060 2078 3466 2660 1387



2136 3125 3423 1750 1375 1149 1900 1425 3100 4262 3540 1542 2459 1870 3751 2580 2110 3060 1613 2067 1810 1640 2139 3060 2078 3466 2660 1387 Pág. 91 / 142



35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35



1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.1 1.1 1.1 1.5 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.1 1.1



380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380



M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A



MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR – QUILLOTA UNIDAD E.P.H. Y PROYECTOS DISEÑO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO 1° PISO



CLM-VE-RCA-01-C-017 CLM-VE-RCA-01-C-018 CLM-VE-RCA-01-C-019 CLM-VE-RCA-01-C-020 CLM-VE-RCA-01-C-021 CLM-VE-RCA-01-C-022 CLM-VE-RCA-01-C-023 CLM-VE-RCA-01-C-024 CLM-VE-RCA-01-C-025 CLM-VE-RCA-01-D-001 CLM-VE-RCA-01-D-002 CLM-VE-RCA-01-D-003 CLM-VE-RCA-01-D-004 CLM-VE-RCA-01-D-005 CLM-VE-RCA-01-D-006 CLM-VE-RCA-01-D-007 CLM-VE-RCA-01-D-008



REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO REC DE CALOR 1° PISO



1430 1530 1630 1613 1613 2128 2128 2128 1406 1530 1768 1768 1890 1768 2472 1214 1150



1430 1530 1630 1613 1613 2128 2128 2128 1406 1530 1768 1768 1890 1768 2472 1214 1150



M/A :MANUAL DESDE TABLERO / AUTOMATICO DESDE TIMER
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35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35



1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1



380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380



M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A



MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR – QUILLOTA UNIDAD E.P.H. Y PROYECTOS DISEÑO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE



PISO



CODIGO



RECUPERADORES DE CALOR INYECC EXTRAC SEGUNDO PISO 3332 3332 REC DE CALOR 2° PISO 3332 3332 REC DE CALOR 2° PISO 1940 1940 REC DE CALOR 2° PISO 1650 1650 REC DE CALOR 2° PISO 3582 3582 REC DE CALOR 2° PISO 2210 2210 REC DE CALOR 2° PISO 2700 2700 REC DE CALOR 2° PISO 2360 2360 REC DE CALOR 2° PISO 3466 3466 REC DE CALOR 2° PISO 4421 4421 REC DE CALOR 2° PISO 4720 4720 REC DE CALOR 2° PISO 3566 3566 REC DE CALOR 2° PISO 2690 2690 REC DE CALOR 2° PISO 3470 3470 REC DE CALOR 2° PISO 3508 3508 REC DE CALOR 2° PISO 4349 4349 REC DE CALOR 2° PISO 4226 4226 REC DE CALOR 2° PISO 3508 3508 REC DE CALOR 2° PISO 2970 2970 REC DE CALOR 2° PISO 3320 3320 REC DE CALOR 2° PISO 3430 3430 REC DE CALOR 2° PISO 3310 3310 REC DE CALOR 2° PISO 4744 4744 REC DE CALOR 2° PISO



2° PISO CLM-VE-RCA-02-A-001 2° PISO CLM-VE-RCA-02-A-002 2° PISO CLM-VE-RCA-02-A-003 2° PISO CLM-VE-RCA-02-A-004 2° PISO CLM-VE-RCA-02-A-005 2° PISO CLM-VE-RCA-02-A-006 2° PISO CLM-VE-RCA-02-A-007 2° PISO CLM-VE-RCA-02-A-008 2° PISO CLM-VE-RCA-02-A-009 2° PISO CLM-VE-RCA-02-B-001 2° PISO CLM-VE-RCA-02-B-002 2° PISO CLM-VE-RCA-02-B-003 2° PISO CLM-VE-RCA-02-B-004 2° PISO CLM-VE-RCA-02-B-005 2° PISO CLM-VE-RCA-02-B-006 2° PISO CLM-VE-RCA-02-B-007 2° PISO CLM-VE-RCA-02-B-008 2° PISO CLM-VE-RCA-02-B-009 2° PISO CLM-VE-RCA-02-B-010 2° PISO CLM-VE-RCA-02-B-011 2° PISO CLM-VE-RCA-02-B-012 2° PISO CLM-VE-RCA-02-B-013 2° PISO CLM-VE-RCA-02-B-014 Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización



Presión estatica total mmca



MOTOR (Kw)



35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35



1.5 1.5 1.1 1.1 1.5 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5
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ELECT



Comando



380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380



M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A



MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR – QUILLOTA UNIDAD E.P.H. Y PROYECTOS DISEÑO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE 2° PISO 2° PISO 2° PISO 2° PISO 2° PISO 2° PISO 2° PISO 2° PISO 2° PISO 2° PISO 2° PISO 2° PISO 2° PISO 2° PISO 2° PISO 2° PISO 2° PISO 2° PISO 2° PISO



CLM-VE-RCA-02-C-001 CLM-VE-RCA-02-C-002 CLM-VE-RCA-02-C-003 CLM-VE-RCA-02-C-004 CLM-VE-RCA-02-C-005 CLM-VE-RCA-02-C-006 CLM-VE-RCA-02-C-007 CLM-VE-RCA-02-C-008 CLM-VE-RCA-02-C-009 CLM-VE-RCA-02-C-010 CLM-VE-RCA-02-D-001 CLM-VE-RCA-02-D-002 CLM-VE-RCA-02-D-003 CLM-VE-RCA-02-D-004 CLM-VE-RCA-02-D-005 CLM-VE-RCA-02-D-006 CLM-VE-RCA-02-D-007 CLM-VE-RCA-02-D-008 CLM-VE-RCA-02-D-009



REC DE CALOR 2° PISO REC DE CALOR 2° PISO REC DE CALOR 2° PISO REC DE CALOR 2° PISO REC DE CALOR 2° PISO REC DE CALOR 2° PISO REC DE CALOR 2° PISO REC DE CALOR 2° PISO REC DE CALOR 2° PISO REC DE CALOR 2° PISO REC DE CALOR 2° PISO REC DE CALOR 2° PISO REC DE CALOR 2° PISO REC DE CALOR 2° PISO REC DE CALOR 2° PISO REC DE CALOR 2° PISO REC DE CALOR 2° PISO REC DE CALOR 2° PISO REC DE CALOR 2° PISO



3890 5410 3660 4330 2910 3470 2520 4874 3395 2830 3474 2765 3060 2414 2864 2920 1150 2350 2854



3890 5410 3660 4330 2910 3470 2520 4874 3395 2830 3474 2765 3060 2414 2864 2920 1150 2350 2854



M/A :MANUAL DESDE TABLERO / AUTOMATICO DESDE TIMER
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35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35



1.5 3.0 1.5 1.5 1.1 1.5 1.1 1.5 1.5 1.1 1.5 1.1 1.5 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1



380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380



M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A



MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR – QUILLOTA UNIDAD E.P.H. Y PROYECTOS DISEÑO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE



PISO



CODIGO



3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO



CLM-VE-RCA-03-A-001 CLM-VE-RCA-03-B-001 CLM-VE-RCA-03-B-002 CLM-VE-RCA-03-B-003 CLM-VE-RCA-03-B-004 CLM-VE-RCA-03-B-005 CLM-VE-RCA-03-B-006 CLM-VE-RCA-03-B-007 CLM-VE-RCA-03-B-008 CLM-VE-RCA-03-B-009 CLM-VE-RCA-03-B-010 CLM-VE-RCA-03-B-011 CLM-VE-RCA-03-C-001 CLM-VE-RCA-03-C-002 CLM-VE-RCA-03-C-003 CLM-VE-RCA-03-C-004 CLM-VE-RCA-03-C-005 CLM-VE-RCA-03-C-006 CLM-VE-RCA-03-C-007 CLM-VE-RCA-03-C-008



3° PISO 3° PISO



CLM-VE-VEX-03-A-001 CLM-VE-VEX-03-A-002



RECUPERADORES DE CALOR INYECC EXTRAC TERCER PISO 1700 1700 REC DE CALOR 3° PISO 1623 1623 REC DE CALOR 3° PISO 1785 1785 REC DE CALOR 3° PISO 2066 2066 REC DE CALOR 3° PISO 2466 2466 REC DE CALOR 3° PISO 1360 1360 REC DE CALOR 3° PISO 1690 1690 REC DE CALOR 3° PISO 2710 2710 REC DE CALOR 3° PISO 1857 1857 REC DE CALOR 3° PISO 1364 1364 REC DE CALOR 3° PISO 1594 1594 REC DE CALOR 3° PISO 2250 2250 REC DE CALOR 3° PISO 3627 3627 REC DE CALOR 3° PISO 3000 3000 REC DE CALOR 3° PISO 3170 3170 REC DE CALOR 3° PISO 2700 2700 REC DE CALOR 3° PISO 1449 1449 REC DE CALOR 3° PISO 2402 2402 REC DE CALOR 3° PISO 1198 1198 REC DE CALOR 3° PISO 3908 3908 REC DE CALOR 3° PISO VENTILADOR DE EXT 6086 LOCKERS VENTILADOR DE EXT 3520 -



Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización



Presión estatica total mmca
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MOTOR (Kw) ELECT



Comando



35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35



1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5



380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380



M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A



20 20



0.75 0.55



380 380



M/A M/A



MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR – QUILLOTA UNIDAD E.P.H. Y PROYECTOS DISEÑO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE



3° PISO



CLM-VE-VEX-03-A-003



3° PISO



CLM-VE-VEX-03-A-004



3° PISO



CLM-VE-VEX-03-B-001



3° PISO 3° PISO 3° PISO 3° PISO



CLM-VE-VEX-03-B-002 CLM-VE-CA-03-B-001



LOCKERS VENTILADOR DE EXTRACCION LOCKERS VENTILADOR DE EXTRACCION LOCKERS VENTILADOR DE EXTRACCION LOCKERS VENTILADOR DE EXTRACCION LOCKERS CAMPANA COCINA MOTORES FANCOILS MOTORES FANCOILS



4790



-



20



1.10



380



M/A



3962



-



20



0.75



380



M/A



1070



-



20



0.75



380



M/A



2260 5500 -



-



20 20 -



0.75 0.75 1.00 1.00



380 380 380 380



M/A M/A M/A M/A



M/A :MANUAL DESDE TABLERO / AUTOMATICO DESDE TIMER
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30.4.6.12.-CILINDROS ACUMULADORES DE AGUA CALIENTE Central de Agua Caliente Para el abastecimiento de agua caliente de consumo sanitario, se consulta el suministro y montaje de cilindros acumuladores de agua caliente, con resistencia eléctrica de apoyo. El estanque acumulador será fabricado en acero, donde todas las superficies en contacto con el agua potable estará revestidas con termovitrificado Duoclean químicamente neutro, protegiendolo de la corrosion y adaptándose a los niveles de calidad del agua potable, aislamiento exterior de poliuretano rígido de 50 mm de espesor y protección exterior. Cada acumulador de agua estará compuesto por ocho (08) estanques verticales de 8.250 lts montados sobre base matálica. Serán marca Buderus o equivalentes técnicamente aprobados por el cliente. El estanque deberá incorporar resistencia eléctrica para el calentamiento final, posterior a la bomba de calor, la resistencia será del tipo inmersión con los elementos de seguridad correspondientes. El estanque deberá contar con termómetro, válvula de seguridad, válvula reguladora de presión, y válvula mezcladora termostática regulable de 11/2” equivalente a marca Caleffi modelo 523. Se contempla que la distribución del agua caliente sanitaria a consumo será cargo del contratista sanitario.



HOJA DE DATOS Acumulador



01.-Código 02.- Ubicación 03.- Capacidad unitaria 04.- Cantidad 04.- Presión de trabajo



: : : : :



05.- Calefactor eléctrico 06.- Dimensiones



: :



07.- Peso sin agua 08.- Marca y modelo



: :



CAC-01 al 08 Sala Acumuladores 2°Subterráneo 8.250 litros 8 Calefacción 6 bares Agua caliente 10 bares 50 Kw-380 V. Diametro 2.00 mm. Alto 2.500 mm 9.000 kg BUDERUS



Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización



Pág. 97 / 142



MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR – QUILLOTA UNIDAD E.P.H. Y PROYECTOS DISEÑO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE



30.4.6.13.-EQUIPOS DE PRECISION SALA DATACENTER Como base de diseño para esta Sala se considera: RECINTO



DataCent er



Sala UPS



Mantenció n. Equipos



Sala de. Software



Sala de.



SUP. M2



DESCRIPCION



REQUERIMIENTOS



RESPUESTAS POR PARTE DE SSVQ Lo proyectado inicialmente es aprox. 36,9 (Kw) de disipación de calor, según lo establecido en plano adjunto. Sin embargo durante los años de operación del Hospital se aumentarán los racks, por lo tanto se debe proyectar algo superior, es decir, lo correspondiente al pasillo frio 1 y 2; un Indicar Disipación de Calor total de 55,35 (Kw). Se confirma la existencia de piso falso (Se adjunta plano de corte “Altura Sala Indicar si contará con piso falso Data Center”) Indicar altura piso falso La altura piso falso es de 45 cm. Especialista eléctrico proyecta sistema Se propone equipos de expansión refrigeración modular InRow RP directa, del tipo dry-cooler, Chilled Water (refrigerados por agua), condensador ubicado en modelo ACRP-502 (Se adjunta data sala de equipos sheet). Se debe revisar y polivalentes complementar lo establecido por especialista eléctrico. Indicar respaldo en equipamiento, se propone N+1 OK Indicar cuales serán pasillo calientes y cuales serán Queda establecido en plano adjunto pasillos fríos “Distribución Sala Data Center”.



167



sala de Racks y UPS



12.9



Indicar que tipo de equipamiento se ubicará y su disipación Se solicita además confirmar si No se detalla en serán UPS adicionales a planos las declaradas en la sala del DataCenter



12.2



Esta sala corresponde a mantención de Indicar que tipo de equipamiento se equipos, no se ubica equipamiento ubicará y su disipación que disipe calor a considerar. La sala, No se detalla en Sólo necesita movimiento de aire. planos Indicar si se requieren equipos de precisión para esta sala No se requieren equipos de precisión.



11.6



No se detalla en planos, solo se muestran pantallas



10.6



-



Se ubicaran UPS a futuro que disipan en total 30.000 btu/hr. Se confirma que corresponde a UPS adicional a la declarada en Data Center.



Indicar que tipo de equipamiento se ubicará y su disipación No se ubica equipamiento a considerar. Indicar si se requieren equipos de precisión para esta sala



No se requiere.



No se detalla en Indicar que tipo de equipamiento se No se ubica equipamiento a considerar.
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planos, ubicará y su disipación solo se muestran Indicar si se requieren equipos de precisión para esta sala pantallas No se requiere.



De acuerdo a revisión con el SSVQ se modifica el tipo de equipamiento ara atender el Datacenter, de modo de suprimir el uso de agua bajo el piso falso de la Sala. Se cambia el diseño por sistema del tipo in-row pero con uso de refrigerante en el ingreso de la sala. Tecnologia similar a la de Liebert, lineas XDP/XDU. El equipamiento será de precisión para control de temperatura y humedad del Datacenter, ubicado en el 3°Piso del Sector B. Se debe considerar una disipación de 55.35 Kw como limite para las cañerias matrices de agua helada pero en esta etapa se debe considerar una potencia de enfriamiento de 36.9 Kw El sistema consistirá en unidades de enfriamiento ubicados sobre los racks del Data Center, con el concepto de pasillos frios y pasillos calientes. Estas unidades con agua helada. La provisión de agua fria estara asegurada por la central térmica que atiende equipos Manejadoras/Fancoils la q ue cuenta con un equipo polivalente y cuatro equipos bombas de calor. Las características de los equipos in-row serán como sigue:
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-



El Contratista deberá considerar. Sumninistro de una Unidad intercambiadora de calor, exterior a la sala similar a modelo XDP de Liebert Suministro y Montaje de 6 quipos Interiores , similar a modelo XDV de Liebert



- Alimentación de refrigerante , surtidor y retorno por cielo falso, hasta cada unidad interior - Conexión, pruebas y Puesta en marcha, hasta dejar el sistema totalmente operativo



Se podrán prsentar alternativas basadas en el mismo concepto de usar pasillos frio y calientes y equipos intercalados entre los racks y sobre ellos, las que deberán ser validadas por especialista eléctrico del proyecto. 30.4.6.14.-BOMBA DE CALOR PARA PISCINAS Se contempla el suministro y Montaje de un equipo bomba de calor con diseño para uso en piscinas que permita deshumectar el aire cargado de humedad del recinto, pérmitiendo la ventilación con la incorporación de un caudal de aire de renovación del exterior y que además caliente el aire y el agua contenida en la piscina. Contemplará: - Ventilador de retorno - Sección de mezcla o free cooling - Filtrado de particulas - Serpentines intercambiadores de calor - Ventilador de inyección - Controles y comando Se deberá mantener una humedad no superior al 65% y una temperatura de agua de la piscina de 26°C a 29°C Para la selección de la capacidad del equipo se debe considerar
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TEMPERATURA DEL AIRE INT. 27ºC A 30ºC Y HR 65% TEMPERATURA DEL AGUA 26 A 29ºC HUMEDAD Tº AIRE RELATIVA DENSIDAD EXTERIOR EXTERIOR DEL AIRE



HUM. ABSOLUTA Tº AIRE EXT. INTERIOR KG AGUA/KG Kcal/KgºC AIRE ºc Cp del aire



HR INT



ºc



%



Kg/m3



28



60



1.2



0.24



0.01431



27



65



0.01463



12.4



32292



28



60



1.2



0.24



0.01431



28



65



0.01553



13.2



8998



0



0.0



28



60



1.2



0.24



0.01431



29



65



0.01649



14.0



5339



-1538



-1.8



28



60



1.2



0.24



0.01431



30



65



0.01749



14.8



3883



-2237



-2.6



HUMEDAD Tº AIRE RELATIVA DENSIDAD EXTERIOR EXTERIOR DEL AIRE



HUM. ABSOLUTA Tº AIRE EXT. INTERIOR KG AGUA/KG Kcal/KgºC AIRE ºc Cp del aire



%



HUM. MASA CAUDAL ABSOLUTA AGUA DE AIRE POTENCIA POTENCIA EXT. EVAP. EXTERIOR TERMICA TERMICA KG AGUA/KG AIRE KG/hr m3/h Kcal/hr Kw



HR INT



10.8



HUM. MASA CAUDAL ABSOLUTA AGUA DE AIRE POTENCIA POTENCIA EXT. EVAP. EXTERIOR TERMICA TERMICA KG AGUA/KG AIRE KG/hr m3/h Kcal/hr Kw



ºc



%



Kg/m3



0



95



1.2



0.24



0.0036



27



65



0.01463



12.4



937



-7285



-8.5



0



95



1.2



0.24



0.0036



28



65



0.01553



13.2



920



-7420



-8.6



0



95



1.2



0.24



0.0036



29



65



0.01649



14.0



903



-7541



-8.8



0



95



1.2



0.24



0.0036



30



65



0.01749



14.8



889



-7681



-8.9



HUMEDAD Tº AIRE RELATIVA DENSIDAD EXTERIOR EXTERIOR DEL AIRE



HUM. ABSOLUTA Tº AIRE EXT. INTERIOR KG AGUA/KG Kcal/KgºC AIRE ºc Cp del aire



%



9300



HR INT



ºc



%



Kg/m3



1



95



1.2



0.24



0.00387



27



65



0.01463



12.4



960



-7191



-8.4



1



95



1.2



0.24



0.00387



28



65



0.01553



13.2



941



-7321



-8.5



1



95



1.2



0.24



0.00387



29



65



0.01649



14.0



922



-7437



-8.6



1



95



1.2



0.24



0.00387



30



65



0.01749



14.8



907



-7572



-8.8



HUMEDAD Tº AIRE RELATIVA DENSIDAD EXTERIOR EXTERIOR DEL AIRE



HUM. ABSOLUTA Tº AIRE EXT. INTERIOR KG AGUA/KG Kcal/KgºC AIRE ºc Cp del aire



%



HUM. MASA CAUDAL ABSOLUTA AGUA DE AIRE POTENCIA POTENCIA EXT. EVAP. EXTERIOR TERMICA TERMICA KG AGUA/KG AIRE KG/hr m3/h Kcal/hr Kw



HR INT



ºc



%



Kg/m3



2



95



1.2



0.24



0.00416



27



65



0.01463



12.4



987



-7106



-8.3



2



95



1.2



0.24



0.00416



28



65



0.01553



13.2



965



-7230



-8.4



2



95



1.2



0.24



0.00416



29



65



0.01649



14.0



944



-7340



-8.5



2



95



1.2



0.24



0.00416



30



65



0.01749



14.8



926



-7470



-8.7



HUMEDAD Tº AIRE RELATIVA DENSIDAD EXTERIOR EXTERIOR DEL AIRE



Cp del aire



HUM. ABSOLUTA Tº AIRE EXT. INTERIOR
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HUM. MASA CAUDAL ABSOLUTA AGUA DE AIRE POTENCIA POTENCIA EXT. EVAP. EXTERIOR TERMICA TERMICA KG AGUA/KG AIRE KG/hr m3/h Kcal/hr Kw



HR INT



HUM. MASA CAUDAL ABSOLUTA AGUA DE AIRE POTENCIA POTENCIA EXT. EVAP. EXTERIOR TERMICA TERMICA



Pág. 101 / 142



MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR – QUILLOTA UNIDAD E.P.H. Y PROYECTOS DISEÑO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE



ºc



%



Kg/m3



Kcal/KgºC



KG AGUA/KG AIRE



ºc



%



KG AGUA/KG AIRE



KG/hr



m3/h



Kcal/hr



Kw



3



95



1.2



0.24



0.00447



27



65



0.01463



12.4



1017



-7030



-8.2



3



95



1.2



0.24



0.00447



28



65



0.01553



13.2



993



-7146



-8.3



3



95



1.2



0.24



0.00447



29



65



0.01649



14.0



968



-7251



-8.4



3



95



1.2



0.24



0.00447



30



65



0.01749



14.8



948



-7375



-8.6



Marcas Referenciales: - CIATESA de procedencia España - CLIMAVENETA procedencia Italia. 30.4.7.- MONTAJE DE EQUIPOS PROYECTADOS 30.4.7.1.-Equipos Polivalentes Los equipos productores de agua fría/caliente serán suministrados en forma completa, armados y probados en fábrica. Para el montaje se contempla el traslado hasta su punto final de instalación, de cargo del Contratista Térmico, por lo cual este deberá tomar las medidas precautorias para el traslado, izamiento y montaje de los mismos. El montaje final de los equipos será sobre radier de concreto de 10 cms de altura de provisión por la Obra Civil. “El Contratista” montará los equipos sobre amortiguadores de resorte de su cargo. 30.4.7.2.-Bombas de calor aire-agua Los equipos productores de agua fría/caliente serán suministrados en forma completa, armados y probados en fábrica. Para el montaje se contempla el traslado hasta su punto final de instalación, de cargo del Contratista Térmico, por lo cual este deberá tomar las medidas precautorias para el traslado, izamiento y montaje de los mismos. El montaje final de los equipos será sobre radier de concreto de 10 cms de altura de provisión por la Obra Civil. “El Contratista” montará los equipos sobre amortiguadores de resorte de su cargo 30.4.7.3.-Bombas de Agua Se contempla el montaje de bombas recirculadoras de agua del tipo centrífugo simple las que se ubicarán en Sala de máquinas. Todas las bombas serán del tipo en línea con motor vertical. Las bombas se montarán sobre radier de concreto suministradas por la Obra Civil. Entre el radier de concreto y la bomba de agua se contemplará base de concreto tipo "C" según ASHRAE y amortiguadores de resorte, ambos de cargo de “El Contratista”. Para la deflexión de los amortiguadores, el Contratista Térmico se basará en lo indicado en el capítulo Sound And Vibration Control de ASHRAE HANDBOOK, HVAC APPLICATTIONS edición 1995. El Contratista Térmico trasladará y montará las bombas recirculadoras de agua. Será de cargo del Contratista Térmico tomar las precauciones necesarias para el traslado y montaje de los equipos. Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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“El Contratista” trasladará, izará y montará las bombas recirculadoras de agua. Será de cargo de “El Contratista” el tomar las precauciones necesarias para el traslado y montaje de los equipos. 30.4.7.4.- Intercambiadores de Calor Agua-Agua Los intercambiadores de calor agua-agua se montarán sobre radier de concreto, suministrado por la obra civil, estos serán debidamente anclados a esta, por cargo de “El Contratista” 30.4.7.5.-Ventiladores Los ventiladores centrífugos se montarán sobre bases tipo B y amortiguadores de resorte con deflexión mínima indicada en el capítulo SOUND AND VIBRATION CONTROL de ASHRAE HANDBOOK, HVAC APPLICATIONS, edición 1995, “El Contratista” verificará la deflexión mínima en función del diámetro del rodete la potencia del motor y las revoluciones de giro del ventilador. Los motores eléctricos de los ventiladores serán de diseño de acuerdo a norma IP-44 o superior, según se indique en Hoja de Datos, de acuerdo a la aplicación y ubicación del motor. Todos los ventiladores contarán con una unión flexible que permita aislar la transmisión de vibraciones. La unión flexible será afianzada en ambos extremos por medio de un flange y contraflange apernado que asegure la estanqueidad al flujo de aire. Los ventiladores centrífugos que se han proyectado colgados de la losa deberán ser montados sobre soporte tipo trapecio, con tensores de perfil redondo de acero A3724-ES de diámetro según el peso a soportar. Cada tensor tendrá punta con hilo que se fijará a tarugo de expansión químico soportado a la losa. Cada tensor contará con amortiguador de neopreno o resorte (según recomendación de ASHRAE). “El Contratista” verificará en Obra el momento oportuno de traslado de los ventiladores a Salas de Maquinas, asegurándose de un adecuado acceso a través de tabiques, muros, losas, etc., y que el nivel de avance de la obra no produzca daño a los equipos. Los ventiladores axiales y tubo axiales se montarán colgados de losa en estructura metálica fijados con amortiguadores y de acuerdo al detalle indicado en planos. El detalle de la base será según la configuración física de los ventiladores que finalmente se suministren. En el ducto de descarga de los ventiladores de extracción, “El Contratista” contemplará templador manual con multihojas de modo de poder ajustar el caudal de extracción en etapa de puesta en marcha. 30.4.7.6.-Manejadoras de Aire Se consulta al montaje de manejadoras de aire de acuerdo a lo indicado en planos “El Contratista” Térmico deberá verificar en etapa de propuesta: Dimensiones, verificar si ingresan sin inconvenientes a las salas de máquinas proyectadas. Verificar el arreglo y/o disposición del ventilador. Las manejadoras se montarán sobre bases metálicas de cargo del contratista Térmico. Las citadas bases serán fabricadas en perfiles de acero de espesores adecuados al peso del equipo. Las bases metálicas serán pintadas con dos capas de pintura anticorrosiva en dos manos de distinto color. Entre las bases y las manejadoras de aire se contemplarán amortiguadores de neopreno de características según recomendación del fabricante, de modo de minimizar la transmisión de vibraciones a losas y estructuras en general, Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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para la determinación de la deflexión mínima del amortiguador se deberá respetar lo indicado en capítulo SOUND AND VIBRATION CONTROL DE ASHRAE HANDBOOK HVAC APPLICATIONS, edición 1995. Los motores eléctricos de los ventiladores serán de diseño de acuerdo a norma IP-44 o superior según se indique en Hoja de Datos. Todas las manejadoras contarán con unión flexible que limite la transmisión de vibraciones, las que serán afianzadas en forma similar a lo indicado para ventiladores de extracción. El Contratista Térmico informará oportunamente a la Obra Civil, dimensiones y pesos de las manejadoras de aire.. Para manejadoras que estén proyectadas colgadas de losas o estructuras metálicas se contemplará soportes en base a placa metálica anclada a losa, a partir de esa placa se contemplarán colgadores en perfil redondo de ½” y barra horizontal de perfil ángulo definido según peso del equipo respectivo, con dimensión mínima 30x30x3 mm. -



Para el ajuste del caudal final de cada manejadora, “El Contratista” contemplara: Para Manejadoras de Aire Exterior: Templador regulador de caudal en ducto de toma de aire. Para Manejadoras de Pabellones: Regulación de correas y poleas, incluyendo cambio de estas si corresponde.



30.4.7.7- Unidades Fancoils Las unidades fancoisl se colgarán d”losa de cielo medinte esparragos de hilo corrido de 3/8” de diámetro Serán adecuadamente nivelados y contarán con unionesflexibles en sus conexiones a ductos En la etapa dce montaje, “El Contratista” deberá verificar los espacios y/o accesos adecuados para el servicio del respectivo equipo. No se aceptarán equipos que no cuenten con el adecuado espacio o acceso para servicio, por lo que en etapa de Montaje deberá ser coordinado con la ITO respectiva. 30.4.7.8.- Cielo Radiativo El cielo radiativo se montará considerando básicamente la modulación de palmetas metálicas de 61 x 61 cms (2”x2”), para deberán proveerse modulos coherentes con estas dimensiones. Las tuberías matrices en PPR serán colgadas de losa mediante colgadores detallados en ítem sujeción de cañerías.
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Las uniones entre paneles debe hacerse como se muestra en la figura y como se detalla a continuación



Las uniones entre paneles debe hacerse on uniones flexibles, también en PPR y según detalles que se indican a continuación
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La máxima superficie por cada circuito deberá ser no superior a 11 m2 definido por la operación en ciclo de enfriamiento y su rendimientoen Watts/m2. Igualmente y previo al montaje, esta información dberá ser validad con el Proveedor. Sobre el cielo radiativo, “El Contratista” debe considerarse aislación térmica según detalle en Proyecto de arquitectura. Esta aislación será modular de modo de poder levantar palmetas d cielo en forma individual.



Todos los componentes para el armado y montaje de los cielos radiativos serán suministrados por el mismo fabricante. Para sectores en deban considerarse más de un circuito por habitación o sala, la forma de conexión es la que se muestra a continuación, considerando como base tres circuitos.
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En donde C1, C2 y C3 corresponden a la modulación de los circuitos 1, 2 y 3. 30.4.7.9.- Equipos Aire Acondicionado enfriados por aire Equipos enfriados por aire. Unidad Interior La unidad interior será montada en muro por el “Contratista”mediante soportes suministrados con el equipo. Debidamente nivelada y con sus cañerías ocultas en un falso. El equipo deberá ser adecuadamente nivelado para una expedita evacuación del condensado, descargándose al desagüe más cercano. Unidad Exterior La unidad exterior se montará sobre base metálica provista por el contratista Térmico, con equipo de flujo de aire horizontal. Entre la base y el equipo se contemplará burlete de neopreno. La base metálica será pintada con dos manos de anticorrosivo, en dos colores distintos. 30.4.7.10.- Unidades de expansión directa para pabellones La unidad condensadora se montará sobre base metálica provista por el “Contratista”, con equipo de flujo de aire horizontal. Entre la base y el equipo se contemplará burlete de neopreno. La base metálica será pintada con dos manos de anticorrosivo, en dos colores distintos. 30.4.7.11.- Recuperadores de calor Los equipos se colgarán de losas mediante esparragos de hilo corrido, el equipo contará con perfiles perforados como parte de su estructura para poder colgarlo adecuadamente. Adicionalmente ““El Contratista”” deberá nivelarlo y conectar su su punto de desague con red de vacuación de condensado, también de su cargo En la etapa de montaje, “El Contratista” deberá verificar los espacios y/o accesos adecuados para el servicio del respectivo equipo. Deberán considerarse los desconectadores para servicio eléctrico, junto a cada equipo. No se aceptarán equipos que no cuenten con el adecuado espacio o acceso para servicio, por lo que en etapa de Montaje deberá ser coordinado con la ITO respectiva. 30.4.7.12.- Cilindros acumuladores de agua caliente Los cilindros acumuladores de agua caliente sanitaria se montarán sobre radier de concreto, suministrado pro la obra, estos serán debidamente anclados a esta, por cargo del “Contratista” 30.4.8.- EQUIPOS MENORES Y MATERIALES PARA MONTAJE Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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30.4.8.1.-Cañerías 30.4.8.1.1.- Cañerías de Agua Fria/Caliente Esta especificación cubre toda la red de cañerías para la distribución de agua caliente. Las cañerías de surtidor y retorno deberán ser del tipo PPR.. Todas las uniones de cañerías serán por termofusión. Una vez cerrados los circuitos, éstos serán probados con agua a una presión mínima de 225 psig, mantenida al menos durante 12 horas, de tal modo asegurar la hermeticidad de los circuitos. Se deberán inspeccionar todos los circuitos y las uniones antes de pintar y aislar el sistema. Las pruebas serán certificadas por el Contratista Térmico y aprobadas por la I.T.O., quedando constancia en el Libro de Obra. Todas las uniones a equipos deberán contar con uniones americanas o flanges apernados. Las uniones roscadas podrán usarse en diámetros menores o iguales a 2" ; sobre estos diámetros deberán usarse uniones con flanges de acero y empaquetadura de 1/16" de espesor. Todos los codos de acero serán de radio largo a excepción donde las condiciones de espacio no lo permitan. Cuando se pongan en contacto metales disímiles (cobre-acero) deberá instalarse un acople dieléctrico, típicamente de bronce Para unir dos tuberías de distinto diámetros se usarán los fittings adecuados rechazándose uniones de tope o del tipo embutido. 30.4.8.1.2.- Cañería Vapor Agua Condensada Para evacuar el vapor de agua condensada de las manejadoras de aire, unidades de expansión directa y fancoils se consultan red de cañería ejecutada en tubería de PVC hidráulico. Para contar con una red de evacuación fiable desde el punto de vista de olores y evacuación de aguas, se han proyectado matrices verticales, de cargo del Contratista Térmico. El diámetro de cada matriz vertical será de 50 mm. En cada piso el contratista térmico contemplara un sifón hidráulico entre el arranque horizontal y la matriz vertical. El Contratista Térmico colectará y canalizará los arranques verticales en nivel inferior y descargará hacia bajadas de agua lluvias.



Será responsabilidad de “El Contratista” el instalador las cañerías de condensado con pendiente mínima del 1%. Tanto los recorridos verticales como horizontales en los pisos, serán de cargo del contratista térmico.
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30.4.8.1.3.- Tuberías de Refrigeración Para unir las secciones de los equipos de expansión directa, se deberán instalar tuberías de cobre L, de diámetros y recorridos indicados en planos que el Contratista deberá verificar según el equipo que ofrezca. En lo que se refiere a trampas en cañerías, etc., se deben seguir las indicaciones de cada fabricante. Todas las uniones de tuberías serán ejecutadas en ambiente inerte con soldadura de plata. Una vez cerrados los circuitos de refrigeración. Se ejecutarán las pruebas descritas a continuación previa coordinación con Inspección Técnica de la ITO que participará en la supervisión y correcta ejecución de estas. Los circuitos de refrigeración serán probados con nitrógeno seco a una presión mínima de 200 PSIG mantenida al menos durante 24 horas de modo de asegurar la hermeticidad de los circuitos. Posteriormente previa aprobación de prueba de presión el circuito será evacuado y se realizará vacío y deshidratación, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante para posteriormente ser cargado con refrigerante 22 (407c), coordinado también con la Inspección Técnica de la obra. Los diámetros de las cañerías de refrigeración han sido definidos según equipos indicados. Luego, “El Contratista” verificará y/o confirmará en caso de cambio de equipos, en marca, tipo, y modelo que se instala los diámetros de tuberías, requerimientos especiales como trampas, válvulas, etc. Esto último no generará cargos o cobros extraordinarios. 30.4.8.1.4.- Soportación Cañerias “El Contratista” suministrará e instalará todos los ganchos, soportes, anclajes, guías, etc. considerados para todas las cañerías horizontales y verticales y ductos horizontales y verticales. Los ganchos y soportes serán de acuerdo a detalles indicados en planos. Los soportes deberán ser con diseño antisísmico a excepción de lo que a continuación se indica: No requieren soportes con diseño antisísmo.



a.b.c.d.e.f.-



Cañerías en salas de equipos menores que 31,75mm (1 1/2 pulgadas) de diámetro interior. Todas las cañerías menores que 63.5 mm (2 1/2 pulgadas) de diámetro interior. Todas las cañerías suspendidas por colgadores individuales de hasta 304.8 mm (12 pulgadas) o menos de largo entre la parte superior de la cañería a el fondo del soporte del colgador (o la losa). Todos los ductos de aire menores a 0.56 m2 (6 pies cuadrados) de sección transversal. Todos los ductos circulares menores a 711 mm (28 pulgadas) de diámetro. Todos los ductos suspendidos por colgadores de hasta 304.8mm (12 pulgadas) o menos entre la parte superior del ducto a el fondo del soporte del colgador (o la losa).



Cañerías A continuación se detallan soportes tipo Unistrut, pero se aceptarán alternativas que otorguen el mismo servicio, luego la marca y modelo Unistrut es referencia para el servicio que aplica. Los soportes de las cañerías serán de dos tipos: Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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-



-



Antisísmicos Individuales: - Mediante abrazaderas en pletina de 25x2 mm Colgador de perfil redondo de diámetro a definir según carga a soportar fijado a losa mediante tarugos de expansión. Adicionalmente considerar arriostramientos para fijar la soportación. El referido colgador será del tipo zincado Con trapecio: - Mediante perfil ángulo de 30x30x3 mm o mayor según el peso, para construir trapecio y colgadores de perfil redondo de diámetro apropiado al peso del equipamiento. El perfil será pintado en dos manos de pintura antióxido de distinto color Como arriostramientos se contemplará perfil ángulo de 30x30x3 mm o mayor según carga, soldados a tirante horizontal y fijados a losa mediante placa base en fierro de 5 mm de espesor y tarugos de expansión. El arriostramiento será pintado en dos capas de pintura antióxido de distinto color. Sísmicos



-



Individuales: Exactamente igual a lo definido para soportes antisísmicos, pero sin tirantes de fijación. Con trapecio: - Mediante perfil ángulo de 30 x 30 x mm o mayor según el peso para construir el trapecio y colgadores de perfil redondo de diámetro apropiado al peso del equipamiento. Perfil redondo zincado y perfil ángulo pintado con dos capas de pintura antióxido de distinto color. General



a.b.c.d.e.f.-



-



El espaciamiento máximo de los ganchos en ningún caso podrá ser excedido; sin embargo, el espaciamiento instalado real dependerá de la distribución de las cañerías. No deberán sostenerse cañerías de otras cañerías. Los ganchos deben ser de construcción adecuada para el tamaño de la cañería a ser soportada. Todos los materiales, deben ser de acero o hierro forjado. Las cañerías deben ser ancladas donde se requiera para realizar expansión o para prevenir esfuerzo indebidos sobre cañerías y ramales. Los anclajes deben ser completamente separados de los ganchos y serán de construcción pesada forjada o soldada de diseño aprobado. La soportación de cañerías verticales deberá permitir el izamiento de la cañería en el sentido de su eje. Las cañerías con apoyo deslizante contarán con guías soldadas que se fijen contra abrazaderas. En las cañerías que llevan aislación deberán instalarse patines de apoyo y placa metálica sobre la aislación, para la protección de esta. Esto permitirá el deslizamiento de la cañería en casos de dilatación y evitará el aplastamiento de la aislación. La placa metálica será de 1.0 mm. de espesor o mayor. La soportación se hará de tal modo, que al soldar todos los pernos de los flanges, las uniones a los equipos y las uniones roscada de todo el sistema, este permanezca en su lugar. Esta es la única forma de asegurarse que las cañerías no entregan esfuerzos indebidos a los equipos y será especial preocupación de la I.T.O. el control de este aspecto. Los pernos de los soportes serán de acero, de cabeza hexagonal, con tuerca y golilla de presión, según ASTM A325, del tipo zincado La distancia máxima entre soportes será la recomendada por el proveedor Aquatherm y según lo siguiente:
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Para cañerías que avancen por el 3° Piso, estás deberán soportarse según se detalla a continuación



Para cañerías con avances verticales deberán considerarse soportes similares a los fabricados por MASON INC, línea ADA
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30.4.8.2.-Válvulas y Fittings
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30.4.8.2.1.- Válvulas Las válvulas se aplicarán de acuerdo al servicio que presten y al diámetro de la cañería. Todas las válvulas serán de nivel de calidad NIBCO, CRANE o STOCKHAM. Deberán ser nuevas. Todas las válvulas y fittings serán para presión de 150 psig. A menos que se exprese lo contrario, todas las válvulas para corte y By pass serán válvulas de bola, de hasta 21/2” de diámetro inclusive, y válvulas de mariposa de sobre 21/2” de diámetro. Todas las válvulas serán rotuladas con etiquetas metálicas, que lleven una letra para indicar el servicio y un número para indicar la válvula. Alternativamente se podrá ofertar válvulas en material no metálico, preferentemente del mismo proveedor de las cnéroas de PPR 30.4.8.2.2.- Válvulas de Bola a)



Para todos los servicios de agua y otros servicios normales no corrosivos basta 2" diámetro, las válvulas de bola serán. CUERPO TIPO DE CUERPO INTERIOR ASIENTO SELLOS



BRONCE Una Pieza, paso reducido. Bola y vástago de Acero Inoxidable 316. Teflón Reforzado (RTFE). TFE



30.4.8.2.3.- Válvula de Mariposa Para todos los servicios de agua y otros servicios no corrosivos válvulas de mariposa de 3" diámetro y mayores serán: Cuerpo. Vástago. Disco. Asiento. Actuador. b.-



Fierro Fundido Acero Inoxidable Acero inoxidable 316. TFE. Hasta 4” de diámetro con manilla manual sobre 4” de diámetro con caja de engranaje con memoria



El uso de válvula de mariposa será limitado solo a servicios de corte y solo donde específicamente sea permitido por la Inspección Técnica. Las válvulas de mariposa no serán permitidas en los servicios que requieren balance o válvulas de estrangulación. El operador manual será proporcionado con un indicador de posición externa. La mariposa permitirá drenar o remover el equipo y proteger la cañería con la válvula. Las válvula serán solo del tipo cuerpo completo, total derivación (válvulas tipo sandwich o válvulas de semi-derivación no serán permitidas). Las válvulas serán apernadas en ambos extremos de los flanges. Todas las válvulas de mariposa serán ANSI clase 150 0 300 solo del tipo alto performance como se especificó anteriormente, adecuados para servicio con un extremo muerto con un flange removible.
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30.4.8.2.4.- Válvula de Globo a.-



Para todos los servicios de regulación de caudal se usarán válvulas de globo con conexión roscada hasta 2" de diámetro y para diámetros mayores a 2" de diámetro con uniones con flanges.



CUERPO Tipo de Cuerpo Interior



BRONCE Bronce Hasta 2" de diámetro: Vástago, cono y asiento de bronce 2 1/2" de diámetro y superiores vástago y cono de acero, asiento de bronce.



30.4.8.2.5.- Válvulas de Equilibrado Hidráulico En forma adicional se debe consultar un sistema completo de equilibrio hidráulico, similar al disponible por TOUR & ANDERSON, para circuitos de agua fría y caliente. Este sistema consultará válvulas de equilibrio que permiten regular la instalación según los caudales de agua de diseño. Se debe contemplar una válvula de regulación para: - Cada serpentín de manejadora de aire, la cual puede reemplazar (rebajar) la válvula de globo (regulación) que se instala junto a cada equipo. - En cada bloque de cielo radiativo Para esto se respetarán los diámetros de diseño de las cañerías. Además se deben ubicar válvulas en cada una de los ramales matrices horizontales-verticales por cada piso, que permiten acumular caudales de agua por sector. Finalmente se deben considerar válvulas junto a bomba de agua que permiten verificación del caudal global. El sistema de regulación permitirá setear la posición de cada válvula, sin afectar la posición de las válvulas ya ajustadas. “El Contratista” contará para realizar su servicio de mantención, el Regulador Digital que se ocupará en la etapa de calibraciones y ajustes. El Regulador Digital no se entregará al cliente. “El Contratista” será responsable de confirmar con el proveedor la cantidad final de válvulas necesarias. General a.b.c.d.-



Las válvulas de retención en posición horizontal serán de retención con un giro de 15 grados, las válvulas en posición vertical serán válvulas de retención balanceadas del tipo caída de presión como los fabricados por Smolensky, Hager, Mueller o como esté aprobado. Se deberán suministrar todas las válvulas manuales o automáticas de ventilación. Todas las ventilaciones manuales y automáticas tendrán el mismo rating de presión que las válvulas primarias en el sistema al cual están conectadas. Las cañerías de agua serán ventiladas en los puntos altos siempre donde se requiera Las llaves de paso de drenaje con extremos roscados para conexiones de manguera serán proporcionadas en los puntos bajos en el suministro y retorno de matrices principales y en los verticales donde se requiera.
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f.-



Se deberá suministrar y conectar a todas las válvulas, a excepción de las válvulas en el equipo, rótulos de bronce pulidos o lacados con letras estampadas o números rellenados con pintura negra.



30.4.8.2.6.- Valvulas Motorizadas Todas las válvulas motorizadas asociadas al presente proyecto, serán suministradas y montadas por “El Contratista”. Las válvulas serán del tipo on-off con excepción de las válvulas motoiizadas de manejadxoras de aire que serán del tipo moduladas. Las vlavulas de fancoils serán suminsitradas junto con este equipamiento. El Contratista igualmente deberá verificar lo anterior y en caso alguno lo exime del suministro y montaje de estas. Nivel de calidad Johnson Control, Honeywell y Belimo. 30.4.8.2.7.- Largos Equivalentes Las válvulas y fittings deberán seleccionarse de modo que sus caídas de presión no sean excesivas, estas caídas de presión deberán ajustarse a las evaluadas para el proyecto. A continuación se entregan tablas con largos equivalentes de válvulas y fittings, considerados según diámetros de las cañerías asociadas.



DIAMETRO NOMINAL CAÑERIA



VALVULA GLOBO



1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4" 5" 6" 8" 10" 12"



18 22 29 38 43 55 69 84 100 120 140 170 220 280 320



LARGO EQUIVALENTE EN PIE VALVULA VALVULA FILTRO Y MARIPOSA CHECK CON FLANGE -----7.75 9.26 11.5 -15.1 18.9 22.7 29.9 29.2 34.8



6 8 10 14 16 20 25 30 35 40 50 60 80 100 120



-----27 28 42 48 60 80 110 150 190 250
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LARGO EQUIVALENTE EN MTS DIAMETRO VALVULA VALVULA VALVULA FILTRO Y FILTRO Y NOMINAL GLOBO MARIPOSA CHECK CON FLANGE CON HILO CAÑERIA 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4" 5" 6" 8" 10" 12"



5.49 6.71 8.84 11.58 13.11 16.76 21.03 25.60 30.48 36.58 42.67 51.82 67.06 85.34 97.54



-----2.36 2.82 3.51 -4.60 5.76 6.92 9.11 8.90 10.61



1.83 2.44 3.05 4.27 4.88 6.10 7.62 9.14 10.67 12.19 15.24 18.29 24.38 30.48 36.58



-----8.23 8.53 12.80 14.63 18.29 24.38 33.53 45.72 57.91 76.20



0.91 1.22 1.52 2.74 3.05 4.27 6.10 12.19 --------



LARGO EQUIVALENTE EN PIE DIAMETRO CURVA 90° CURVA 90° CURVA 45° NOMINAL STD LARGO STD CAÑERIA RADIO 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4" 5" 6" 8" 10" 12"



1.6 2 2.6 3.3 4 5 6 7.5 9 10 13 16 20 25 30



1 1.4 1.7 2.3 2.6 3.3 4.1 5 5.9 6.7 8.2 10 13 16 19



0.8 0.9 1.3 1.7 2.1 2.6 3.2 4 4.7 5.2 6.5 7.9 10 13 16
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LARGO EQUIVALENTE EN MTS



Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización



Pág. 118 / 142



MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR – QUILLOTA UNIDAD E.P.H. Y PROYECTOS DISEÑO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE



DIAMETRO CURVA 90° CURVA 90° CURVA 45° NOMINAL STD LARGO STD CAÑERIA RADIO 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4" 5" 6" 8" 10" 12"



0.49 0.61 0.79 1.01 1.22 1.52 1.83 2.29 2.74 3.05 3.96 4.88 6.10 7.62 9.14



0.30 0.43 0.52 0.70 0.79 1.01 1.25 1.52 1.80 2.04 2.50 3.05 3.96 4.88 5.79



0.24 0.27 0.40 0.52 0.64 0.79 0.98 1.22 1.43 1.58 1.98 2.41 3.05 3.96 4.88



30.4.8.3.- Filtros de Agua a.b.c.-



Se consultan filtros, en las conexiones de entradas a cada bomba de agua y a la entrada de cada manejadora de aire Todos los filtros en las líneas de agua serán tipo "Y" montados en un recorrido horizontal de la cañería /o vertical hacia abajo). Todos los filtros tendrán cuerpos de bronce, de alta resistencia a la presión a la cual serán sujetos. Se usarán conexiones con flanges para diámetros de 3" de diámetro y conexiones con rosca para diámetros de 2 1/2" y menores. Serán de un diseño tal que permitan el soplado del polvo acumulado, y facilite la extracción y reemplazo de la malla del filtro, sin desconexiones de la cañería del filtro. Las mallas de filtros de bolsa serán de níquel, cobre o bronce y serán de una alta resistencia, para prevenir que la bolsa se colapse bajo una carga Shock.



30.4.8.4.- Redes de Ductos “El Contratista” proporcionará todos los ductos, dampers, y todos los elementos auxiliares de cualquier tipo, necesarios para la instalación de los sistemas de Aire Acondicionado y ventilación del edificio, completo y listo para operar satisfactoriamente. Las redes de ductos se confeccionarán en plancha de acero galvanizado según las dimensiones indicadas en planos. Los espesores de plancha y tipo de uniones se realizarán de acuerdo a lo siguiente: DUCTO RECTANGULAR



ESPESOR DE PLANCHA mm



DUCTO REDONDO DIAMETRO mm
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LADO MAYOR mm Hasta 300 301 a 750 751 a 1350 1351 a 2100 2101 y mayor



05 06 08 1.0 1.2



Hasta 300 301 a 550 551 a 900 901 a 1250 1251 a 1500



05 06 08 1.0 1.2



UNIONES Y SUSPENSION, DUCTOS RECTANGULARES LADO MAYOR mm UNION TRANSVERSAL



SUSPENSION



Hasta 300 350 a 600 650 a 900 950 y mayor



Pletina 25 x 2 mm Pletina 25 x 2 mm Fe Ángulo 30 x 30 x 3 mm Fe Ángulo 40 x 30 x 3 mm



Bayeta Marco de Plancha Marco de Plancha Marco de Fe Ángulo 40 x 3 mm



Los ductos deberán sellarse con pasta sellante, tal que se asegure una pérdida de aire mínima en todas las uniones de ductos. Los ductos prefabricados se armarán en terreno, ajustando las pequeñas desviaciones a medidas y/o recorridos. Todas las piezas especiales, a saber, codos, bifurcaciones, transformaciones, contarán con guiadores de flujo que permitan contar con régimen parejo a través de las piezas especiales. En los recorridos de ductos se ha tratado de minimizar los cruces con otras instalaciones, y los existentes cuentan con una coordinación mínima de tal modo de no interferir con bandejas eléctricas, lámparas, elementos estructurales, etc. Aún así en terreno deben presentarse interferencias, las que no serán motivo de cargo extras, es decir, “El Contratista” en su evaluación de cubicaciones y costos debe incluir los ajustes requeridos en terreno durante el montaje. La soportación de ductos tal como se indica en la Tabla anterior será por medio de colgadores de pletina de 25 x 2 mm, para ductos de lado mayor inferior a 60 cm. y por medio de columpios con colgadores de perfil redondo y perfil ángulo 30 x 30 x 3mm. para ductos de lado mayor, igual o superior a 60cms. Todos los soportes irán pintados con dos capas de pintura antióxido , de distinto color. En caso de dudas en el tipo de soporte o que los anteriores no sean aplicadas, el Contratista Térmico se regirá de acuerdo a las recomendaciones de norma SMACNA. El contratista térmico verificará que sus ductos verticales queden instalados libres de los tabiques, de modo de evitar transmisión de vibraciones. En caso de detectar esta situación debe informarla por escrito de modo de tomar acciones para su corrección. Alternativamente se aceptan ductos fabricados por método mecanizado tipo TDF, basados en Normas Smacna. Los ductos asociados a campana de cocina serán en plancha de fierro negro de 2 mm de espesor, soldados con registros para limpieza y pendiente del 0.5% en tramos horizontales. Los ductos que indican recorridos por fundación se deben considerar en acero galvanizado de espesor adecuado a sus dimensiones.
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30.4.8.5.1.- Difusores de Inyección de Aire Para los sectores y recintos indicados en planos, se contemplarán difusores de inyección de aire. El difusor será fabricado en aluminio anodizado. Todos los conos serán estampados sin costura ni uniones. El color de terminaciones será aluminio. Podrán ser de provisión nacional o importada. Incluirá como accesorios: Un templador regulador del caudal de aire de aletas opuestas que permita una entrada homogénea del aire. “El Contratista” presentará oportunamente muestras para aprobación por la inspección técnica.No se podrán instalar difusores si no han sido visados por la ITO 30.4.8.5.2.-Rejillas de Inyección de Aire Las rejillas de inyección de aire serán fabricadas en aluminio extruido. Contarán con doble corrida de aletas orientables y templador regulador de caudal de aletas opuestas que permita una entrada homogénea del aire. Las rejillas podrán ser de fabricación nacional previa información técnica completa que permita su evaluación. “El Contratista” presentará oportunamente muestras para aprobación por la inspección técnica.No se podrán instalar difusores si no han sido visados por la ITO 30.4.8.5.3.-Rejillas de Extracción de Aire Las rejillas de extracción de aire serán fabricadas en aluminio extruido. Protección con pintura antioxido y pintura de presentación a color blanco invierno a confirmar con la ITO de Arquitectura. Contarán con aleta fija y templador regulador de caudal. Las rejillas podrán ser de fabricación nacional o importada previa información técnica completa que permita su evaluación. “El Contratista” presentará oportunamente muestras para aprobación por la inspección técnica.No se podrán instalar difusores si no han sido visados por la ITO 30.4.8.5.4.- Celosías Se ha coordinado con el proyecto de arquitectura para que proyecte celosías de traspaso de aire en baños, tanto en puertas generales como en WC individuales. “El Contratista” contemplará en su oferta celosías en todas las puertas en donde se requiere traspaso de aire. También se consideran celosias en las tomas de aire para los recuperadores de calor de los pisos inferiores, estas serán de aluminio extruido 30.4.8.5.5.- Templadores Se consulta de cargo de “El Contratista” todos los templadores requeridos para las instalaciones de Climatización de Edificio, tales como Templadores Gravitacionales, Cortafuegos, Reguladores de flujo, motorizado, etc. 30.4.8.5.6.- Templadores Gravitacionales Se proveerán todos los templadores gravitacionales requeridos. Estos serán similar a los fabricados por RUSKIN tipo CBD2 "COUNTERBALANCED BACKDRAFT DAMPER" con una estructura de aluminio extruido de 0.090" de Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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espesor, con hojas aluminio extruido de 0.025" de espesor, rodamiento de Zytel, varilla de 1/8" x 1/2" de aluminio y contrapesos de barra de plancha zincada regulable. Para las escalas presurizadas, los templadores gravitacionales se seleccionarán para el 60% del caudal de diseño del ventilador respectivo y con una velocidad de traspaso de aire de 3 m/s. 30.4.8.5.7.- Templadores Corta humo/Cortafuego Se consulta templador que reunan la caracteristica de Cortafuego y Antihumo, de medidas, ubicación y resistencia al fuego, según se indica en planos. El montaje del templador será en el ducto que sale/entra al shaft o inmediatamente a la salida del shaft o losa. En caso que el templador no pueda instalarse en la barrera cortafuego, el templador se montará en el avance de ducto, el que se ejecutará en plancha de fierro de 3mm. de espesor, tratada con pintura base anticorrosiva y pintura epóxica en ambas caras interior y exterior. En este caso las uniones de ductos serán con flanges y cortaflanges de perfil de 50 x 50 x 3 de fierro A3724 ES. En el ducto donde se instalen los templadores se deberá asegurar el espacio suficiente para el retiro de los templadores y/o reposición del fusible térmico. Los templadores serán fabricados en plancha de acero galvanizado, de espesor y configuración física para resistencia al fuego F-90, El elemento de accionamiento, actuador eléctrico, se monta sobre eje auxiliar, el cual comanda las aletas a través de un mecanismo vinculado mediante un eslabón fusible de 74ºC y que en el caso de ruptura del mismo , la persiana se libera del mecanismo de accionamiento cerrándose por la acción de un resorte antagónico calibrado. Dado la relevancia en la seguridad del hospital de estos componentes, es que las marcas que se oferten serán certificadas por laboratorios internacionales. En caso de ser provisión norteamericana deberá estar certificados por UL. Dentro de la oferta “El Contratista” suministrará adicionalmente 5 templadores para pruebas y ensayos en terreno, simulando las condiciones de humo e incendio. “El Contratista” suministrará adicionalmente fusibles de repuesto para los templadores, se solciita un cantidad del 5% del suministro total. “El Contratista” contemplará adicionalmente los siguientes trabajos asociados a los templadores cortahumos (TCH)  Alimentación y conexión eléctrica desde el Tablero Electrico de Climatización más próximo, incluyendo canalización y alambrado  Canalización y alambrado de seguridad desde modulo de control ubicado en tablero eléctrico de climartización El Detalle de conexiones se presenta en el siguiente Diiagrama
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30.4.8.5.8.- Templadores Reguladores de Caudal Los templadores reguladores de caudal, serán instalados en los diversos ramales del ducto para ser utilizados en balancear el sistema. Los templadores serán marca Duradine o similar del tipo “split” con un cuadrante de regulación (abierto/cerrado) que permita fijar claramente sus posiciones intermedias. El cuadrante se instalará por el lado visible del ducto. Lo aquí indicado prima sobre el dibujo, luego aún cuando no este indicado en planos, se deben considerar en todos los arranques. Los templadores de volumen serán proporcionados en todos los ductos de inyección y retorno de aire. 30.4.8.5.9.- Conexiones Flexibles Todas las manejadoras de aire y ventiladores contarán con conexión flexible tanto en la entrada como en la descarga para limitar la transmisión de vibración de los equipos a las redes de ductos. Las conexiones serán de aproximadamente 15 cms elaboradas en lona importada marca Durodyne, tipo BlackExcelon, afianzada en ambos extremos por medio de un flange y contraflange apernado que asegure la estanqueidad al flujo de aire. Todos los elementos de fijación, a saber flange, contraflange, pernos, golillas y tuercas serán zincados. Todos los materiales serán listados y marcados por Underwriters Laboratories, Inc. Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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Clasificación, de riesgos de fuego como lo ha probado ASTM, NFPA, o procedimientos de UL, de no exceder los siguientes valores: Esparcimiento de llama Contribución Humo desarrollado



: 25. : 50. : 50.



30.4.8.6.- Aislación Térmica 30.4.8.6.1.- Redes de Ductos No se aislarán térmicamente: Ductos de extracción de baños y cocinas. Se aislarán térmicamente: Todas las redes de ductos que transporten aire tratado desde las manejadoras de aire hasta los recintos climatizados. Las redes de aire exterior no tratado con avances horizontales. Los ductos se aislarán térmicamente con planchas de fibra de vidrio rígida de 25 mm de espesor, rígidas con densidad mínima de 24 Kg/m3, que cuente con recubrimiento de foil de aluminio, similar. La aislación será afianzada al ducto por medio de cinta adhesiva metálica, la cual cubrirá todo el contorno longitudinal y transversalmente con uniones separadas a un máximo de 40cms. Alternativamente la aislación se fijara con “pinchos” Durodyne para la aplicación. Para ductos ubicados en salas de máquinas techadas, estos se aislarán térmicamente con planchas de fibra de vidrio rígida de 50 mm de espesor, rígidas con densidad mínima de 24 Kg/m3, que cuente con recubrimiento de foil de aluminio, o similar. La aislación será afianzada al ducto por medio de cinta adhesiva metálica, la cual cubrirá todo el contorno longitudinal y transversalmente con uniones separadas a un máximo de 40cms. Alternativamente la aislación se fijara con “pinchos” Durodyne para la aplicación. 30.4.8.6.2.- Cañerías Se aislarán térmicamente: Cañerías de agua fría y caliente. Cañerías de refrigeración. Las cañerías de agua fría/caliente se aislarán térmicamente mediante caños de espuma elastomerica con  > 3000, marca K-Flex o su equivalente técnico, como sigue: Cañería hasta 2" de diámetro Cañería de 2 1/2” y 3” Cañería 4" de diámetro



: : :



13 mm. 19 mm 25 mm.



En los cruces con vigas y/o pasadas con restricciones en las cuales las cañerías no se puedan aislar como se ha indicado, se considerarán dos alternativas. Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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Aislar con poliuretano expandido inyectado. Aislación con cinta adhesiva similar a Aeroflex, con el máximo de vueltas posible. Los cuerpos de las válvulas de circuitos de agua caliente se aislarán con espuma de poliuretano, conformando casquetes sobre la válvula. Sobre la aislación térmica en salas de máquinas (Central Térmica y Pisos mecánicos), se consulta un forro metálico en plancha de acero galvanizado de 0.5 mm de espesor. Sobre la aislación térmica en recorridos por exteriores (cubiertas) se consulta un forro metálico en plancha de acero galvanizado de 0.5 mm de espesor. Antes de efectuar la aislación todas las superficies serán limpiadas de polvo, grasa y materiales extraños. En el caso de las cañerías, previo a la instalación de la aislación, las pruebas de presión deberán haberse efectuado y haber sido aprobadas por la Inspección Técnica de la Obra. Rating de los Riesgos de Fuego y Humo Toda la aislación térmica y acústica en chaqueta, adhesivos, masillas, revestimientos y materiales accesorios serán listados y rotulados por los Underwriters Laboratories, Inc para una clasificación de riesgo de fuego, como la probada bajo ASTM E- 84, NFPA 255 o procedimientos de UL 723 de no exceder lo siguiente: Esparcimiento de llama Contribución del combustible Humo desarrollado



: 25. : 50. : 25.



30.4.8.7.- Uniones Flexibles en Cañerías Se consulta la provisión y montaje de uniones flexibles en cañerías, para evitar la transmisión de vibraciones desde los equipos a las cañerías. Las uniones flexibles a proveer e instalar son: En bombas de agua, ubicadas en succión y descarga de agua . En manejadoras de aire, ubicadas en entrada y salida de agua, Las uniones serán diseñadas para presiones de trabajo de 150 psi, fabricados en neopreno, del tipo esférica entrelazado, típico de dos casquetas. Para diámetros hasta 2", las uniones flexibles serán roscadas, y sobre 2” de diámetro serán con flanges flotantes galvanizados. Las uniones flexibles en succión de bombas de agua y conexión de enfriadores de agua se preferirán del tipo "codo conector flexible". Las uniones flexibles serán marca MASON Industries, modelos MFTNC y MFNEC. O de calidad técnica equivalente Las uniones flexibles a instalarse en cañerías matrices horizontales deberán soportar esfuerzos axiales, radiales, angulares y transversales. 30.4.8.8.- Juntas de Dilatación Se contemplarán juntas de dilatación en cañerías que crucen juntas de dilatación (dobles muros) y en algunos puntos que se definen en planos, especialmente en avances horizontales lineales y extensos. Para cañerías que deban cruzar distintos edificios (estructuralmente), se deberán considerar juntas de dilatación que puedan dilatar 17 cms como máximo, valor informado por especialista estructural del proyecto. Las juntas serán de nivel de calidad de Metraflex y referencia modelo: Metraloop Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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. 30.4.8.9.- Dosificador de Productos Químicos Se incluirá un sistema de dosificación de productos químicos para circuitos cerrados de agua caliente: El equipo dosificador de productos químicos, estará compuesto por estanque acumulador y bomba inyectora de productos químicos, montada sobre el mismo estanque. El estanque será construido en polímero de alta resistencia (alta densidad), con capacidad de 100 lts. El sistema estará diseñado para operar a 150 psi y la bomba de agua contará con regulación de la alimentación de solución química de 0 a 9.5 litros/hora. La bomba impulsora del tipo diafragma será operada a 220 Volts, 50 Hz y será similar a LMI modelo C91. “El Contratista” proveerá los productos químicos para la primera carga. 30.4.8.10.- Programa de tratamiento de agua sistema cerrado El llenado de agua de la instalación será con agua tratada (agua blanda y desmineralizada) y anticongelante. En este sistema el agua de reposición es pequeña y solo se realizará cuando existan pérdidas por causas involuntarias (roturas de cañerías) o programadas (cuando la calidad del agua así lo indique o se produzcan modificaciones en el sistema) . Por lo anterior desde el punto de vista operacional el sistema cerrado presentará menores problemas. Además que el sistema es llenado con agua de mejor calidad o pretratadas, ya sea ablandada o desmineralizada, luego el tratamiento que se deberá considerar para este sistema es evitar la corrosión interna de los elementos involucrados, agregando aditivos anticorrosivos. La adición de sistemas químicos anticorrosivos se realizará de una sola vez como dosis inicial y solo bastará hacer aplicaciones de corrección una vez por mes, como dosis de mantención. El tratamiento químico será en base producto químico similar a COOLING GUARD-5000, con una dosis inicial del 2% sobre el volumen total de agua del sistema. Para el control periódico se deberá mantener una dosis en el agua del sistema de ión nitrito de 400-500 ppm (NO2). Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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30.4.8.11.- Estanque de Expansión Se consulta el suministro y montaje de tres Estanques de Expansión, dos para circuitos de agua caliente calefacción (En Sala de Maquinas) y uno para circuito de agua caliente sanitaria. El estanque de expansión será del tipo cerrado, fabricado en plancha de fierro, esmaltado interiormente, con mirilla externa, y será con capacidad de: 600 litros para circuito agua caliente calefacción ubicado en sala de máquinas 200 litros para circuito agua fría ubicado en sala de máquinas. 200 litros para circuito agua caliente producción agua caliente sanitaria El estanque incluirá en su interior una membrana de caucho separadora de los lados del aire y agua. El lado del aire se ajustará en terreno, de acuerdo a la presión de trabajo real, según se determine en etapa de pruebas en terreno. 30.4.8.12.- Instrumentos de medición Se consulta termómetros y manómetros ubicados en equipos tal que permita verificar su condición de operación en forma local, a saber: Manómetros: - En surtidor y retorno de Bombas de Agua. Termómetros: - Equipos Polivalentes. - Cilindros de Agua Caliente. 30.4.8.13.- Señaletica “El Contratista” contemplará la señaletica siguiente Pintura de flechas indicadoras del sentido de flujo de agua, en matrices en salas de máquinas, indicando diametro y fluido, ejemplo: surtidor agua caliente; retorno agua caliente. Pintura de flechas indicadoras del sentido de flujo en cañerías matrices en Salas de Maquinas de Manejadoras, indicando fluido.



30.4.8.14.- Etiquetas “El Contratista” contemplará etiquetas para todos los equipos, de montaje visible que indique a los menos: Codigo equipo/Servicio/Caudal de aire o agua/ Motor electrico, esta etiqueta deberá ser en placa de acrilico de tamaño visible. Previo a la fabricación de las placas deberá presentarse muestra a la ITO para su aprobación Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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Etiqueta en cada uno de los tableros eléctricos en placa acrilica debidamente adherida a la tapa de cada tablero eléctrico. 30.4.9.- INSTALACION ELECTRICA Alcance “El Contratista” será responsable de todas las instalaciones eléctricas asociadas a los sistemas de climatización, debiendo verificar exhaustivamente los proyectos de Climatización y Electricidad. El proyecto eléctrico contempla dejar arranques eléctricos protegidos más tierra y neutro junto a cada tablero de climatización. Los Diagramas Unilineales se indican en planos del presente proyecto. A partir de los citados arranques eléctricos, el Instalador de Climatización/Calefacción canalizará, alambrará y conectará eléctricamente los equipos indicados en el presente proyecto. Para la construcción de los Tableros Eléctricos se respetarán las Especificaciones Eléctricas Generales del Hospital, incluyendo las marcas de elementos autorizadas por el Proyectista Eléctrico. Todas las canalizaciones y alambrado que deba ejecutar el Contratista de Climatización / Calefacción deberán respetar lo indicado en el Proyecto Eléctrico General de Hospital Esta especificación se aplica a los tableros proyectados, los que serán de suministro y montaje d”El Contratista” Térmico., pero teniendo presente que el último el responsable ante el Mandante es “El Contratista” 30.4.9.1.- Tableros Gabinete Previo a la fabricación de los tableros eléctricos “El Contratista” deberá: - Confirmar todas las potencias finales de los equipos que se instalarán. No se aceptarán aumentos de obra por el concepto de cambio de componentes, proteccióne, alambrado aduciendo diferencias de potencias entre lo proyectado y lo a instalar - Presentar los planos finales de los tableros a la respectiva ITO para la su aprobación. En caso de construirse tableros sin la respectiva aprobación no se aceptarán cobros adicionales por modificaciones posteriores. Los tableros deberán ser fabricados por empresas de reconocido prestigio y experiencia en el ramo, sujeto a previa calificación y coordinación de modo que todos los tableros eléctricos del edificio sean estandarizados en calidad, materiales, marca de componentes y protecciones. Fabricado en plancha fierro A3724-ES de 2,0 mm. de espesor, según norma Nema 12. Los tableros de uso exterior, serán fabricados según norma NEMA 3 con techo superior inclinado y cortagoteras. El gabinete deberá tener estructura tubular ó de metal plegado que asegure su rigidez mecánica y contará con tratamiento imprímante anticorrosivo y con esmalte exterior secado al horno, con pintura color a definir en la coordinación con Contratista Eléctrico de la Obra. Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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La puerta que cubre equipos será abisagrada, con calados que permitan operar los elementos del tablero. La cubierta deberá abrirse sin provocar la operación de los interruptores ni tener que desmontar manillas de operación. El cierre será con manillas plásticas extraduras, sin llave, que permita la apertura sin recurrir a herramientas especiales. La puerta exterior contará con chapa y llave maestra, común a los tableros, la que deberá ser cromada ó de plástico extraduro. Las dimensiones de los gabinetes, serán tales que permitan un fácil montaje y cableado de sus componentes. Los espacios mínimos a dejar serán: 15 cm. en la parte superior. 10 cm. en los costados. 15 cm. en la parte inferior La distancia se medirá entre los componentes y el borde interior del marco del gabinete, y no a la pared exterior del mismo. Las puertas interiores y exteriores deben contar con conexión a tierra, con una brida de Cobre ultraflexible que las una al cuerpo principal. La brida será de sección mínima 13,3 mm2. Los tableros deberán tener barras de cobre de 30 x 3 mm para derivar los disyuntores y las tierras de protección y servicio. Estas barras se deberán identificar con pintura del color indicado por la Norma Chilena NCH 4/84. En las barras de tierra de protección (Tp) y de Neutro (N) se dejarán tantos terminales como circuitos tenga el tablero, incluidos los espacios vacantes. Para dimensionar estos terminales se deberá considerar la sección de los cables a que ellas se conectarán, según se indique en el unilineal respectivo. Todos los circuitos y consumos, que llegan al tablero, serán cableados a block terminal. Los block deberán ser similares a Legrand tipo Viking, en los cuales deberán ir identificados los números de los alimentadores, circuitos y comandos que a ellos se conectan. Componentes En general los componentes se uniformarán para toda la instalación eléctrica del edificio, lo cual se coordinará previo a fabricación o adquisición de componentes, con el Instalador Eléctrico del Edificio. Disyuntores trifásicos: Serán ABB, UNELEC, Merlin Gerin, Siemens o similar aprobado por Inspección Técnica, de las capacidades de ruptura mínima de 20KA, coordinada con Proyecto Electricidad Edificio. Disyuntores monofásicos: Legrand, Merlin Gerin, Siemens ó similar aprobado por Inspección Técnica, capacidad de ruptura 10 KA. No se empleará en ningún tablero, disyuntores monofásicos que se monten acoplados como interruptores trifásicos, aún cuando dicho acople sea de fábrica. Protecciones diferenciales: No se proyectan, se usará como protección contra contacto peligroso la puesta a tierra de protección proyectada para el edificio y que será provista según el proyecto eléctrico del edificio elaborado por "otros". Lámparas Pilotos: Con casquetes rojos y transformador, marca Telemecanique o similar. Cada una se protegerá con fusible de 2 (A), tipo cartucho Legrand 130.02, con porta fusible Legrand 214.01. Relé detector de secuencia, falla y asimetría de fases sensibilidad en el ajuste, salida del relé 10A SPDT. Contactor tripolar, categoría de empleo AC3, bobina 220V, 50Hz 1NA + 1NC, con capacidad para acoplar contactos auxiliares de acuerdo a necesidad. Siemens, ABB, o similar técnico. Botoneras partir, serán de tipo frontal, para montaje en panel o caja plástica, serie 22 Telemecanique o similar. Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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Identificación Las puertas llevarán en su parte interior un bolsillo en que se guardará el diagrama unilineal y elementales de control, en un tarjetón plastificado. Identificación de circuitos: Las tapas cubre equipos llevarán bajo cada disyuntor o separador una placa de 70 x 30 mm. de acrílico transparente, de 3mm. de espesor, apernada a dicha tapa, con una cartulina blanca bajo ella, para escribir la identificación. En los tableros de fuerza se indicará claramente: "Tablero de Climatización TDC-01-CL y en los disyuntores se indicará "Bomba 01", "Extractor-01", etc. Identificación del tablero: Con placa de acrílico negra, de 40 mm. de altura , con letras en bajo relieve blancas, apernada en la parte superior de la cubierta exterior del tablero. Indicará en primer lugar el servicio del tablero y luego su nombre. Será responsabilidad de “El Contratista” que las potencias definitivas de los equipos estaban reflejados en las protecciones y elementos eléctricos asociados en sus respectivos tableros eléctricos. Para esto deberá informar oportunamente y previo a la fabricación de los tableros a la ITO. 30.4.9.2.- Canalizaciones En general las canalizaciones se ejecutarán en conduit de acero galvanizado, según norma ANSI-80, y en escalerilla porta conductores (epc), pudiendo ser el c.g. embutido (c.a.g.e.) ó a la vista (c.a.g.v.). Las llegadas a los equipos serán efectuadas en tubería metálica flexible ( t.m.f.), con uniones metálicas a las cajas de entrada. Las tuberías t.m.f expuestas al exterior serán revestidas en PVC. El c.a.g. será fabricado en acero galvanizado en caliente, en tiras de tres metros, y sus acoplamientos serán mediante coplas con hilo. Las uniones a cajas, cámaras, tableros, bandejas ó escalerillas, se efectuará con boquilla interior y contratuerca exterior. Las canalizaciones en c.g. a la vista, se pintarán con esmalte de color a confirmar según el proyecto eléctrico del edificio. La soportación de las canalizaciones a la vista, se montarán sobre rieles de acero bicromatado, H. Briones, con abrazaderas partidas tipo "RC" de la misma procedencia. La medida del riel a utilizar y su separación se determinarán según lo siguiente: Diámetro



Espaciamiento



1/2 a 1" 1 1/4 a 3"



1,5 mt. 2,0 mt.



Tipo



C-19x35x1,9 mm. C-42x42x1,9 mm.



La primera soportación a partir de las cajas, gabinetes o fittings no debe quedar a más de 0,3 m. Los rieles se fijarán a los muros y cielos con tacos Fischer o Hilti. En estructuras metálicas se soldarán o apernarán. -



Cajas Interiores



Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización



Pág. 130 / 142



MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR – QUILLOTA UNIDAD E.P.H. Y PROYECTOS DISEÑO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE



Se usarán cajas de derivación, galvanizadas, tipo B15, de medidas 150 x 150 x 100 mm y B10 de 100 x 100 x 55 mm. Su instalación será sobrepuesta y la entrada de ductos dependerá del uso. El medio de sujeción es mediante tarugos plásticos Fischer S6 y tornillo roscalatas de 8 mm x 1", o bien pernos de 1/4" x 1/2" para el montaje en costados de e.p.c. o en perfiles estructurales. -



Materiales Menores y Fijaciones



a)



Material Se empleará acero tratado según lo siguiente: Interior : Acero bicromatado o cincado. Exterior : Acero galvanizado en caliente.



b)



Rieles de Montaje Se utilizarán los siguientes tipos: Tipo C-19x35x1,9 mm. para ductos menores (tubería 5/8" - 1" o conduit 1/2" - 1") y soportes livianos. Tipo C-42x42x1,9mm. para ducto y soportes mayores (conduit o tubo mayor de 1", hasta 2"). Tipo C-42x42x2,5 mm. para soportación de escalerillas o ductos pesados.



c)



Tacos de Fijación Serán Fischer o de Hilti, de los siguientes tipos según su uso: Tipo EA de Fischer o HDI de Hilti para rieles "C" Unistrut o cajas que se emplean en canalizaciones con conduit, b.p.c. o e.p.c. El diámetro mínimo a usar será correspondiente a pernos de 1/4". Tipos especiales : Se indican en el proyecto.



30.4.9.3.- Alambrado Se utilizarán conductores definidos en proyectg oeléctrico general, Esto prima sobre cualquier indicación en planos. “El Contratista” deberá verificar Especificaciones Técnicas de la especialidad electricidad y aplicarla a esta especialidad. Los conductores de C.A. cumplirán el siguiente código (Norma NCh 4/84) de colores: Fase R (1) Azul Neutro Blanco Fase S (2) Negro Tierra Verde Fase T (3) Rojo Cada cable llevará en el tablero, un anillo de vinilo CAB de Legrand ó similar, con el número del circuito ó terminal al que se conecta. Los circuitos se identificarán con marcas Panduit tipo SSM o similares en las llegadas al tablero, en su interior y cada 5 mts. y en los puntos de derivación en el caso de las bpc o epc. Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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Esta identificación debe hacerse con lápiz indeleble de la parte de la marca destinada para ello. 30.4.9.4.- Variadores de Frecuencia General Se considera el suministro por “El Contratista” de dispositivos variadores de frecuencia para motores de unidades manejadoras de aire. Los variadores de velocidad serán marca Danfoss, serie FC-100 o equivalente técnico Los variadores serán integrables a al sistema de Control Centralizado del edificio (BMS) , por lo que deberán aportar son los siguientes puntos: 1.- Local/Remoto VDF - Debe aportarlo el variador 2.- Habilitar/Deshabilitar VDF – Acción del control sobre el variador 3.- Set Point Variador Frecuencia - Acción del control sobre el variador 4.- Status Conversor de Frecuencia - Debe aportarlo el variador 5.- Status Resumen de Defecto - Debe aportarlo el variador Para todos estos puntos el variador debe dejar una bornera disponible. Se contempla a estos elementos como gabinetes de tipo interior, separados del Tablero de Alimentación y adecuados para trabajo en ambiente industrial. Dichos equipos se ubicarán junto a tableros de fuerza de Climatización en lugares indicados en planos. Controladores de Motor de Velocidad Variable a)



Los controladores de motor de velocidad variable y los partidores serán diseñados y construidos de acuerdo con la National Electrical Code, y todos los requisitos de códigos locales e internacionales aplicables como los estándares ANSI, FS, IEEE, NEMA y ML.



b)



Los controladores serán diseñados para soportar las siguientes condiciones de servicio: Elevación Temperatura Ambiente Humedad relativa Voltaje de entrada Voltaje de salida



c)



: : : : :



Hasta 1.000 m sin considerar el efecto de altura. 0oC a 40oC. 95% (no condensada). 380 VAC, +/-10%, 3 fases, 50 Hz, +/-2 Hz. 0 a 380 VAC, 3 fases, 3 a 50 Hz.



Los dispositivos de los motores de velocidad variable, serán completamente digitales, de frecuencia ajustable, torque variable, control del motor A.C. para un desempeño de alta eficiencia del motor. El Contratista que provea el controlador asumirá la responsabilidad para ajustar las características de frecuencia del motor y controlar según requerimientos de la carga. El controlador debe ser capaz de variar la velocidad del motor en forma segura, permitiendo al motor tomar los requisitos de la curva de torque-velocidad del ventilador dictada por los requerimientos del sistema estático y dinámico del sistema en el eje del motor. La selección de la combinación controlador/motor tiene que resultar acústicamente compatible con un margen de ruido permisible por las normativas locales. Los costos asociados con el ajuste en terreno y/o modificaciones de los controladores para eliminar el ruido del motor son responsabilidad de “El Contratista” que provea del controlador.
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d) e)



Los gabinetes deberán ser tipo NEMA 1. Todos los controladores y dispositivos auxiliares asociados serán montados dentro de sus gabinetes, apropiados para piso, rack, o centro de control del motor sin modificación del gabinete. Las alimentaciones de fuerza al controlador serán adecuadas según el proyecto eléctrico. Todas las condiciones de entrada/salida tienen que ser coordinadas con los planos y el Contratista Instalador. Los terminales de tierra estarán proveídos para conexiones de entrada y salida. Todo al alambrado de fuerza y control interno, barras y componentes asociados serán de cobre.



f)



El gabinete del controlador proveerá espacio adecuado para ductos y/o alambres y canaletas de acuerdo con todos los requisitos de las normas. El cableado en terreno de los Controladores de Motores de Frecuencia Ajustable, será adecuado a la potencia suministrada en la alimentación al controlador. Así mismo la capacidad del alimentador de salida desde el controlador al motor, las conexiones de tierra, el alambrado de señalización y el cableado de control al Sistema Central de Control del Edificio.



g)



El ajuste de todas las funciones internas serán programado desde teclado digital.



h)



Los controladores deben incluir como mínimo las siguientes características y funciones: Disyuntor general. Fusibles limitadores de corriente a la entrada para protección de corrientes de falla (200.000 AIC). Diseñados para soportar cortocircuitos trifásico y monofásico en los terminales de salidas, sin falla de sus componentes. Protección de inversión de fase y caída de línea para cada fase en lado entrada del VFD (entrada). Protección de sobre voltaje (D.C.) Protección contra sobre tensiones de tipo transiente en la línea de entrada. El deslizamiento del motor, que depende de la regulación de velocidad, debe ser 3% máximo. Tiempo de partida ajustable para torque óptimo en la partida. Voltaje de control de 230 V.A.C. para la operación de dispositivos. La potencia de control será aislada de los circuitos lógicos. El transformador de control será protegido tanto en el primario como en el secundario con fusibles. Protección de sobrecorriente instantánea en 115% de la corriente nominal de control. Límite de corriente ajustable (50-110% de la corriente nominal del controlador). Selección lineal o cuadrática para relación Volt por Hertz. Tiempos de aceleración y desaceleración ajustable de 0-360 segundos por ciclos de 0-50 Hz. Velocidad máxima ajustable 100-0%. Velocidad mínima ajustable 0-100%. Variación del voltaje de salida ajustable. Protección de sobrecarga del motor debe ser electrónica ajustable desde 60-100% de la corriente nominal de control. Señal de velocidad inversa, seleccionable. Reinicio automático después de una falla, seleccionable. Indicador externo de falla de fuego o humo. Con botón de reseteo, con al menos 2 relés térmicos de sobre carga para el motor.
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Prevención de velocidad crítica (ajustable). Amplificación de voltaje de baja frecuencia. Estabilidad desde 0-100%. Rendimiento mínimo a plena carga deberá ser 97%. i)



El controlador será capaz de operar sin conectar el motor.



j)



El controlador será capaz de partir con el motor girando en sentido directo o inverso.



k)



El display digital indicará: Frecuencia de salida. Corriente de salida. Potencia de salida. Voltaje entrada por fase. Voltaje de salida por fase. Velocidad del motor (RPM).



l)



El display debe también indicar las siguientes condiciones de falla. Corriente alta del motor, línea a línea (sobrecorriente). Corriente alta del motor, línea a tierra (falla de tierra). Sobrevoltaje (alto voltaje en el bus D.C.) Alta temperatura. Bajo voltaje (bajo voltaje en el bus D.C.) Motor detenido. Disparo de sobrecarga electrónico del motor I2R. Falla de control interno (pérdida de función). Falla voltaje auxiliar 24 VDC. Drive listo.



m) Etapa de entrada (conversor)



n)



o)



El conversor incorporará a la entrada un diodo puente de onda completa. El puente de diodo a la entrada ofrecerá inmunidad contra el voltaje de inversión, ruido de línea y armónicos. El factor de potencia a la entrada será de 0,98 o superior sobre el rango completo de operación de frecuencia y carga. Inversor PWM, inversor por modulación de ancho de pulso. El inversor lógico será completamente digital basado en microprocesador y el circuito lógico de control será galvánicamente aislado del circuito de potencia. Todo inversor será programado vía teclado digital. El inversor deberá entregar operación suave de los dispositivos del motor desde 5 a 50Hz. Los dispositivos tendrán la habilidad de operar sobre 50Hz a potencia constante hasta 87Hz. El inversor será con tipo de fuente de voltaje con un ancho de pulso modulado de salida (PWM) utilizando transistores de potencia bipolar para limitar el cortocircuito. La técnica de modulación de ancho de pulso será flux-vector, alternativamente podrá usar transistores bipolares de puerta aislada. Los dispositivos incluirán las siguientes características y serán capaces de proporcionar señales de salida aisladas y aceptar las siguientes señales de entrada, para permitir la interfase con un microprocesador,
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basado en el Control Digital Directo (DDC), Automatización del Edificio y el Sistema de Control de Temperatura: Un Switch manual/off/automático, para permitir control local de velocidad mediante un potenciómetro en modo manual y controlar remotamente con la señal de un contacto seco y un comando remoto de velocidad. Comando partir/parar vía cierre de contacto seco. (Contacto libre de voltaje). Estado (vía cierre de un contacto seco). Mal funcionamiento de dispositivo (vía cierre de un contacto seco desde el Drive). Señal de entrada de comando de velocidad: 4-20 mA D.C., impedancia 250 Ohms, o 0-10 VDC. Controlador velocidad realimentada (vía señal 4-20 mA o 0-10 VDC). Los Drives del sistema de ventilación tendrán las siguientes características adicionales: * Parada de seguridad (vía cierre de un contacto seco desde DDC). * Inhibición de partida por sistema de incendio (vía contacto seco). Esta función de inhibición funcionará con el conmutador en posición manual, off o Automático. Factor distorsión. El fabricante del variador garantizará que el factor de distorsión no exceda 3% THD (voltaje) en cada entrada al dispositivo y 5% THD (voltaje) en los puntos de acoplamiento común como está definido por IEEE 519-1981. En ningún caso la corriente excederá del 10% THD. Sin son necesarios reactores de línea o filtros de sintonía estos deberán ser suministrado dentro del gabinete del inversor. Si se requiriesen transformadores de línea estos deberán ser suministrados en gabinetes contiguos al variador que ellos alimenten. Proveer transformadores de aislación necesarios y/o filtros tal que el área del escalón de la forma de onda del voltaje línea-línea causado por el corte del puente del conversor durante el ciclo de conmutación, no exceda 22.800 Volt/microsegundos. Un revisión en terreno de los contenidos de armónicos de la alimentación será necesaria para garantizar que los THD no excedan 5% DF en los puntos de acoplamiento común. Si la carga del inversor causa una distorsión a tierra mayor que la que se ha definido, el Contratista deberá incorporar de un nuevo filtro en la línea. El costo asociado con el suministro de los filtros adicionales y la instalación será cargo del Contratista. - Coordinación con Fabricantes de Equipos de Ventilación “El contratista” coordinará entre el proveedor del variador de frecuencia con fabricante de equipos de climatización/ventilación de modo de asegurar. a) b) c)



Se debe coordinar la capacidad del motor con los requerimientos de cada equipo de climatización para garantizar el ajuste apropiado de los componentes. Revisar los planos aprobados cada equipo de climatización/ventilación, para garantizar la compatibilidad de todos los componentes del sistema. Preprogramación de cada controlador debe ser de fábrica, de modo de prevenir la operación a velocidad crítica de los equipos.



- Inspección y Servicio de Puesta en Marcha
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a)



El proveedor proporcionará entrenamiento, servicio personalizado para revisión final y puesta en marcha de las variables de velocidad del sistema. Este servicio incluirá:



a.1) a.2)



Chequeo en terreno de los cables de fuerza y control de los controladores y motores.. Energización eléctrica inicial sobre el equipamiento, incluyendo la medida de los voltajes de entrada y el voltaje del PLC. con salida sin carga. a.3) Operación inicial del equipo, incluyendo la medición del voltaje y corriente de salida bajo operación en carga. a.4) Chequeo operacional de la lógica de control, operación de dispositivos, dispositivos, funciones de protección, módulos de potencia, reguladores, motores y dispositivos de control auxiliar. a.5) Ajuste de parámetros en operación del Drive y controles para lograr el comportamiento requerido de los sistemas de velocidad variable.



30.4.10.- CONTROL General “El Contratista” será el responsable de que todos los componentes necesarios requeridos en el proyecto para el Control Centralizado sean incorporados, luego aun cuando se han separado los requerimientos por especialidades, la responsabilidad final siempre estará con “El Contratista” El proyecto de Control Centralizado tendrá la siguiente interacción con el proyecto de Climatización/Calefacción: El proyecto de Control Centralizado tendrá comando sobre: Partir/Parar de los equipos asociados al proyecto de Climatización/Calefacción Medición de temperaturas y humedades en distintos recintos y sectores Monitoreo de estado de funcionamiento de equipos y sistemas Información sobre el estado Manual/Automático de los selectores en tableros eléctricos. Para lo anterior el Proyecto de Climatización/Calefacción dejará previstas borneras en los respectivos tableros eléctricos, serán tantas borneras como equipos se comandarán. Adicionalmente el proyecto de Climatización/Calefacción contemplará la opción manual – automático mediante un selector en el tablero para ventiladores de extracción de modo de tener control horario desde el Control Centralizado. Luego el Proyecto de Control Centralizado adicionalmente a la condición de habilitar/deshabilitar deberá incorporar una señal de estado para que el Control Centralizado se entere que el equipo fue pasado a la condición de manual. El detalle de los puntos será como sigue: 30.4.10.1.- Detalle de Puntos por equipos Las manejadoras de aire incluirán como parte de su equipamiento, controlador capaz de comunicarse con sistema de Control del Edificio (BMS), el que será de protocolo abierto,. Este controlador, será de diseño apto para el propósito y permitirá administrar adecuadamente el equipamiento. Los puntos minimos que debe manejar este controlador son según el equipamiento será: EQUIPO MANEJADORA DE



PUNTO DE CONTROL
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PABELLONES



EQUIPO



MANEJADORA DE UPC



EQUIPO



VARIADOR DE FRECUENCIA PARTIR/PARAR RUEDA ENTALPICA ESTADO MANUAL/AUTOMATICO TEMPERATURA INTERIOR (PABELLON) HUMEDAD INTERIOR (PABELLON) PARTIR/PARA CONDENSADORA SENSOR DE FLUJO ESTADO SENSOR DE PRESION DIFERENCIAL FILTROS



PUNTO DE CONTROL PARTIR/PARAR VENTILADOR ESTADO MANUAL/AUTOMATICO TEMPERATURA INTERIOR (RECINTOS) SENSOR DE FLUJO ESTADO SENSOR DE PRESION DIFERENCIAL FILTROS CONTROL SOBRE VALVULA DE AGUA FRIA CONTROL SOBRE VALVULA DE AGUA CALIENTE



PUNTO DE CONTROL



PARTIR/PARAR VENTILADOR MANEJADORA DE ESTADO MANUAL/AUTOMATICO AIRE EXTERIOR CON RECUPERADOR DE TEMPERATURA INYECCCION DE AIRE TEMPERATURA EXTRACCION DE AIRE (RECUP) CALOR SENSOR DE FLUJO ESTADO SENSOR DE PRESION DIFERENCIAL FILTROS



EQUIPO



PUNTO DE CONTROL



PARTIR/PARAR VENTILADOR VENTILADORES DE ESTADO MANUAL/AUTOMATICO INYECCION/EXTRAC SENSOR DE FLUJO ESTADO CION SENSOR DE PRESION DIFERENCIAL FILTROS CUANDO CORRESPONDA)



EQUIPO



PUNTO DE CONTROL
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X X X X X X X



ENTRADAS ANALOGA DIGITAL



SALIDAS ANALOGA DIGITAL X



X X X X X X



ENTRADAS ANALOGA DIGITAL



SALIDAS ANALOGA DIGITAL X



X X X X X



ENTRADAS ANALOGA DIGITAL



SALIDAS ANALOGA DIGITAL X



X X X



ENTRADAS
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RECUPERADOR DE CALOR



EQUIPO



EQUIPOS POLIVALENTES



EQUIPO



BOMBAS DE AGUA CAUDAL CONSTANTE



EQUIPO



BOMBAS DE AGUA CAUDAL VARIABLE



PARTIR/PARAR VENTILADORES ESTADO MANUAL/AUTOMATICO TEMPERATURA INYECCCION DE AIRE TEMPERATURA EXTRACCION DE AIRE (RECUP) SENSOR DE FLUJO ESTADO SENSOR DE PRESION DIFERENCIAL FILTROS



PUNTO DE CONTROL CONTROLADOR HABILITACION/DESHABILITACION TEMPERATURA ENTRADA AGUA FRIA TEMPERATURA SALIDA AGUA FRIA TEMPERATURA ENTRADA AGUA CALIENTE TEMPERATURA SALIDA AGUA CALIENTE MEDICION CONSUMOS ELECTRICOS



PUNTO DE CONTROL



PARTIR/PARAR TEMPERATURA ENTRADA AGUA TEMPERATURA SALIDA AGUA SENSOR DE CORRIENTE/SENSOR D FLUJO



PUNTO DE CONTROL



VARIADOR DE FRECUENCIA TEMPERATURA ENTRADA AGUA TEMPERATURA SALIDA AGUA SENSOR DE CORRIENTE/SENSOR D FLUJO



DIGITAL



ANALOGA



DIGITAL X



X X X X X



ENTRADAS ANALOGA DIGITAL



SALIDAS ANALOGA DIGITAL X



X X X X X



ENTRADAS ANALOGA DIGITAL



SALIDAS ANALOGA DIGITAL X



X X X



ENTRADAS ANALOGA DIGITAL



SALIDAS ANALOGA DIGITAL X



X X X



Otros Criterios. 1.-



Para la sala de Transformadores ubicadas en el 1° Subterráneo, sectores A y C, se contempla sistema de ventilación mediante ventilador mecánico, uno por sala, con comando desde sistema BMS. La señal de accionamiento será desde un sensor de temperatura, ubicado en el interior de la sala y suministrado ymontado por especialidad de Control Centralizado. Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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2.- Para las Campanas de Laboratorios, ubicadas en 1°Subterráneo, sector A, se contempla el uso de un sistema de extracción común, con templadores motorizados (TMZ-1S-A-XXX), los que según requerimiento local a tyravés de una botonera, abrirán o cerrarán, generando la extracción en cada campana asociada. El ventilador contará con un Variador de Frecuencia para regular su caudal y se deberá implementar lógica de operación de modo que cada recinto funciones con una condición de ventilación minima y una máxima definida por la respectiva campana de extracción. Los códigos son como sigue: CODIGO



TMZ-1S-A-01 TMZ-1S-A-02 TMZ-1S-A-03 TMZ-1S-A-04 TMZ-1S-A-05 TMZ-1S-A-06 TMZ-1S-A-07 TMZ-1S-A-08 TMZ-1S-A-09 TMZ-1S-A-10 TMZ-1S-A-11 TMZ-1S-A-12



RECINTO ASOCIADO CAMPANA-C1 RECINTO 1 CAMPANA-C2 RECINTO-2 CAMPANA-3 RECINTO 3 CAMPANA-4 RECINTO-4 CAMPANA-5 RECINTO-5 Sala Microscopio Sala Lavado



CAUDAL DE AIRE MCH 2000 450 2000 240 2000 240 2000 240 2000 240 360 240



CAUDAL MINIMO MCH



CAUDAL MAXIMO MCH



450



2000



240



2000



240



2000



240



2000



240



2000



360 240



360 240



Los templadores motorizados serán del tipo On-Off y con motor a 220V, en caso de ser a 24V, deberán ser suministrados con transofrmador.



30.4.11.- PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA Las instalaciones se entregarán funcionando con pruebas en todos los equipos, verificando operación y niveles de operación y confort en cada zona o piso. El Contratista verificará a lo menos, sujeto a aprobación por la Inspección Técnica de: 30.4.11.1 .Equipos Polivalentes Verificar condiciones de operación. Verificar temperaturas de funcionamiento. Verificar protecciones. Todas las mediciones deben ser entregadas en un formato que previamente debe aprobar la inspección técnica y eventualmente el proyectista si asi lo requiere el SSM
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30.4.11.2 .Bombas de Agua Verificar condiciones de operación. Verificar nivel de ruido. Verificar bases y amortiguadores. Consumos eléctricos. Todas las mediciones deben ser entregadas en un formato que previamente debe aprobar la inspección técnica y eventualmente el proyectista si asi lo requiere el SSM 30.4.11.3. Manejadoras de Aire Medicion de caudales de inyección de aire a velocidad máxima del motor. Medición capacidad de enfriamiento mediante mediciones de temperatura. (cuando corresponda). Verificar sistema de desagüe agua condensación. (Cuando corresponda). Verificar amortiguadores. Medición de Consumos eléctricos, contrástándolos con consumos nominales de placa. Verificar funcionamiento del variador de frecuencia (cuando corresponda) Verdificar funcionamiento del humidificador (cuando corresponda) Adicionalmente se deberá considerar la información de estado de la máquina, es decir la condición de manual/automático definida por selector en el tablero eléctrico respectivo Todas las mediciones deben ser entregadas en un formato que previamente debe aprobar la inspección técnica y eventualmente el proyectista si asi lo requiere el SSM 30.4.11.4. Ventiladores Mediciones del caudal de aire. Verificar bases y amortiguadores. Verificar nivel de ruido. Medición de Consumos eléctricos, contrástándolos con consumos nominales de placa. Verificar funcionamiento del variador de frecuencia (cuando corresponda) Todas las mediciones deben ser entregadas en un formato que previamente debe aprobar la inspección técnica y eventualmente el proyectista si asi lo requiere el SSM 30.4.11.5 Equilibrado “El Contratista” efectuará regulación de la instalación hidráulica mediante las válvulas de equilibrado proyectadas, utilizando la instrumentación adecuada y recomendada por el fabricante. General Para la realización de mediciones en terreno se deberá cumplir lo siguiente: Que “El Contratista” haya verificado previamente que todas las funciones y capacidades del equipo estén correctas. Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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“El Contratista” proveerá un programa de trabajo con fechas y horarios de las pruebas a realizar identificando equipos y/o zonas de trabajo. “El Contratista” entregará Fichas Técnicas para cada equipo con su identificación técnicas completa, y con todos los datos de mediciones finales realizados en terreno. Estas fichas incluyen todos los equipos mayores en los cuales se realizan pruebas y mediciones. Todos los instrumentos de medición deberán ser de provisión de “El Contratista”. Su calidad y calibración serán verificados por la Inspección Técnica. La inspección Técnica se reservará el derecho de medir con otros instrumentos. Cumplimiento. Durante el período de Puesta en marcha y antes de que este termine “El Contratista” entregará tablas con mediciones de caudal de aire en donde generará las siguientes columnas Código equipo Servicio Caudal de diseño (mch) Caudal medido (mch) Desviación en %. Lo anterior aplica a Manejadoras de Aire, Equipos de Expansión directa con ductos y ventiladores de inyección, extracción. 30.4.12 DOCUMENTACION Previo al término de las Obras el Contratista Térmico entregará la siguiente documentación: Planos As Built (como construido). (Papel y Archivos Autocad) Dos ejemplares de Catálogos Técnicos de Equipos, en español. Dos ejemplares de Catálogos de Instalación de Equipos, en español. Dos ejemplares de Catálogos de Mantención de Equipos. Dos juegos de diagramas eléctricos y esquema de conexión de equipos. Dos juegos de información técnica completa del sistema de control, incluidos controladores, sensores, actuadores, etc., si estuviese en su contrato. 30.4.13.- OBRAS NO INCLUIDAS Calados y Pasadas en Losas, Muros y Tabiques. Bases Flotantes de equipos. Arranques Eléctricos protegidos. Energía Eléctrica para el desarrollo de los trabajos Sello de Pasadas en muros y losas Arranques de agua y piletas de desagüe Salas de Máquinas. Espacio disponible para Bodega y Taller en Obra Servicios Higiénicos para personal de obra. 30.4.14.-GARANTIA Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Especificaciones técnicas Proyecto de Instalaciones Tèrmicas y Climatización
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La garantía de la Obra se contempla en boleta de garantía de “correcta ejecución y buen comportamiento de la obra”. 30.4.15.- SERVICIO MANTENCION No considerar este punto.
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